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简介
本章节包含对本产品文档的介绍，以及其他与文档相关的说明。

关于文档
此文档包含经过培训的安装人员正确安装、配置和操作报警主机和所有可选外围设备的指导。在开始安
装之前，请阅读本文档，以确认所用产品的硬件和接线要求。
本文档中全文所用的“报警主机”，即防盗报警控制器，包括本文档中涉及到的所有报警主机型号（ICP-
CC408E-CN/ICP-CC488E-CN）。
通知
本文档使用“注意”、“小心”和“警告”来引起您对于重要信息的注意。
 

注意!

这些备注内容对于设备的顺利操作和编程很重要。

 

!

小心!

这些内容提醒您如果不按照说明操作，则有可能对程序和/或设备造成物理损害。

 

!
警告!

这些内容警告您如果不按照说明操作，则给设备或您自身造成物理损害的风险会加大。

 

版权
本文档属于博世安保系统有限公司的知识产权，受版权保护。保留所有权利。
 

商标
本文档中使用的所有硬件和软件产品名称可能为注册商标，因此应慎重对待。

博世安保系统有限公司产品生产日期
使用位于产品标签上的序列号以及浏览博世安防系统有限公司的网站 http://
www.boschsecurity.com/datecodes/。
以下图片显示了产品标签的示例并突出显示如何在序列号中找到生产日期。

1

1.1

 

 

 

1.2
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系统概述

图 2.1: 系统概述

配置和部件
该章节包含每个类型的报警主机配置和部件清单。

主机配置

配置 数量

用户/无线用户
(包括 WE800E 遥控匙 RE012EU )
(或包括 RADION 遥控匙 RFKF-TB-CHI 或 RFKF-
FB-CHI)

32
21
32 (ICP-CC408E-CN 不适用)

分区 2

防区 8 + 8 （(ICP-CC408E-CN 为 4 + 4 )

板载输出 4

文本键盘 IUI-CP516LT 或图标键盘 IUI-CP516LE 4

WE800E 无线接收器 * 1

RADION 无线接收器 B810 1 (ICP-CC408E-CN 不适用)

RADION 无线中继器 RFRP-CHI 8 (ICP-CC408E-CN 不适用)

B308 八路输出模块 2

2

2.1

2.1.1
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配置 数量

B426-CN 以太网通信模块 * 2

B450 Conettix 插入式通信接口模块 2

表 2.1: 系统概述

* 无线接收器 WE800E 和 B810 在同一系统中只能使用其中一个。
* 模块 B426-CN / B450 总共可以使用两个。
 

部件清单
报警主机从工厂发出时配有以下部件：
文档
– 防盗报警控制器快速参考指南
– 防盗报警控制器用户指南
硬件包
– EOL 电阻
– 电池线缆
– 螺丝
组装
– 外壳
– 报警主机主板
– 变压器

单独订购
为帮助安装报警主机，需要单独订购以下产品。如果您订购的是主机套装，可能已经包括了这些产品。

附件 ICP-CC408E-CN ICP-CC488E-CN

键盘 IUI-CP516LT,IUI-CP516LE IUI-CP516LT,IUI-CP516LE

遥控匙 RE012EU RE012EU,RFKF-TB-CHI,RFKF-
FB-CHI

八路输出模块 B308 B308

无线接收器 WE800E WE800E,B810

无线中继器  RFRP-CHI

探测器 博世有线探测器 博世有线探测器，RADION 系列
无线探测器

软件 A-Link Plus A-Link Plus

以太网通信模块 B426-CN B426-CN

GPRS 通信模块 B442,B450 B442,B450

 

其他设备：
钥匙开关
电池
警号
闪灯

2.1.2

2.1.3
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安装工作流程
安装和操作报警主机之前，请阅读这些说明。不遵循这些步骤可能导致设备无法正常运行。博世安保系
统有限公司不对任何不正确安装、测试、或维护的设备负责。
此文档不包含本地要求和安全方面的特别信息，除非是对操作设备必要的信息才会提供。确保您熟悉您
所在地区所有安全相关的过程和规章制度，包括发生报警时采取什么行动，发生火灾时首先采取哪些措
施。
请使用以下工作流程，完成每一个步骤时选中相应的复选框。

安装外壳(主板和变压器出厂已经安装在外壳内)

电话通信安装和接线

IP 通信安装和接线

布防设备安装和接线

输出安装和接线

输入安装和接线

完成安装

请参阅
– 键盘, 页面 13
– WE800E 无线接收器, 页面 17
– RADION 无线接收器, 页面 18
– B426-CN 以太网通信模块, 页面 20
– B450 Conettix 插入式通信接口模块, 页面 20
– B308 八路输出模块, 页面 19

3
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可选设备
博世公司生产提供多种可供与报警主机配合使用的配件。这些可选设备可以增强特定功能，方便用户灵
活应用系统。

注意!

一些章节中包含了可选设备的基本安装说明。更详细的安装说明，请参阅设备随附的安装指南。

 

键盘
IUI-CP516LT IUI-CP516LE

1 2 3

4

7

#

8

0

9

5 6

*

1

4

7

2

5

8

3

6

9

0* #

1   2   3   4   5   6   7   8

ON

OFF

安装
设置地址拨码开关为合适的地址。装好安装架，连线到报警主机，然后将键盘装在安装架上。

注意!

请勿拆除图标键盘防拆开关的弹簧。拆除弹簧会触发键盘防拆故障，并按编程发送报告。

 

设置地址
文本键盘和图标键盘都有 6 位拨码开关，支持 SDI2 地址 01 到 16。拨码开关决定键盘地址。报警主机
使用地址进行通信。可使用圆珠笔设置开关。

4

 

4.1

4.1.1
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如果多个键盘连接到同一个系统，每个键盘必须有一个唯一地址。报警主机最多支持 4 个键盘，地址为
01 – 04。拨码开关地址设置超过 4 会阻止键盘处理 SDI2 总线和 Option 总线上接收到的信息。拨码开
关的任何改变都需重启电源。

键盘地址 拨码开关

 1 2 3 4 5 6

1 On Off Off Off Off On

2 Off On Off Off Off On

3 On On Off Off Off On

4 Off Off On Off Off On

表 4.1: 拨码开关键盘地址设置

 

安装键盘
1. 使用随附螺钉将键盘底座安装在墙上。
2. 通过安装支架将需要的线缆拉出。
 

连接到报警主机
将键盘上被标记为 R、Y、G、B （PWR、A、B、COM)的接线端子一一对应连接至报警主机。可通过
从报警主机到每个键盘并联接线的方式、或者键盘到键盘接线、或者两者组合的方式连接键盘到 SDI2
总线。所有设备连接到 SDI2 总线的线缆总长最长为 22AWG（0.8 毫米）2286 米。

1

2

3

R Y G B

1   +       -

BATTERY

PWR  A      B  COM

R      Y      G      B 

PWR   A      B  COM

PWR  A     B  COM
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标注 说明

1 报警主机

2 端子接线

3 键盘端子排

安装员菜单
可使用文本键盘按照菜单编程报警主机。如果是图标键盘，可依照菜单后 [ ] 中编程地址进行编程。请
参见下页中的菜单树。
示例:

使用文本键盘编程退出时间
 
方式一：通过文本菜单:
1. 输入安装员密码，按 [-] 或 [#] 键 （例如 [1234#]）。
2. 按键 [3], [1], [3] 进入退出延时 [Exit time]，然后输入退出延时时间。
 
方式二：通过地址编程
1. 输入安装员密码，按 [-] 或 [#] 键 （例如 [1234#]）。
2. 按 [8][1] 进入地址编程。
3. 按 [470#] 进入退出延时地址进行编程。
 

使用图标键盘编程退出时间
1. 输入安装员密码，按 [#] 键。
2. 按 [470] 进入退出延时地址进行编程。
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.

Command

Installer

Passcode

Inquire

System

RF diagnose

Test

1

2

3

4

5

Fault analysis1

Event recall2

Day alarm2

Arm/disarm seq.3

Report monitor4

Modem call init.5

Domestic phone6

Version display7

Factory default8RF zone1

RF Keyfob2

RF Repeater3

Horn speaker1

Bell test2

Strobe test3

Walk test4

Test report5

Access

2

Installer code

Access retry

1

3

User allocate2

User authority3
User property4

System

Timer

Codepad

Arm/disarm

Fault

Wireless

System option

3

1

2

3

4

5

6

Entry time11

Entry time22

Exit time3

Entry guard time for STAY mode4

Sensor watch time5

Codepad lockout time6

Auto arm pre-alert time7

Auto arm time8

Auto disarm time9

Silent codepad panic alarm1

Silent codepad fire alarm2

Silent codepad medical alarm3

Codepad access denied silent4

Codepad fault beep enable5

Codepad display off after 60s6

Auto arm in STAY11

Single button arm enable2

Single button disarm enable3

Disarmed on power up4

Arm/disarm track on power up5

Phone remote arm6

Answer machine bypass on arm7

Ignore AC fail1

AC fail report wait time2

Warning device fault monitor3

Phone line fault indicator4

Phone line fault alarm on armed5

Phone line fault alarm on disarm6

Lockout phone line fail alarm7

RF receiver1

Zone RFID and input option2

Keyfob RFID3

Repeater RFID4

RF supervision time5

RF jam sensitivity6

RF RECE jam/tamper siren alarm7

RFKF button4 arm in STAY18

RF arm/disarm strobe indicator9
Home message1

Button factory default enable2

Alarm memory reset on disarm3

STAY indicator for day alarm4

Digit 3 for codepad duress alarm5

Siren and strobe output in STAY6

Speaker beep volume7

8 Country code

[181]

[424]

[189]

[534]

[466]

[468]

[470]

[472]

[476]

[478]

[481]

[482]

[486]

[493.1]

[493.2]

[493.3]

[493.4]

[498.1]

[497.1]

[496.3]

[497.2]

[497.3]

[495.1]

[495.2]

[177.2]

[177.3]

[494.2]

[494.1]

[492.2]

[176.1]

[176.2]

[176.3]

[179.2]

[395]

[1820]

[1500]

[1980]

[393]

[394]

[396.2]

[492.4]

[492.3][2500]

[900]

[497.4]

[496.4]

[498.2]

[498.3]

[491]

 

[112]
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Zone

Zone config

Installer

Passcode

Zone allocate

Zone name

Day alarm zone

STAY2 zone

EOL resistor

Zone state report

4

1

2

3

4

5

6

7
Siren swing shutdown count1

Report swing shutdown count2

Telco arming sequence1

Telco disarming sequence2

Delay alarm report time3

Kiss-off wait time4

Delay siren until transmit over5

Extend wait for handshake6

Upload/download enable7

Callback phone number request8

Callback phone number9

Siren run time1

Siren sound rate2

Siren sound on RF receiver fail3

Silent zone tamper alarm1

Unseal RF zone that failed monitor2

Bosch Smart Lockout enable3

Zone pulse count handover enable4

Handover delay in order5

Area

5 Codepad area

Area option

1

2

Output

6

STAY mode arm/disarm report enable1

Arm/disarm report only if alarmed2

First disarm/last arm report3

Arm/disarm report option4

Codepad report option5

Test report time and interval6

Test report only when armed7

Test report on siren reset8

Test report option9

First phone number1

Second phone number2

Transmit format3

Subscriber ID number4

IP + Port / Email

Conettix ACK wait time

Conettix heart beat time

Conettix anti-replay enable

5

CSVIP user name and password6

Ring count1

Report function enable2

Exit A-Link connection on alarm3

System status report option4

Use bell-103 for FSK format5

DTMF dial pulse to 1 digit/sec6

Set up domestic dialing format

DTMF timing compensation         [111]

7

Swing shutdown8

Zone option9

Arm/disarm all areas once1

Reset siren from any area2

Onboard output

Codepad output

Extend output

Siren config

1

2

3

4

Comm

7 Receiver config

Network config

Report config

Comm option 1

Comm option 2

1

2

3

4

5

Network module1

A-Link/RSC password2

Parameter

8
Address program

Address auto step

Adapter

1

2

3

Test adapter1

Read adapter2

Write adapter3

[267]

[502]

[2536]

[265]

[381]

[266]

[392]
[379]

[380]

[498.4]

[396.3]

[492.1]

[494.3]

[494.4]

[501.2]

[500.3]

[518]

[436]

[460]

[646]

[177.4]

[0, 40]

[16, 56]

[33, 73]

[34, 74]

[1000, 1200]

[1100, 1300]

[1401, 1405]

[1403, 1407]

[1400]

[479]

[480]

[396.1]

[81,82]

[83]

[175]

[177.1]

[180.3]

[427]

[178.2]

[178.1]

[500.1]

[403]

[411]

[428, 434]

[496.1]

[496.2]

[435][179.1]

[*]

[474]

[490]

[178.3]

[178.4]

[180.1]

[180.2]

[159]

[113]

[143]

8

7

8

9

* 请参阅 965 命令 - 将系统设置为个人电话报警拨号格式, 页面 24。
用户菜单和通用菜单，请参阅报警主机用户指南。

WE800E 无线接收器
WE800E 无线接收器可为报警主机提供方便的开/关控制。也可通过板载继电器控制最多两个外部设
备。
 

安装模块
1. 在报警主机外壳的天线穿线孔处，嵌入随附的塑料护线套。
2. 安装 WE800E 在报警主机中。模块 PCB 的顶部在外壳上部的卡槽中，使用随附螺丝固定 PCB 底

部。

 

4.2
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3. 将模块天线插入“ANT”端口中并旋紧。
 

连接到报警主机
将 3 针插头插入报警主机上标注 WE800 的插座中。请注意连接器只能单方向插入。如果要使用继电
器，线缆需从 WE800E 的 +12V 端子连接到报警主机的 +12V 端子。
 

添加/删除遥控匙

注意!

购买 WE800E 套装时，随附的遥控匙已经学习 WE800E，两路继电器已设置为瞬态操作。如果需要设
置不同的继电器，需删除遥控匙，再重新添加。

添加遥控匙：
1. 按一次 Learn / Delete (学习/删除) 开关。请注意 LED 指示灯会快速闪烁。
2. 按遥控匙上需要学习的按钮。按钮对应所需继电器功能：

– 按钮 1 – 两路输出都是瞬态
– 按钮 2 – 输出 1 锁定，输出 2 瞬态
– 按钮 3 – 输出 2 锁定，输出 1 瞬态
– 按钮 4 –两路输出都是锁定

3. 重复步骤 2 添加更多遥控匙。
4. 完成添加所有遥控匙后按 Learn / Delete (学习/删除) 开关。
 
删除遥控匙
按住 Learn / Delete (学习/删除) 开关。请注意 LED 指示灯将亮起，并在 4 秒后熄灭。所有遥控匙被
删除。不能删除单个遥控匙。

RE012EU 遥控匙
RE012EU 四键式遥控匙 （4 通道手持式发射器）与 WE800E 无线接收器配合使用。它可以在外出模式
或居家模式 1 下远程布防/撤防系统，并能触发远程紧急报警。还可操作诸如车库门、游泳池水泵或外
部灯光等输出。

RADION 无线接收器
RADION 无线接收器 B810 通过 SDI2 总线连接到报警主机，使其支持 RADION 系列无线外围设备，例
如移动探测器、遥控匙、紧急按钮、中继器等等。
更多信息，请参阅该产品安装指南。

RADION 遥控匙
RADION 遥控匙允许您布防或撤防安防系统，或者发送紧急报警。报警主机支持两种型号的遥控匙：双
键式遥控匙 RFKF-TB-CHI，四键式遥控匙 RFKF-FB-CHI，它们通过 RADION 接收器 B810 与报警主机
通信。在四键版本上，其中两个选项键由用户进行定义，用于执行额外功能。要操作可编程按钮，只需
按住任一按钮至少一秒钟，以便所需的功能起作用。
 

紧急报警
如果对安防系统进行了编程，则遥控匙可向监控公司发送紧急代码。同时按住锁定和解锁键 600 毫秒以
上，可以发送紧急报警。
 

LED 指示灯
LED 指示灯闪烁表示已经将信号发送至您的安防系统。

 

4.3

4.4

4.5

18 zh-CHS | 可选设备 报警主机（防盗报警控制器）

2015.09 | 01 | F.01U.316.049 安装指南 博世安保系统有限公司



RADION 中继器
RADION 中继器(转发器)接收来自 RADION 发射器的传输信息，然后重新传输它们，以改善兼容发射器
及其分配的兼容接收器的已传输信息的可靠性和范围。
更多信息，请参阅该产品安装指南。

RADION 探测器
可将多款 RADION 探测器添加到系统中，作为无线防区使用。
报警主机支持的各种 RADION 探测器更多信息，请参阅对应探测器的安装指南。
报警主机支持的 RADION 探测器型号，请参阅添加或删除无线设备（无线防区）, 页面 36。

B308 八路输出模块
B308 八路输出模块是一款可提供 8 个可编程输出（C 型继电器）的监测设备，通过 SDI2 总线与报警
主机连接。每路输出提供干触点开关最大额定值为 24VDC，1.0 安。通过板载端子排可连接输出。使用
地址开关设置模块的 SDI2 地址。报警主机编程决定每路输出对相关事件的反应。模块接收来自报警主
机的串行数据，然后根据报警主机的条件和设置作出反应激活输出。可通过主机键盘、电脑（装有 A-
Link Plus 软件）、或智能手机应用（RSC）控制编程输出。
 

设置地址
两个地址开关决定模块的地址。报警主机使用地址进行通信。使用一字螺丝刀设置这两个地址开关。按
照每个报警主机配置来设置地址开关。
模块的地址开关提供模块地址的十位和个位值。对于模块 1，设置十位开关为 0，个位为 1；对于模块
2，设置十位开关为 0，个位为 2。

注意!

模块只能在通电状态下读取地址开关设置。如果在给模块通电后更改了地址设置，必须重启电源，以使
新设置生效。

 

安装模块
将地址开关设置至适当的地址后，将模块安装在外壳中。使用随附的螺钉和安装支架，将模块安装在外
壳的三孔模式中。

注意!

在做任何连接之前需先切断所有电源(交流电和电池)。否则可能导致人身伤害和/或设备损坏。

 

连接到报警主机
将线缆从模块总线连接到报警主机总线端子时，按照模块端子排上标注的 PWR、A、B 和 COM 一一对
应连接。
 

LED 指示灯说明
模块使用一个蓝色系统状态指示灯来表明模块已通电并说明模块当前状态。

闪烁模式 功能

每秒闪烁一次 正常状态：表示正常工作状态。

每秒快闪三次 通信故障状态：表示出现总线通信故障。

4.6

4.7

4.8
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闪烁模式 功能

恒亮 故障状态：表示存在模块故障。

恒灭 LED 指示灯故障状态：模块未通电，或某些其它故障导致模块不能控制
系统状态 LED 指示灯。

B426-CN 以太网通信模块
B426-CN 以太网通信模块由 SDI、SDI2 或 Option 总线设备供电，可使兼容报警主机通过 IPv4 或
IPv6 以太网进行双向通信。
典型用途包括：
– 向 Conettix 通信接收机/网关发出报警报告和进行路径监控
– 使用远程编程软件 (RPS) 进行远程管理
– 连接建筑物自动和集成应用
B426-CN 可广泛应用于商业和工业安防场合。灵活的端对端路径监控,支持 128,192 或 256 位 AES 加
密,以及防替换等特性使 B426-CN 成为高安全性和火警监测应用的理想产品。B426-CN 可作为独立路
径,或与其它通信技术共同使用。

B450 Conettix 插入式通信接口模块
B450 Conettix 插入式通信接口模块是四线供电 SDI2、SDI 或辅助总线设备使用插入式通信装置（单
独提供），通过商业蜂窝无线通信网络提供与兼容报警主机的双向通信。
 
将 B450 与插入式通信装置结合使用，适用于主要或备用报警通信、远程主机编程和其他远程应用。
B450 支持 Conettix IP 协议，经过完全验证，具有 256 位 AES 加密，可防“拒绝服务”攻击。通过采用
SIA DC-09 和 CSV-IP，B450 可支持兼容的博世主机。它可安全地向现有或新型商业报警和消防装置加
入蜂窝无线网络通信功能。
开关编址
在需要时，使用地址开关轻松地分配总线地址以支持 USB 或 SMS 配置。
配置
对于大多数安装，可在无需设备编程的情况下采用默认 B450 设置进行安装。
对于自定义的网络设置，B450 支持 USB 配置菜单，或支持通过 SMS 进行配置。
当 B450 运行在版本 3 兼容模式时，将模块类型报告为 B426-CN。网络参数可通过 A-Link Plus 配置。
如果需要更改蜂窝特定参数，就直接使用 USB 或 SMS 配置模块。
当 B450 运行在版本 4 兼容模式时，将报告自身产品类型。网络参数和蜂窝特定参数都可通过 A-Link
Plus 配置。
 

LED 指示灯
三个 LED 指示灯提供有关模块及其连接的状态和故障排除信息。

LED 指示灯 说明

检测信号 指示 B450 及其与主机连接的系统状态。

RX 指示总线接收数据。

TX 指示总线发送数据。

 

安装注意事项
在无线网络上找一个信号强度可接受的位置。使用提供的安装螺丝，通过 3 孔安装模式，将模块安装到
兼容的壳体的内部。

4.9

4.10
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布线注意事项
通过模块的接线板或模块的互连缆线连接器，使用数据总线连接，B450 连接到报警主机。
对于在兼容的报警主机壳体外部的数据总线供电的装置，请遵循技术规格中的最大缆线距离。对于更多
的装置，电源来自兼容的辅助电源设备。

A-Link Plus 软件
您可以使用 A-Link Plus 软件对报警主机进行远程编程或控制。该软件允许您无需离开办公室即可编程
和操作用户主机，这不但能提高服务效率，还省时省钱。如果报警主机距离您的办公室有数百公里远，
那么上载/下载功能的价值更是无可限量。
在 Windows 7 操作系统中运行 A-Link Plus 软件时：软件版本是 V4.7 或更高。在软件中设置新用户数
据库时，报警主机类型请选择 ICP-CC408E-CN 或 ICP-CC488E-CN。

注意!

在 A-Link Plus 软件中添加新用户时，安装员密码和 A-Link Plus / RSC 连接密码必须与在报警主机中
所设值相符，以便在连接到报警主机时能够同步操作。如果这些地址值与报警主机不符，则计算机与报
警主机将无法同步操作。

系统配置 最低要求

处理器 Intel PIII 1.5 GHz 或更高

操作系统 Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP 具备 SP1, 2, 或 3
(在 Vista 或 XP 中,必须安装 Microsoft VC+
+2008 可再发行组件包)

硬盘可用空间 最少 4GB

内存 最少 256MB

鼠标 Windows 兼容鼠标

显示器 标准 VGA 显示器，可支持 1024x768 或更高分辨
率

表 4.2: 最低系统要求

 
更多关于 A-Link Plus 的安装和使用，请参阅 A-Link Plus 用户指南。

请参阅
– A-Link Plus 应用, 页面 52

远程安全控制
远程安全控制（RSC）是安卓和苹果操作系统设备的一种应用。
远程安全证书生成器（RSCB）是针对微软 Windows 操作系统的一种账户管理功能。它用于生成证
书，准许用户通过远程安全控制（RSC）访问指定报警主机。
如何下载安装 RSCB：
1. 访问博世网站 （us.boschsecurity.com）。
2. 进入产品目录 (Products)，选择防盗报警系统 (Intrusion Alarm Systems)。
3. 在页面右边，在线工具 (Online tools) 下方，点击远程安全证书生成器 (Remote Security

Certificate Builder) 链接。

4.11

 

4.12
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4. 查看必要前提后，点击安装 (Install)。
5. 保存安装文件到您的电脑硬盘。
远程安全证书生成器链接也包括安装、配置、和使用 RSCB 以及 RSC 应用的相关文档。

直连适配器
IUI-SOL-ADAPTER 直连适配器可通过 SDI2 总线连接报警主机，用于将系统存储器信息复制到直连适
配器中，或者复制直连适配器内容到系统存储器中，或者用于报警主机固件升级。
A-Link Plus 软件可通过直连适配器远程控制报警主机。

钥匙开关
连接钥匙开关到任何编程为钥匙开关防区的防区，请参阅防区类型, 页面 83。
编程钥匙开关防区选项，请参阅钥匙开关防区选项, 页面 86。
钥匙开关防区可以按照设置在居家模式 1 或外出模式下布防/撤防或者瞬态布防/撤防分区。钥匙开关防
区只能布防/撤防它所属的分区。钥匙开关防区以防区编号为用户码来发送报告。

4.13

4.14
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配置
本章节主要介绍各项安装员命令、禁用系统重设为出厂设置的方法、以及如何配置电子邮件。

安装员命令
使用图标键盘时，在安装员编程模式下，可以使用 9 个命令。要执行某个命令，只需输入命令码，并按
[#] 即可。
使用文本键盘时，进入安装员菜单后，选择对应菜单执行相应功能。

命令 说明

958 退出安装员编程模式但不保存更改。

959 测试直连适配器 IUI-SOL-ADAPTER。

960 退出安装员编程模式并保存更改。

961 使系统重设为出厂设置。

962 将系统存储器内容复制到直连适配器中。

963 将直连适配器内容复制到系统存储器中。

965 将系统设置为个人电话报警拨号格式。

966 启用/禁用编程期间地址自动跳位。

999 显示防盗报警控制器固件版本。

表 5.1: 安装员编程命令

958 命令 - 退出安装员编程模式但不保存更改
执行该命令可退出安装员编程模式，但不保存任何更改。您可以从任意地址退出安装员编程模式。
要退出安装员编程模式：
输入 [9 5 8 #]。
发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。键盘居家 和 外出 指示将熄灭。

959 命令 - 测试直连适配器 IUI-SOL-ADAPTER
该命令可对直连适配器进行测试。IUI-SOL-ADAPTER 直连适配器只可与本报警主机配合使用。
直连适配器测试为非破坏性测试，在测试结束后适配器中的数据仍将保留。长鸣一声表示直连适配器测
试失败。两声鸣音表示测试成功。
如果在测试尚未结束时就拔出直连适配器，将损坏适配器中的数据。切记不要在活动 LED 灯亮起或快
速闪烁时拔出直连适配器。
要测试直连适配器：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，键盘上的

居家 和 外出 指示同时闪烁，表明已进入安装员编程模式。键盘上显示地址 000 中存储的数据。
2. 将直连适配器连接到报警主机的印刷电路板 (PCB) 底部的 SDI2 总线接口。
3. 输入 [9 5 9 #]。在成功测试直连适配器后，将发出两声鸣音。如果发出一声长鸣，则表示直连适

配器数据已损坏，需要清除这些损坏的数据。
4. 输入 [9 6 0 #] 退出安装员编程模式。发出两声鸣音。键盘上的 居家 和 外出 指示熄灭，系统返回

到撤防状态。
5. 从报警主机上拔出直连适配器。如果在尚未退出安装员编程模式时就拔出直连适配器，将损坏直连

适配器中的数据。
使用文本键盘时，进入菜单 831 [Test adapter] 可测试直连适配器。

5

5.1

5.1.1

5.1.2
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960 命令 - 退出安装员编程模式并保存更改
执行该命令可退出安装员编程模式并保存更改。您可以从任意地址退出安装员编程模式。
要退出安装员编程模式：
输入 [9 6 0 #]。
发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。键盘居家 和 外出 指示将熄灭。

961 命令 - 使系统重设为出厂设置
执行该命令可使报警主机恢复成出厂设置。您可以从任意地址恢复出厂设置。
要使报警主机重设为出厂设置：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，键盘上的

居家 和 外出 指示同时闪烁，表明已进入安装员编程模式。键盘上显示地址 000 中存储的数据。
2. 输入 [9 6 1 #]。发出两声鸣音，系统被重设为出厂设置。
使用文本键盘时，进入菜单 138 [Factory default] 可将系统重设为出厂设置。

962 命令 - 将系统存储器内容复制到适配器中
执行该命令可将报警主机存储器内容复制到直连适配器中。IUI-SOL-ADAPTER 直连适配器只可与本报
警主机配合使用。
要将报警主机存储器内容复制到直连适配器中：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#] 键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，键盘上的

居家 和 外出 指示同时闪烁，表明已进入安装员编程模式。键盘上显示地址 000 中存储的数据。
2. 将直连适配器连接到报警主机的印刷电路板 (PCB) 底部的 SDI2 总线接口。
3. 输入 [9 6 2 #]。在成功将报警主机存储器内容复制到直连适配器后，将发出两声鸣音。如果发出

一声长鸣，则表示直连适配器数据已损坏，需要清除这些损坏的数据。
4. 输入命令 [9 6 0 #] 保存更改并退出安装员编程模式。键盘上的 居家 和 外出 指示熄灭，表示系统

返回到撤防状态。
5. 从报警主机上拔出直连适配器。如果在尚未退出安装员编程模式时就拔出直连适配器，将损坏直连

适配器中的数据。
使用文本键盘时，进入菜单 833 [Write adapter] 可将系统存储器内容复制到适配器中。

963 命令 - 将适配器内容复制到系统存储器中
执行该命令可将直连适配器内容复制到报警主机中。IUI-SOL-ADAPTER 直连适配器只可与本报警主机
配合使用。
要将直连适配器内容复制到报警主机中：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，键盘上的

居家 和 外出 指示同时闪烁，表明已进入安装员编程模式。键盘上显示地址 000 中存储的数据。
2. 将直连适配器连接到报警主机的印刷电路板 (PCB) 底部的 SDI2 总线接口。
3. 输入 [9 6 3 #]。在成功复制直连适配器内容到报警主机后，将发出两声鸣音。如果发出一声长

鸣，则表示直连适配器数据已损坏，需要清除这些损坏的数据。
4. 输入 [9 6 0 #] 保存更改并退出安装员编程模式。发出两声鸣音。键盘上的 居家 和 外出 指示熄

灭，系统返回到撤防状态。
5. 从报警主机上拔出直连适配器。如果在尚未退出安装员编程模式时就拔出编程钥匙，将损坏直连适

配器中的数据。
使用文本键盘时，进入菜单 832 [Read adapter] 可将适配器内容复制到系统存储器中。

965 命令 - 将系统设置为个人电话报警拨号格式
通过命令 965，只需单步操作即可设置个人电话报警拨号格式。请参阅个人电话报警拨号, 页面 68 获
得更多信息。

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7
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要设置个人电话报警拨号格式：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，键盘上的

居家 和 外出 指示同时闪烁，表明已进入安装员编程模式。如果使用文本键盘，进入菜单 81
[Address program]，键盘进入地址编程模式。键盘上显示地址 000 中存储的数据。

2. 输入 [9 6 5 #]。该命令可自动将接收机 1 设置为个人电话报警报告，并仅为接收机 2 设置下表中
的地址。在执行命令 965 时，不会更改其他地址。

3. 如果使用文本键盘，输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。进入
菜单 747 [Set up domestic dialing format], 设置完成后保存并退出。

如下表所示，发送格式自动设置为个人电话报警拨号，用户识别码设置为一声识别音。除防区状态报告
和系统状态报告外，其他所有报告都分配给接收机 1（采用个人电话报警拨号）。
包括防区旁路、防区故障、传感器监视和报警复位报告在内的防区状态报告，以及包括辅助电源故障、
交流主电源故障、电池低压和拒绝访问报告在内的系统状态报告，只有在设置了向接收机 2 发送报告
后，才会发送。

地址 说明 预设值 设置

033 发送格式 4 个人电话报警拨号

034 和 039 用户识别码 0,0,0,0,0,1 一声鸣音

392 防区状态报告选项 2 仅向接收机 2 发送报告

403 布防/撤防报告选项 2 仅向接收机 2 发送报告

424 系统状态 – 拒绝访问 6 拒绝访问

427 系统状态报告选项 2 仅向接收机 2 发送报告

428 – 431,434 发送测试报告时间 0,0,0,0,0 测试报告

435 测试报告发送选项 1 仅向接收机 1 发送报告

表 5.2: 命令 965 预设值

966 命令 - 启用/禁用编程期间地址自动跳位
该命令允许在安装员编程模式下编程时，自动跳至下一个地址。
在启用了自动跳位功能后，当通过键盘编程时，不会有相应的可视指示。
要启用地址自动跳位：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，键盘上的

居家 和 外出 指示同时闪烁，表明已进入安装员编程模式。键盘上显示地址 000 中存储的数据。
2. 输入 [9 6 6 #]。发出两声鸣音。
要禁用地址自动跳位功能：
输入 [9 6 6 #]。发出两声鸣音。
示例（启用自动跳位）
在启用自动跳位后，输入主电话号码 02 （暂停）9672 1055：
1. 按 [0 #] 键进入地址 000，即接收机 1 主电话号码的第一位。
2. 按以下按键以输入电话号码：[0 * 2 * 13 * 9 * 6 * 7 * 2 * 1 * 0 * 5* 5 * 0*]

示例（禁用自动跳位）
在禁用自动跳位后，输入主电话号码 02 （暂停）9672 1055：
按 [0 #] 键进入地址 000，即接收机 1 主电话号码的第一位。
按以下按键以输入电话号码：[0 * # 2 * # 13 * # 9 * # 6 * # 7 * # 2 * # 1* # 0 * # 5 * # 5 * # 0 *]
使用文本键盘时，进入菜单 82 [Adapter auto step] 可切换启用/禁用编程期间地址自动跳位。

999 命令 - 显示报警主机固件版本
在键盘上执行该命令时，键盘将显示报警主机的 3 位固件版本号。

5.1.8

5.1.9
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要显示报警主机固件版本号：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，键盘上的

居家 和 外出 指示同时闪烁，表明已进入安装员编程模式。键盘上显示地址 000 中存储的数据。
2. 输入 [9 9 9 #]。发出两声鸣音。如果您在使用键盘，则与版本号第 1 位数字对应的防区指示将亮

起。
3. 按 [*]。与版本号第 2 位数字对应的防区指示将亮起。
4. 再次按 [*]，显示版本号的最后一位数字。如果数字是 0，就无防区指示显示。（示例：版本号

1.1.0，在地址 999 – 997 显示为 110。）
5. 输入 [9 6 0 #] 退出安装员编程模式。发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。如果您在使用键盘，

居家 和 外出 指示将熄灭，表示系统已撤防。
使用文本键盘时，进入菜单 137 [Version display] 可查看报警主机固件版本。

禁用系统重设出厂设置
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

出厂设置选项 0900 0 = 允许系统重设为出厂设置
15 = 不允许系统重设为出厂设置

0  

该功能可防止通过 DEFAULT 键使报警主机手动重设为出厂设置，还可防止在系统撤防时使用直连适配
器自动向报警主机下载数据。
在地址 900 中输入默认值 0，可允许将报警主机恢复成出厂设置。在地址 900 中输入 15，则不允许将
报警主机恢复成出厂设置，并且需要安装员密码才能进一步对报警主机编程。
如果不知道安装员密码，则必须将报警主机返回给博世经销商以更换产品。您将需要支付服务费用。

注意!

建议不要设置参数为“不允许系统重设为出厂设置”。

如果需要禁用将报警主机重设为出厂设置的功能，应采用下面的特殊操作。这种方式能够避免意外设置
此选项。在编程该地址时，必须按住主机的印刷电路板(PCB) 上的 DEFAULT 键。
 

要防止手动将报警主机重设为出厂设置：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，键盘上显

示地址 000 中编程的数据。如果您在使用键盘，则 居家 和 外出 指示将同时闪烁，表明已进入安
装员编程模式。

2. 输入 [9 0 0 #] 移动到地址 900。
3. 按住 DEFAULT 键。
4. 输入 [1 5 *] 以在地址 900 中设置 15。
5. 释放 DEFAULT 键。
6. 输入 [9 6 0 #] 退出安装员编程模式。发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。如果您在使用键盘，

居家 和 外出 指示将熄灭，表示系统已撤防。
如果地址 900 未设置为 15，执行以下过程之一即可恢复报警主机的出厂设置。
 

要通过安装员密码将报警主机重设为出厂设置：
1. 输入安装员密码（预设为 1234），然后按 [#]键进入安装员编程模式。发出两声鸣音。居家 和 外

出 指示同时闪烁，表示已进入安装员编程模式。
2. 输入 [9 6 1 #]。在报警主机恢复为出厂设置后，将发出两声鸣音。
3. 输入 [9 6 0 #]。发出两声鸣音。居家 和 外出 指示停止闪烁，系统返回到撤防状态。
报警主机已成功恢复成出厂设置。
 

5.2
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要使用 DEFAULT 键将报警主机重设为出厂设置：
1. 断开报警主机的交流主电源和备用电池。
2. 按住 DEFAULT 键。
3. 重新接通报警主机的交流主电源。
4. 等待 3 - 5 秒后，释放 DEFAULT 键。
5. 输入 [2 5 8 0 *]，通过预设的主码撤防系统。
报警主机已成功恢复成出厂设置。

注意!

使用 DEFAULT 键将报警主机重设为出厂设置时，报警主机不要连接直连适配器，否则会进入报警主
机固件版本升级模式。
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系统操作
这部分介绍系统的常规操作：在三种不同模式下布/撤防系统，隔离防区，触发键盘报警，以及确定故障
等。
本章节中的操作通过图标键盘执行。对于文本键盘，请根据键盘上显示的提示进行操作。

在外出模式下布防系统
当您离开现场，并需要使所有防区处于就绪状态以探测入侵时，可将系统布防在外出模式下。
有两种不同方法可将系统布防在外出模式下。第 1 种为始终可行的标准方法。第 2 种方法需要在地址
497 中启用选项 2 后才能使用（请参阅用户选项 2, 页面 120）。
如果需要在将系统布防为外出模式前隔离某个分区，请参阅隔离防区, 页面 31。

注意!

通过单键布防功能在外出模式下布防系统时，将采用用户码 00 发送报告。

 

要将系统布防在外出模式下（方法 1）：
1. 输入您的用户码，并按 [#] 键。
2. 发出两声鸣音，外出 指示亮起，退出延时开始计数。
 

要将系统布防在外出模式下（方法 2）：

注意!

要通过单键布防功能将系统布防在外出模式下，必须在地址 497 中选择选项 2（请参阅用户选项 2, 页
面 120）。

1. 按住 [#] 键。
2. 发出两声鸣音，然后释放按键。外出 指示亮起，退出延时开始计数。
如果在退出时间结束时有防区处于开路，则该防区会被自动隔离，在键盘上对应的指示将持续亮起。一
旦该防区重新闭合后，它将再次成为布防系统的有效组成部分。例如，如果某扇窗户在退出时间结束时
仍开着，则该窗户只有在关上后才能成为布防系统的组成部分。在退出时间结束后打开该窗户将触发报
警。
 

强制布防
在有防区处于开路时布防系统，称为强制布防。请参阅防区选项 2, 页面 86 以对每个防区启用强制布
防。
如果在尝试将系统布防为外出模式时，外出 指示未亮起，且发出一声长鸣，则表明不允许强制布防。这
时，您需要确保所有防区处于闭合，或手动隔离相关防区，然后才能布防系统。

从外出模式下撤防系统
在系统布防为外出模式后，如果需要进入防区，则必须从外出模式下撤防系统，以禁用探测设备，避免
触发警号、闪灯与警铃输出。
如果在从外出模式下撤防系统之前存在报警，则对应的防区指示将会闪烁，表示在该防区发生了报警。
 

要从外出模式下撤防系统：
1. 输入您的用户码，并按 [#] 键。
2. 发出两声鸣音，外出 指示熄灭。

6
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在居家模式 1 下布防系统
居家模式 1 用于对现场周界和未使用区域进行布防，以探测可能进入现场的入侵者，并且允许您在自动
隔离的区域内自由活动。
只有安装人员才能设置在居家模式 1 下自动隔离防区。请参阅防区选项 2, 页面 86，获得有关如何设
置在居家模式 1 下自动隔离防区的更多信息。
有两种不同方法可将系统布防在居家模式 1 下。第 1 种方法为始终可行的标准方法。第 2 种方法需要
在地址 497 中启用选项 2 后才能使用（请参阅用户选项 2, 页面 120）。
当系统向中心站接收机发送报告时，将发送居家布防报告（Contact ID 事件代码 441）。
 

居家模式进入警戒时间
在居家模式 1 下布防系统时，如果某个未自动隔离的防区触发了报警，则可使用居家模式进入警戒时
间，以延迟触发警号、闪灯和警铃输出。当系统布防在居家模式 1 或居家模式 2 下时，居家模式进入警
戒时间的延迟时间适用于除 24 小时防区外的所有防区。请参阅居家模式进入警戒时间, 页面 113 获得
更多信息。
如果设置了居家模式进入警戒时间，则当某个未自动隔离的防区触发报警时，键盘将每秒鸣音两次，直
到该时间结束或系统撤防。如果在居家模式进入警戒时间时间结束时，报警仍未复位，则会触发闪灯、
警铃和警号输出。

注意!

通过单键布防功能在居家模式 1 下布防系统时，将采用用户码 00 发送报告。

 

要将系统布防在居家模式 1 下（方法 1）：
1. 输入您的用户码，并按 [*] 键。
2. 发出两声鸣音，居家 指示亮起。退出延时开始计数。
所有编程为在居家模式 1 下自动隔离的防区对应的指示开始闪烁，直到退出延时结束。在退出延时结束
时，这些防区指示熄灭，并且键盘发出一声短鸣。
 

要将系统布防在居家模式 1 下（方法 2）：
1. 按住 [*] 键。
2. 发出两声鸣音，然后释放按键。居家 指示亮起，退出延时开始计数。
所有编程为在居家模式 1 下自动隔离的防区对应的指示开始闪烁，直到退出延时结束。在退出延时结束
时，这些防区指示熄灭，并且键盘发出一声短鸣。
如果在退出延时结束时有防区处于开路，则该防区会被自动隔离，在键盘上对应的指示将恒亮。一旦该
防区重新闭合后，它将再次成为布防系统的有效组成部分。例如，如果某扇窗户在退出延时结束时仍开
着，则该窗户只有在关上后才能成为布防系统的组成部分。在退出延时结束后打开该窗户将触发报警。
 

强制布防
在有防区处于开路时布防系统，称为强制布防。请参阅防区选项 2, 页面 86 以对每个防区启用强制布
防。
如果在尝试将系统布防为居家模式 1 时，居家 指示未亮起，且发出一声长鸣，则表明不允许强制布防。
这时，您需要确保所有防区处于闭合，或手动隔离相关防区，然后才能布防系统。

从居家模式 1 下撤防系统
有两种方法可从居家模式 1 下撤防系统。第 1 种方法为始终可行的标准方法。第 2 种方法 需要在地址
497 中启用选项 4 后才能使用（请参阅用户选项 2, 页面 120）。
 

6.3
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要从居家模式 1 下撤防系统（方法 1）：
1. 输入您的用户码，并按 [*] 键。
2. 发出两声鸣音，居家 指示熄灭。系统现在已撤防。
 

要从居家模式 1 下撤防系统（方法 2）：
如果有防区指示闪烁，则表明该防区发生了报警。这时需要采用方法 1，输入有效的用户码来撤防系
统。要使用方法 2，必须在地址 497 中启用选项 4（请参阅用户选项 2, 页面 120）。
1. 按住 [*] 键。
2. 发出两声鸣音，然后释放按键。居家 指示将熄灭，系统现在已撤防。

注意!

通过单键撤防功能从居家模式 1 下撤防系统时，将采用用户码 00 发送报告。

在居家模式 2 下布防系统
居家模式 2 用于对现场周界和未使用区域进行布防，以探测可能进入现场的入侵者，并且允许您在自动
隔离的区域内自由活动。
您可以通过安装员密码功能（请参阅设置居家模式 2 旁路防区, 页面 41）或主码功能设置自动隔离某
些防区。
当系统向中心站接收机发送报告时，将发送居家布防报告（Contact ID 事件代码 456）。
 

居家模式进入警戒时间
在居家模式 2 下布防系统时，如果某个未自动隔离的防区触发了报警，则可使用居家模式进入警戒时
间，以延迟触发警号、闪灯和警铃输出。当系统布防在居家模式 1 或居家模式 2 下时，居家模式进入警
戒时间的延迟时间适用于除 24 小时防区外的所有防区。请参阅居家模式进入警戒时间, 页面 113 获得
更多信息。
如果设置了居家模式进入警戒时间，则当某个未自动隔离的防区触发报警时，键盘将每秒鸣音两次，直
到该时间结束或系统撤防。如果在居家模式进入警戒时间时间结束时，报警仍未复位，则会触发闪灯、
警铃和警号输出。

注意!

通过单键布防功能在居家模式 2 下布防系统时，将采用用户码 00 发送报告。

 

要将系统布防在居家模式 2 下：
1. 按住 [0] 键。
2. 发出两声鸣音，然后释放按键。居家 指示亮起，退出延时开始计数。
所有编程为在居家模式 2 下自动隔离的防区对应的指示开始闪烁，直到退出延时结束。在退出延时结束
时，这些防区指示熄灭，并且键盘发出一声短鸣。
如果在退出延时结束时有防区处于开路，则该防区会被自动隔离，在键盘上对应的指示将恒亮。一旦该
防区重新闭合后，它将再次成为布防系统的有效组成部分。例如，如果某扇窗户在退出延时结束时仍开
着，则该窗户只有在关上后才能成为布防系统的组成部分。在退出延时结束后打开该窗户将触发报警。
 

强制布防
在有防区处于开路时布防系统，称为强制布防。请参阅防区选项 2, 页面 86 以对每个防区启用强制布
防。
如果在尝试布防系统时，居家 指示未亮起，且发出一声长鸣，则表明不允许强制布防。这时，您需要确
保所有防区处于闭合，或手动隔离相关防区，然后才能布防系统。

6.5
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从居家模式 2 下撤防系统
有两种方法可从居家模式 2 下撤防系统。第 1 种方法为始终可行的标准方法。第 2 种方法需要在地址
497 中启用选项 4 后才能使用（请参阅用户选项 2, 页面 120）。
 

要从居家模式 2 下撤防系统（方法 1）：
1. 输入您的用户码，并按 [*] 键。
2. 发出两声鸣音，居家 指示熄灭。系统现在已撤防。
 

要从居家模式 2 下撤防系统（方法 2）：
如果有防区指示闪烁，则表明该防区发生了报警。这时需要采用方法 1，输入有效的用户码来撤防系
统。要使用方法 2， 必须在地址 497 中启用选项 4（请参阅用户选项 2, 页面 120）。
1. 按住 [0] 键。
2. 发出两声鸣音，然后释放按键。居家 指示将熄灭，系统现在已撤防。

注意!

通过单键撤防功能从居家模式 2 下撤防系统时，将采用用户码 00 发送报告。

键盘胁持报警
键盘胁持报警用作无声胁持报警。在输入用于撤防系统的有效用户码后按 9 键，即可触发键盘胁持报
警。
由于个人电话报警报告格式无法解译所发生报警的类型，因此只有在系统向接警中心发送报警报告的情
况下，胁持报警（Contact ID 事件代码 121） 才有用。您可以在地址 498 中选择选项 2，从而使用 数
字 3 取代 9 来触发胁持报警（请参阅用户选项 3, 页面 120）。

键盘紧急报警
当同时按下 [1] 和 [3] 或 [*] 和 [#] 键时，将触发有声键盘紧急报警。
在地址 493 中选择选项 1，可将键盘紧急报警设置为无声报警（请参阅系统选项 2, 页面 117）。在系
统向中心站接收机发送报告时，键盘紧急报警将发送 Contact ID 事件代码 120。

键盘火警
如果同时按下键盘上的 [4] 和 [6] 键，将触发有声键盘火警。号筒扬声器将发出独特的火警音，以提示
发生了火灾。火警音不同于盗警音。
在地址 493 中选择选项 2，可将键盘火警设置为无声报警（请参阅系统选项 2, 页面 117）。在系统向
中心站接收机发送报告时，键盘火警将发送 Contact ID 事件代码 110。

键盘救护报警
如果同时按下 [7] 和 [9] 键，将触发有声键盘救护报警。
在地址 493 中选择选项 4，可将键盘救护报警设置为无声报警（请参阅系统选项 2, 页面 117）。在系
统向中心站接收机发送报告时，键盘救护报警将发送 Contact ID 事件代码 100。

隔离防区
在将系统布防为外出模式、居家模式 1 或居家模式 2 之前，可以通过隔离防区功能来手动禁用一个或多
个防区。在某个防区被隔离后，您可在系统布防状态下进入该防区，而不会触发报警。
例如，为了避免防区被动红外 (PIR) 探测器触发误报警，或者您想要在外出期间让宠物呆在某个防区
内，这时您可能需要在布防系统前隔离该防区。
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有两种方法可以手动隔离防区。默认情况下使用标准隔离方法，不需要使用用户码就可以执行隔离操
作。另一种方法则需要使用有效的用户码，能否执行防区隔离操作，取决于用户码持有者的权限级别。
某些用户码持有者不能隔离防区。请参阅用户码权限级别, 页面 77 获得更多信息。
使用此方法手动隔离的非 24 小时防区，在系统布防时，将分别发送防区旁路报告（Contact ID 事件代
码 573）。在系统撤防时，将发送防区旁路复位报告。
如果选择对 24 小时防区（24 小时火警防区除外）进行隔离，将发送 Contact ID 事件代码 572。如果
选择对 24 小时火警防区进行隔离，则发送 Contact ID 事件代码 571。对 24 小时防区隔离后，立即发
送防区旁路报告，在系统撤防或防区旁路恢复时，将发送防区旁路复位报告。
 
除了通过隔离防区功能来手动隔离防区，还可以通过安装员编程设置自动隔离。
如何在居家模式 1 下自动隔离防区，请参阅防区选项 2, 页面 86。
如何在居家模式 2 下自动隔离防区，请参阅居家模式 2 自动旁路防区, 页面 88。

标准隔离
标准隔离不需要输入用户码，因此允许任何操作人员隔离防区。
1. 按两次 [*] 键。发出三声鸣音，居家 指示开始闪烁。
2. 输入要隔离的防区编号，然后按 [*] 键。该防区对应的指示开始闪烁。按 [*] 键后，24 小时防区

将自动隔离。而所有其他盗警防区则只有在系统布防后才会自动隔离。
3. 针对要隔离的每个防区，重复第 2 步。

注意!

当选择某个防区进行隔离时，对应的指示将会闪烁。如果选择了错误的防区，请输入其防区编号，然后
[*] 键。该防区将不再选中为隔离，对应的指示也将熄灭。

4. 按 [#] 键。发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。
选定防区的指示将持续闪烁，直到系统再次撤防。
示例
要手动隔离防区 1、3 和 4，请按：[*][*] [1][*] [3][*] [4][*] [#]

用户码隔离
用户码隔离方法只允许那些具有相应权限的用户码持有者进行使用。设置有该权限的所有用户码将无法
使用标准的隔离方法。
1. 按 [*] 键。
2. 输入您的用户码，并按 [*] 键。发出三声鸣音，居家 指示开始闪烁。如果您试图使用未设置有用户

码隔离权限的用户码进入隔离模式，系统将忽略您的操作。
3. 输入要隔离的防区编号，然后按 [*] 键。该防区对应的指示开始闪烁。按 [*] 键后，24 小时防区

将自动隔离。而所有其他盗警防区则只有在系统布防后才会自动隔离。
4. 针对要隔离的每个防区，重复第 3 步。

注意!

当选择某个防区进行隔离时，对应的指示将会闪烁。如果选择了错误的防区，请输入其防区编号，然后
[*] 键。该防区将不再选中为隔离，对应的指示也将熄灭。

5. 按 [#] 键。发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。选定防区的指示将持续闪烁，直到系统再次撤
防。

示例
要手动隔离防区 1、3 和 4，请按：[*][用户码][*] [1][*] [3][*] [4] [*] [#]

6.11.1
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故障分析模式
如果系统发生了故障，故障 或 电源 指示将闪烁，键盘也将每分钟鸣音一次。如果交流主电源供电中
断，则 电源 指示将闪烁，直到交流主电源恢复正常。按一次 [#]键可确认故障，并使键盘停止每分钟鸣
音一次。
要确定所发生系统故障的类型，请执行以下步骤以进入故障分析模式：
1. 按住 [5] 键，直到发出两声鸣音，居家 和 外出 指示同时闪烁。故障类型由防区指示进行指示（例

如，防区 1 = 系统故障）。请参见下表获得可能的系统故障列表。
2. 要进一步确定故障类型，请按亮起的防区指示对应的按键。例如，如果防区 1 显示系统故障，则按

[1] 将显示发生了哪种系统故障。
3. 按 [#] 键可退出故障分析模式，并返回到撤防状态。故障 指示持续亮起，键盘则停止每分钟鸣音

一次。

防区指示 故障说明 需按的按键 防区指示 故障状态

1 系统故障 1 1
2
3
4
5
7
8
9 - 16

电池低压故障
日期和时间未设置
无线接收器故障
输出 1 - 3 故障
电话线故障
电源中断
主机防拆
无线中继器 1 – 8 故障

2 无线传感器电池低压
（ICP-CC408E-CN
不适用）

2 1 - 16 防区 1 - 16 无线传感器电池
低压

3 防区防拆报警 3 1 - 16 防区 1 - 16 防拆报警

4 传感器监视故障 4 1 - 16 防区 1 - 16 传感器监视故障

5 RF 传感器监视故障
（ICP-CC408E-CN
不适用）

5 1 - 16 防区 1 - 16 无线传感器监视
故障

6 通讯故障 6 1
2
3
4

接收机 1 故障
接收机 2 故障
IP 模块 1 故障
IP 模块 2 故障

7 输出和键盘故障 7 1
2
3 - 6

输出模块 1 故障
输出模块 2 故障
键盘 1 – 4 故障

8 遥控匙电池低压 8 1 - 16 遥控匙 1 - 16 电池低压

表 6.1: 故障指示

在文本键盘上，按 [5] 键进入故障分析模式 [Fault Analysis]后，可以直接翻页查看故障。查看完成
后，按 [#] 退出故障分析模式。

故障说明
1 系统故障
只有在发生下列故障时才会显示系统故障。在进入故障分析模式后，按 [1] 键可以确定发生了下列何种
故障。

6.12

6.12.1
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电池低压故障 – 当系统探测到备用电池电压不足时，将会注册该故障。系统每 4 小时或在每次布防时，
会自动执行一次电池测试。
日期和时间未设置 – 每次系统断电后，都会注册该故障。日期和时间编程，参见日期和时间。
无线接收器故障 – 当系统探测到无线接收器断开连接、被拆动或被干扰时，将会注册该故障。
输出 1 – 3 故障 – 当系统探测到输出 1 – 3 中任何一个告警设备输出断开连接或短路时，将会注册该故
障。所有输出重新连接后，就会清除该故障。该功能需要安装人员执行相应系统设置后才会工作。
电话线故障 – 当系统探测到电话线从系统上断开时，将会注册该故障。该功能需要安装人员执行相应系
统设置后才会工作。
电源中断 – 当辅助电源、+12 伏电源，或 SDI2 总线电源中有一个中断时，会出现该故障。如果发生此
故障，请立即联系安装人员。
主机防拆 – 当系统探测到系统被拆动时，将会注册该故障。
无线中继器故障 – 当系统探测到无线接收器断开连接、被拆动或被干扰时，将会注册无线中继器 1 - 8
故障。
2 无线传感器电池低压故障
当某个无线设备向系统报告电池电压不足时，会出现该故障。在故障分析模式下，按 [2] 键，直到发出
两声鸣音。这将显示报告无线电池低压的防区。
3 防区防拆故障
当有被拆动的防区变为开路或短路时，会出现该故障。按[3] 键，直到发出两声鸣音。这将显示报告防
拆故障的防区。
4 传感器监视故障
当一个或多个探测设备在安装人员编程的时间内（撤防状态下）无法探测到任何移动时，会注册传感器
监视故障。一旦问题防区探测到移动并复位后，就会清除此故障。按 [4] 键，直到发出两声鸣音。这将
显示报告传感器监视故障的防区。
5 无线传感器监视故障
当一个或多个无线探测设备在安装人员编程的时间内无法与无线接收器进行通讯时，会注册无线传感器
监视故障。一旦问题无线设备与无线接收器成功通讯后，就会清除此故障。按 [5] 键，直到发出两声鸣
音。这将显示报告无线传感器监视故障的无线探测设备。
6 通讯故障
当系统无法与接收端（例如，监控公司、移动电话等）通讯时，将会注册该故障。一旦系统向接收端成
功发送报告后，将会清除该通讯故障。
当网络模块断开连接或被拆动时，也会注册该故障。
按 [6] 键可以确定无法与其通讯的接收机或模块。
7 输出和键盘故障
当系统探测到任何一个输出扩展模块或键盘断开连接或被拆动时，将会注册该故障。按[7] 键，直到发
出两声鸣音。这将显示发生故障的输出扩展模块或键盘。
8 无线遥控匙电池低压故障
当任何一个无线遥控匙向系统报告电池电压不足时，会出现该故障。按 [2] 键，直到发出两声鸣音。这
将显示发生故障的遥控匙。但只有遥控匙 1 – 16 能通过键盘防区指示灯 1 – 16 显示。
 

交流主电源故障
交流主电源中断故障会自动导致 电源 指示闪烁。如果交流主电源持续断电超过 2 分钟，键盘蜂鸣器将
每分钟鸣音一次。如果报警主机编程为向中心站接收机发送交流主电源故障报告，则会发送交流电源故
障报告（Contact ID 事件代码 301）。
在交流主电源重新接通后，电源 指示停止闪烁。在交流主电源持续接通超过 2 分钟后，键盘停止每分钟
鸣音一次，同时向中心站接收机发送交流电源故障复位报告。
如果在地址 494 中选择了“交流电源中断 1 小时后发送报告”选项 (1)（请参阅系统选项 3, 页面
118），则当交流主电源断电时，键盘上的 电源 指示会立即闪烁，但需要在交流主电源持续断电 1 小
时后才会触发报告或键盘蜂鸣器。

6.12.2
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如果在地址 494 中选择了“不显示交流主电源故障”选项 (2)（请参阅系统选项 3, 页面 118），则当交
流主电源断电时，键盘不会指示该故障，但报警主机仍然会发送交流电源故障报告（如已启用该功
能）。
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系统功能
这部分介绍有关设备测试和定期维护的高级功能，例如安装员密码、主码和单键功能等。
本章节中的操作通过图标键盘执行。对于文本键盘，请根据键盘上显示的提示进行操作。

安装员密码功能
安装员密码功能允许安装人员无需知道主码，即可执行各种系统测试和任务。
要访问所需的安装员密码功能，请输入安装员密码和对应的功能数字编号，然后按 [#] 键。安装员密码
功能请见下表。您只有在系统处于撤防状态时才能访问这些功能。

功能编号 说明

0 添加/删除无线设备/无线中继器/无线遥控匙

1 设置发送第一个测试报告需等待的天数

2 更改个人报警电话号码

3 更改布防/撤防后电话报警转拨指令

4 设置居家模式 2 旁路防区

6 打开/关闭报告监控模式

7 步测模式

8 事件记录回查模式

表 7.1: 安装员密码功能

添加或删除无线设备（无线防区）

注意!

ICP-CC408E-CN 不支持 RADION 无线设备、RADION 中继器 和 RADION 遥控匙。

ICP-CC488E-CN 报警主机可在系统中接收最多 16 个无线设备。可以注册无线被动红外探测器、舌簧
开关、或烟雾探测器到报警主机。报警主机支持以下 RADION 无线探测器：
RFDW-SM-CHI
RFDW-RM-CHI
RFUN-CHI
RFPR-12-CHI
RFPR-C12-CHI
RFDL-11-CHI
RFGB-CHI
RFBT-CHI
只能给每个防区分配一个无线设备。
 

如何添加无线设备
1. 使用安装员密码设置无线接收器为 RADION 接收器（地址 = 395）。保存更改并退出编程模式。
2. 输入安装员密码，然后按 [0] 和 [#]键（例如 [1 2 3 4 0 #]）。键盘发出两声鸣音，居家和外出指

示闪烁。
3. 输入要添加的设备编号 (1 - 16)，然后按 [#]键。发出两声鸣音，对应键盘指示亮起以显示所选无

线设备编号。
4. 使用手动模式或自动学习模式配置设备 RFID。

7

7.1

7.1.1
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– 在手动模式下，输入位于无线设备背面的 9 位无线设备识别码，然后按 [#] 键。发出两声鸣
音。如果校验和错误或者输入的 RFID 已存在，键盘发出错误长鸣音并退出操作。

– 或者按 [*] 切换到自动学习模式。当图标数字（1 - 16）闪烁时，触发无线设备。发出 3 声鸣
音，系统学习无线设备识别码，且识别码的末位数字在键盘上显示。按 [#] 键确认。如果已
在系统中使用该防区，主机会忽略该 RFID。

5. 按 [#] 键接受默认无线防区选项；或者输入新的无线防区选项（0 到 15），然后按 [#]键。
6. 您可以在任一步骤（删除步骤除外）按 [*] 取消无线防区注册。键盘发出错误鸣音，取消注册，并

退出操作。
示例：
要添加编号为 3 且 9 位数字识别码为 000094946 的无线设备，可输入：[12340] [#] [3] [#]
[000094946] [#] [#]。
如何删除无线设备
1. 输入安装员密码，然后按 [0] 和 [#] 键。键盘发出两声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。
2. 输入要删除的设备编号 (1 - 16)，然后按 [#]键。发出两声鸣音，对应键盘指示亮起以显示所选无

线设备编号。
3. 按 [*] 键删除无线设备。居家 和 外出 指示熄灭。
4. 重复步骤 1 – 3 删除其他无线设备。

添加或删除无线中继器
如何添加无线中继器
1. 确认已使用安装员密码设置无线接收器为 RADION 接收器。
2. 输入安装员密码，然后按 [0] 和 [#]键（例如 [1 2 3 4 0 #]）。
3. 输入要添加的 RADION 中继器编号 (822 - 829) (822 = 中继器 1， 823 = 2, … 829 = 8)，然后

按 [#]键。中继器编号 1 – 8 在图标键盘上显示。
4. 使用手动模式或自动学习模式配置中继器 RFID。

– 在手动模式下，输入 9 位无线中继器识别码，然后按 [#] 键。
– 或者按 [*] 切换到自动学习模式。当图标数字（1 - 16）闪烁时，拆动无线中继器。系统学习

无线中继器识别码，且识别码的末位数字在键盘上显示。按 [#] 键确认。
5. 按 [#]键确认操作。或者按 [*] 键取消操作。
如何删除无线中继器
1. 输入安装员密码，然后按 [0] 和 [#] 键。
2. 输入要删除的 RADION 中继器编号 (822 - 829)，然后按 [#] 键。
3. 按 [*] 键删除无线中继器。
 

添加或删除无线遥控匙
如何添加 RE012EU 遥控匙

注意!

必须确认 WE800E 无线接收器已经学习所有要添加的 RE012EU 遥控匙。WE800E 如何学习和删除遥
控匙，请参考 WE800E 随附文档。

1. 确认已使用安装员密码设置无线接收器为 WE800E 接收器。
2. 输入安装员密码，然后按 [0] 和 [#]键（例如 [1 2 3 4 0 #]）。
3. 输入要添加的 RE012EU 遥控匙编号 (301 - 332)（301 = 遥控匙 1，302 = 2…），然后按 [#]

键。最多可添加 21 个 RE012EU 遥控匙，但只有当前遥控匙编号（1 – 16）在图标键盘上通过防
区指示显示。

4. 只能通过自动学习模式配置遥控匙 RFID。
– 按 [*] 切换到自动学习模式。当图标数字（1 - 16）闪烁时，按下遥控匙键 1 或键 2 。系统学

习 RE012EU 遥控匙识别码，且识别码的末位数字在键盘上显示。按 [#] 键确认。

7.1.2

7.1.3
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5. 按 [#]键确认操作。或者按 [*] 键取消操作。
如何删除 RE012EU 遥控匙
1. 输入安装员密码，然后按 [0] 和 [#] 键。
2. 输入要删除的 RE012EU 遥控匙编号 (301 - 332)，然后按 [#] 键。
3. 按 [*] 键删除 RE012EU 遥控匙。
如何添加 RADION 遥控匙
1. 确认已使用安装员密码设置无线接收器为 RADION 接收器。
2. 输入安装员密码，然后按 [0] 和 [#]键（例如 [1 2 3 4 0 #]）。
3. 输入要添加的 RADION 遥控匙 RFKF-TB-CHI 或者 RFKF-FB-CHI 的编号 (301 - 332)（301=1，

302=2, …332=32），然后按 [#]键。最多可添加 32 个 RADION 遥控匙, 但只有当前遥控匙编号
（1 – 16）在图标键盘上通过防区指示显示。

4. 使用手动模式或自动学习模式配置遥控匙 RFID。
– 在手动模式下，输入 9 位无线遥控匙识别码，然后按 [#] 键。
– 或者按 [*] 切换到自动学习模式。当图标数字（1 - 16）闪烁时，按下遥控匙键 1 或键 2 。系

统学习无线遥控匙识别码，且识别码的末位数字在键盘上显示。按 [#] 键确认。
5. 按 [#]键确认操作。或者按 [*] 键取消操作。
如何删除 RADION 遥控匙
1. 输入安装员密码，然后按 [0] 和 [#] 键。
2. 输入要删除的 RADION 遥控匙编号(301 - 332)，然后按 [#] 键。
3. 按 [*] 键删除 RADION 遥控匙。
 

设置发送第一个测试报告需等待的天数
该功能确定系统何时发送第一个测试报告（Contact ID 事件代码 602）。如果不使用此安装员密码功
能，则会在地址 434 中设置的重复时间间隔后发送第一个报告。如果想要在比重复时间间隔更短的时间
后发送第一个测试报告，请使用该功能在地址 428 – 431 设置发送第一个测试报告的时间。（请参阅发
送测试报告时间, 页面 95）。
 

要设置第一个测试报告：
1. 输入安装员密码，然后按 [1][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。
2. 输入发送第一个测试报告需要等待的天数(1 - 15)，然后按 [#] 键。发出两声鸣音，居家 和 外出

指示熄灭。系统返回到撤防状态。

更改个人报警电话号码
如果设置了系统的个人电话报警拨号功能，则该功能允许安装人员查看和设置系统在发生报警时所拨打
的电话号码。请参阅个人电话报警拨号, 页面 68 个人电话报警拨号获得更多信息。
 

要更改个人报警电话号码：
1. 输入安装员密码/主码，并按 [2][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。电话号码位置有

4 个。电话号码 1 和 2 到接收机 1，电话号码 3 和 4 到接收机 2。
2. 输入电话号码编号来查看或设置/更改对应的电话号码。

– 如果已设置电话号码，则会通过键盘指示一次显示一位数字。
– 如果未设置电话号码，则在进入该模式后，会显示[15] ，并发出两声鸣音。通常是在显示最

后一个电话号码的最后一位数字后，才会发出这两声鸣音。
3. 输入电话号码数字。每输入一位数字，对应的键盘指示将亮起。
4. 在输入电话号码的全部数字后，按 [#] 键保存并退出该模式。
5. 对其他每个电话号码重复第 1 – 4 步。

7.1.4

7.1.5
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所需数字 编程数字 所需数字 编程数字

0 0 8 8

1 1 9 9

2 2   

3 3 * * 1

4 4 # * 2

5 5 4 秒暂停 * 3

6 6   

7 7 终止 * 5

表 7.2: 个人电话报警拨号数字

示例
要设置两个不同的电话号码（主号码 9672 1777 和备用号码 96721233），请输入：
[2 5 8 0 2] [#] [1] [#] [9 6 7 2 1 7 7 7] [#][2 5 8 0 2] [#] [2] [#] [4 9 6 7 2 1 2 3 3] [#]
您可以随时取消个人电话报警拨号功能。比如，在您移居到其他地方后，可能不希望系统继续拨打您的
工作单位电话或移动电话。
 

要禁用个人电话报警拨号：
输入主码，然后按 [2] [#] [1] [*] [5] [#]。一旦电话号码 1 被禁用，电话号码 2 将也不可用。

更改布防/撤防呼叫转移指令
该功能允许您设置布防启用来电呼叫转移和撤防取消来电呼叫转移。只有当电信运营商提供呼叫转移服
务时，才能使用该功能。请参阅布防启用来电呼叫转移, 页面 63 和 撤防取消来电呼叫转移, 页面
64 获得更多信息。
 

布防启用来电呼叫转移
该选项允许您设置在系统布防为外出模式时，当有从外面打来的电话时，来电会自动立即转移 (即"呼叫
转移-即拨即转")或无人接听时转移(即“呼叫转移-无应答时转移”)至指定电话号码。

注意!

本功能的相关示例仅适用于澳洲地区。

– 呼叫转移 - 即拨即转
您可将拨入电话转移到澳洲任何地区，包括移动电话和应答服务。在打开该呼叫转移选项后，当有来电
时，您的报警主机所连接的内部电话不会铃响。
– 呼叫转移 - 无应答时转移
如果在电话拨入后 20 秒内仍无应答，则会将来电转移到澳州任何地区的另一个电话号码。但您仍然可
以拨打电话。
 

撤防取消来电呼叫转移
该选项允许您在撤防系统时，自动取消呼叫转移功能。
 

7.1.6
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所需数字 编程数字 所需数字 编程数字

0 0 8 8

1 1 9 9

2 2   

3 3 * * 1

4 4 # * 2

5 5 4 秒暂停 * 3

6 6   

7 7 终止 * 5

表 7.3: 启用/取消来电呼叫转移指令数字

 

要设置布防启用来电呼叫转移：
1. 输入安装员密码/主码，然后按 [3][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。
2. 按 [1][#] 键更改布防启用来电呼叫转移指令。发出三声鸣音。

如果已设置有启用呼叫转移指令，则会通过键盘指示一次显示一位数字。
如果未设置有启用呼叫转移指令，则在进入该模式后，会发出两声鸣音。通常是在显示启用呼叫转
移指令的最后一位数字后，才会发出这两声鸣音。

3. 输入所需的启用呼叫转移指令。例如，针对“呼叫转移 – 无应答时转移”选项输入 [* 6 1][电话号码]
[#]，或针对“呼叫转移 - 即拨即转”选项输入 [* 2 1] [电话号码][#]。

注意!

在设置布防启用来电呼叫转移时，需要输入 [*][1] 来表示 *，并且输入 [*][2] 来表示 #。

4. 按 [*] [2] [#] 键。发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。
示例
如果想要在系统布防为外出模式时，将无应答的拨入电话自动转移到另一个电话号码（例如
96721777），请输入：
[1 2 3 4 3][#][1][#][*]
[1 6 1 9 6 7 2 1 7 7 7][*][2][#]
您可以随时取消布防启用呼叫转移指令。要取消布防启用呼叫转移指令：
输入安装员密码/主码，然后按 [3][#][1][#] [*][5][#] 键。
 

要设置撤防取消来电呼叫转移：
1. 输入安装员密码/主码，然后按 [3][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。
2. 按 [2][#] 键更改撤防取消来电呼叫转移指令。发出三声鸣音。

如果已设置有取消呼叫转移指令，则会通过键盘指示一次显示一位数字。
如果未设置有取消呼叫转移指令，则在进入该模式后，会发出两声鸣音。通常是在显示取消呼叫转
移指令的最后一位数字后，才会发出这两声鸣音。

3. 输入所需的撤防取消呼叫转移指令。例如，输入 [# 6 1 #] 以禁用“呼叫转移 - 无应答时转移”，或输
入 [# 2 1 #] 以禁用“呼叫转移 - 即拨即转”。
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注意!

在设置撤防取消来电呼叫转移时，需要输入 [*][2] 来表示 #。

4. 按 [#] 键。发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。
 
您可以随时取消撤防取消来电呼叫转移功能。要取消撤防取消呼叫转移指令：
输入安装员密码/主码，然后按 [3][#][2][#] [*][5][#] 键。

设置居家模式 2 旁路防区
该功能允许安装人员或主码用户选择当系统布防在居家模式 2 下时自动隔离的防区。
要在居家模式 2 下布防系统，请按住 [0] 键直到发出两声鸣音。请参阅在居家模式 2 下布防系统, 页面
30 获得更多信息。
 

要设置居家模式 2 旁路防区：
1. 输入安装员密码/主码，然后按 [4][#] 键。发出三声鸣音，居家 指示开始闪烁。
2. 输入要自动隔离的防区编号，然后按 [*]键。对应的防区指示开始闪烁。
3. 针对要隔离的每个防区，重复第 2 步。

注意!

当选择某个防区进行隔离时，对应的指示将会闪烁。如果选择了错误的防区，请输入其防区编号，然后
[*] 键。该防区将不再选中为隔离，对应的指示也将熄灭。
该功能在分区管理的报警主机上不可用。

4. 按 [#] 键。发出两声鸣音，系统返回到撤防状态。所选防区的指示和 居家 指示都将熄灭。
示例
如果要选择防区 2、5 和 6，请输入：
[1 2 3 4 4][#][2][*][5][*][6][*] [#]
您可以随时取消所有选定在居家模式 2 下自动隔离的防区。要取消居家模式 2 防区：
输入安装员密码/主码，然后按 [4][#][#] 键。

打开/关闭报告监控模式
报告监控模式允许您通过键盘显示报警主机和中心站接收机之间数据传输的过程。在该模式下还会显示
传输序列。
在打开报告监控模式期间，不论系统处于安装员编程模式还是正常操作状态，键盘都将每两秒鸣音一
次。在图标键盘上，指示 1 – 5 显示接收机 1 向中心站接收机发送数据的进度，指示 9 – 13 显示接收机
2 向中心站接收机发送数据的进度。
在打开报告监控模式后，按住 9 键直到发出两声鸣音，可以发送测试报告。

接收机 1 防区 LED 灯 接收机 2 防区 LED 灯 报告事件

1 9 电话占线

2 10 正在拨号/网络连接

3 11 收到握手音

4 12 正在发送数据

5 13 收到通讯确认

无显示 无显示 电话线 / 网络空闲

表 7.4: 报告监控模式指示

 

7.1.7

 

7.1.8
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要打开报告监控模式：
1. 输入安装员密码，然后按 [6][#] 键。发出三声鸣音。
2. 按住 [9] 键，直到发出两声鸣音。这将发送测试报告。
 

要关闭报告监控模式：
输入安装员密码，然后按 [6][#] 键。发出两声鸣音。

注意!

您必须退出报告监控模式以恢复正常操作。

步测模式
步测模式允许您测试探测设备，以确保它们正常操作。在进入步测模式前，应先隔离不需要测试的防
区。请参阅隔离防区, 页面 31 获得更多信息。
 

要进入步测模式：
1. 输入安装员密码/主码，然后按 [7][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。在进入步测模

式后，键盘将每秒鸣音一次。
2. 使待测试的防区开路，然后再闭合。每次防区开路或闭合时，键盘都将发出一声长鸣，号筒扬声器

则发出一声短鸣。
3. 按 [#] 键退出此功能。发出两声鸣音，居家 和 外出 指示熄灭。系统返回到撤防状态。

事件记录回查模式
该功能允许您调阅最近发生的 256 个事件记录。事件记录回查模式可以报告系统所有报警和布防/撤防
事件，在文本键盘上，还可以帮助排除系统故障。在图标键盘上，事件记录通过键盘指示显示。
 

要进入事件记录回查模式：
输入安装员密码/主码，然后按 [8][#] 键。发出三声鸣音。事件记录将通过键盘指示，按从新到旧的时
间顺序回放显示。
示例
如果事件发生的顺序为：

序号 事件说明

1 系统布防在外出模式下

2 防区 3 报警

3 防区 4 报警

4 系统撤防

5 系统布防在居家模式下

表 7.5: 事件顺序

事件记录的回放顺序为：

7.1.9

7.1.10
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序号 亮起的键盘指示 事件说明

1

2， ，

用户 2 居家布防

2
1，

用户 1 撤防

3

4 , 

防区 4 报警

4

3 , 

防区 3 报警

5

2, ，

用户 2 外出布防

表 7.6: 事件记录回放

每个事件表示为一声鸣音和亮起的指示。可以按 [*] 查看前一条事件。
在显示最后一个事件后，将发出三声鸣音，表示事件记录回放结束。您可以随时按 [#] 键以停止事件记
录回放。
在文本键盘上，进入事件记录回查模式 [Event Recall] 后，自动翻页显示事件。用户也可以手动翻页查
看事件。查看完成后，按 [#] 退出。

注意!

如果系统布防在居家模式 1 或居家模式 2 下，居家 指示将在事件记录回放期间亮起。居家模式 1 和居
家模式 2 下的事件显示完全相同。
如果报警主机断电，所有事件记录仍会保留。

主码功能
主码功能允许具备适当权限级别的用户执行某些管理级功能。您只有在系统处于撤防状态时才能使用这
些功能。

注意!

预设的主码（用户码 1）为 2580。可以设置多个主码。请参阅用户码权限级别, 页面 77 获得更多信
息。

要访问主码功能，请输入主码和对应的功能数字编号，然后按 [#] 键。下表列出了主码功能。除下表
外，主码还有布防或撤防单个分区的功能。

功能编号 说明

0 同时布防或撤防两个分区

1 添加、更改和删除用户码/无线用户码

2 更改个人报警电话号码

3 更改布防/撤防后电话报警转拨指令

4 设置居家模式 2 旁路防区

7.2

 

报警主机（防盗报警控制器） 系统功能 | zh-CHS 43

博世安保系统有限公司 安装指南 2015.09 | 01 | F.01U.316.049



功能编号 说明

5 打开/关闭输出

6 设置日期和时间

7 步测模式

8 事件记录回查模式

9989 系统复位

表 7.7: 主码功能

同时布防或撤防两个分区
该主码功能只可在分区管理的报警主机上使用。您可以为分区 1 和 2 分配主码，以便同时布防/撤防两
个分区。
持有主码的用户只需按下另外一个按键即可布防/撤防整个系统，而无需输入两次主码。通过已分配到两
个分区的用户码，您可以使用分区键盘来执行此功能。要启用该功能，请在地址 501 中选择选项 2（请
参阅分区选项 2, 页面 121）。
 

要同时布防/撤防两个分区：
输入您的主码，然后按 [0][#] 键。发出两声鸣音，两个分区将布防在外出模式下或从该模式下撤防。

布防或撤防单个分区
该主码功能允许通过任意键盘布防或撤防某个分区。
在外出模式下布防分区 1 或分区 2
输入您的用户码，然后按 [0] [1] 和 [#] 键（例如[258001#]）布防分区 1，或者按 [0] [2] 和 [#] 键
（例如[258002#]）布防分区 2。发出两声鸣音，外出 指示亮起。退出延时开始计数。
 

在外出模式下撤防分区 1 或分区 2
输入您的用户码，然后按 [0] [1] 和 [#] 键（例如[258001#]）撤防分区 1，或者按 [0] [2] 和 [#] 键
（例如[258002#]）撤防分区 2。发出两声鸣音，外出 指示熄灭。
 

在居家模式 1 下布防分区 1 或分区 2
输入您的用户码，然后按 [0] [1] 和 [*] 键（例如[258001*]）布防分区 1，或者按 [0] [2] 和 [*] 键
（例如[258002*]）布防分区 2。发出两声鸣音，居家 指示亮起。退出延时开始计数。
 

在居家模式 1 下撤防分区 1 或分区 2
输入您的用户码，然后按 [0] [1] 和 [*] 键（例如[258001*]）撤防分区 1，或者按 [0] [2] 和 [*] 键
（例如[258002*]）撤防分区 2。发出两声鸣音，居家 指示熄灭。
 

更改和删除用户码
该功能允许主码持有者更改或删除用户码。
如果使用分区管理的报警主机，只有当用户码被分配给与主码相同的分区时，主码持有者才能增加、更
改或删除用户码。请参阅用户码权限级别, 页面 77 获得更多信息。
要更改用户码：
1. 输入您的主码，然后按 [1][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。
2. 输入要更改的用户码编号 (1 - 32)，然后按[#] 键。发出两声鸣音，对应的防区指示亮起。
3. 输入新的用户码，并按 [#]。发出两声鸣音，居家 和 外出 指示熄灭。
4. 重复此过程以更改其他用户码。

7.2.1

7.2.2

7.2.3
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注意!

如果用户码已存在，或输入了错误的用户编号，则会发出一声长鸣。

示例
要将用户码 2 设置为 4627，请输入：[2 5 8 0 1][#][2][#][4 6 2 7][#]

要删除用户码：
1. 输入您的主码，然后按 [1][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。
2. 输入要删除的用户码编号 (1 - 32)，然后按[#] 键。发出两声鸣音，对应的防区指示亮起。
3. 按 [*] 键删除用户码。发出两声鸣音，居家 和 外出 指示熄灭。
4. 重复此过程以删除其他用户码。
示例
要删除用户码 3，请输入：[2 5 8 0 1][#][3][#][*]

添加和删除无线用户码（无线遥控匙）
该功能允许主码持有者添加或删除无线用户码（遥控匙）。
如何添加 WE800E 无线用户码

注意!

必须确认 WE800E 无线接收器已经学习所有要添加的 RE012EU 遥控匙。WE800E 如何学习和删除遥
控匙，请参考 WE800E 随附文档。
必须确认无线接收器为已被设置为 WE800E 接收器。

1. 输入四位主码，然后按 [1] 和 [#] 键（例如[25801#]）。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示开始
闪烁。

2. 输入要添加的 RE012EU 双通道无线遥控匙编号 (301 - 332)，然后按 [#]键。最多可添加 21 个
RE012EU 遥控匙，但只有当前遥控匙编号（1 – 16）在图标键盘上通过防区指示显示。

3. 只能通过自动学习模式配置遥控匙 RFID。
– 按 [*] 切换到自动学习模式。当图标数字（1 - 16）闪烁时，按下遥控匙键 1 或键 2 。系统学

习无线遥控匙识别码，且识别码的末位在键盘上显示。按 [#] 键确认。
4. 按 [#]键确认操作。或者按 [*] 键取消操作。
如何添加 RADION 无线用户码

注意!

RADION 无线用户码不适用于 ICP-CC408E-CN 。
必须确认无线接收器已被设置为 RADION 接收器。

1. 输入四位主码，然后按 [1] 和 [#] 键（例如[25801#]）。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示开始
闪烁。

2. 输入要添加的 RADION 系列 RFKF-TB-CHI 双键式无线遥控匙 或 RFKF-FB-CHI 四键式无线遥控匙
的设备 id (301 - 332)，然后按 [#]键。最多可添加 32 个 RADION 遥控匙, 但只有当前遥控匙编号
（1 – 16）在图标键盘上通过防区指示显示。

3. 使用手动模式或自动学习模式配置遥控匙 RFID。
– 在手动模式下，输入 9 位无线遥控匙识别码，然后按 [#] 键。
– 或者按 [*] 切换到自动学习模式。当图标数字（1 - 16）闪烁时，按下遥控匙键 1 或键 2 。系

统学习无线遥控匙识别码，且识别码的末位数字在键盘上显示。按 [#] 键确认。
4. 按 [#]键确认操作。或者按 [*] 键取消操作。
如何删除 WE800E / RADION 无线用户码
1. 输入主码，然后按 [1] 和 [#] 键（例如[25801#]）。
2. 输入要删除的 RE012EU / RADION 遥控匙编号 (301 - 332)，然后按 [#] 键。

 

7.2.4
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3. 按 [*] 键删除遥控匙。

更改个人报警电话号码

请参阅
– 更改个人报警电话号码, 页面 38

更改布防/撤防呼叫转移指令

请参阅
– 更改布防/撤防呼叫转移指令, 页面 39

设置居家模式 2 旁路防区

请参阅
– 设置居家模式 2 旁路防区, 页面 41

打开/关闭输出
如果某个输出编程为远程操作，则可使用该主码功能或通过 A-Link Plus 软件或者智能手机应用
（RSC）以远程方式打开或关闭此远程输出。
要使用该主码功能，必须使用输出事件类型来设置一个或多个输出，请参阅输出事件类型, 页面 104。
远程控制输出 1 = 输出事件类型 2,8
远程控制输出 2 = 输出事件类型 2,9
远程控制输出 3 = 输出事件类型 2,10
远程控制输出 4 = 输出事件类型 6,2
远程控制输出 5 = 输出事件类型 6,3
……
远程控制输出 20 = 输出事件类型 7,2
 

要从键盘上打开输出：
1. 输入您的主码，然后按 [5][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。
2. 输入要打开的输出编号 (1 - 20)，然后按[#] 键。发出三声鸣音，输出打开。
3. 重复第 2 步以打开下一个输出。
4. 按 [#] 键退出此功能。发出两声鸣音，居家 和 外出 指示熄灭。
示例
如果在地址 442 - 447 中将输出 2 编程为 291000，则主码持有者可输入下列内容来打开此输出：
[2 5 8 0 5][#][2][#][#]
 

要从键盘上关闭输出：
1. 输入您的主码，然后按 [5][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。
2. 输入要关闭的输出编号 (1 - 20)，然后按[*] 键。发出两声鸣音，输出关闭。
3. 重复第 2 步以关闭下一个输出。
4. 按 [#] 键退出此功能。发出两声鸣音，居家 和 外出 指示熄灭。
示例
如果在地址 442 - 447 中将输出 2 编程为 291000，则主码持有者可输入下列内容来关闭此输出：
[2 5 8 0 5][#][2][*][#]

设置日期和时间
当需要更改日期和时间时，或者在系统重新上电后，可使用此功能来设置日期和时间。
如果未设置日期和时间，则在地址 482 - 485 中设置“自动布防时间”（请参阅自动布防时间, 页面
115），或按下 [5] 键进入故障分析模式时，将显示日期和时间故障。

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9
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要设置新的日期和时间：
1. 输入您的主码，然后按 [6][#] 键。
2. 发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。按照 DD, MM, YY, HH, MM 格式输入日期、月份、年

份、小时和分钟，然后按 [#] 键。
在输入小时时，应使用 24:00 小时格式。发出两声鸣音，居家 和 外出 指示熄灭。如果发出一声长鸣，
则表示输入日期和时间时发生了错误。
示例
要将日期和时间设置为 2014 年 1 月 1 日晚上 10:30，请输入：
[2 5 8 0 6][#][0 1 0 1 1 4 2 2 3 0][#]

步测模式

请参阅
– 步测模式, 页面 42

事件记录回查模式

请参阅
– 事件记录回查模式, 页面 42

系统复位
要手动复位系统：
输入您的主码,然后按[9][9][8][9]，再按[#]。发出两声鸣音，系统将复位。
系统断电后重启，则会自动进行系统复位，将系统恢复到断电前的状态。

用户码功能

请参阅
– 分区分配, 页面 122

同时布防或撤防两个分区
同时布防/撤防两个分区
该用户码功能只可在分区管理的报警主机上使用。您可以为分区 1 和 2 分配用户码，以便同时布防/撤
防两个分区。
用户只需按下另外一个按键即可布防/撤防整个系统，而无需输入两次用户码。通过已分配到两个分区的
用户码，您可以使用分区键盘来执行此功能。要启用该功能，请在地址 501 中选择选项 2（请参阅分区
选项 2, 页面 121）。
 

要同时布防/撤防两个分区：
输入您的用户码，然后按 [0][#] 键。发出两声鸣音，两个分区将布防在外出模式下或从该模式下撤防。
您可以通过公共用户码（分配给两个分区），使用公共键盘（分配给两个分区）将两个分区布防和撤
防。

布防或撤防单个分区

请参阅
– 布防或撤防单个分区, 页面 44

单键功能
单键功能可以方便地执行特定操作。在按住某个按键持续 2 秒后，将发出两声鸣音，并执行对应的功
能。下面列出各种单键功能。

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.3

7.3.1

7.3.2

7.4
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在外出模式下布防系统
按住 [#] 键，直到发出两声鸣音，这会将系统布防在外出模式下。只有当您在地址 497 中选择选项 2
之后，才能使用此单键功能（请参阅用户选项 2, 页面 120）。

在居家模式 1 下布防系统
按住 [*] 直到发出两声鸣音，可将系统布防在居家模式 1 下。只有当您在地址 497 中选择选项 2 之
后， 才能使用此单键功能（请参阅用户选项 2, 页面 120）。
如果在布防期间未发生报警，再次按住 [*] 键可从居家模式 1 下撤防系统。要使用此单键功能从居家模
式 1 下撤防系统，则需要在地址 497 中选择选项 4。
如果触发了报警或进入警告，则需要使用有效的用户码来撤防系统。
请参阅防区选项 2, 页面 86，以获得有关如何设置在居家模式 1 下自动隔离防区的信息。

在居家模式 2 下布防系统
按住 [0] 直到发出两声鸣音，可将系统布防在居家模式 2 下。只有当您在地址 497 中选择选项 2 之
后，才能使用此单键功能（请参阅用户选项 2, 页面 120）。
如果在布防期间未发生报警，再次按住 [0] 键可从居家模式 2 下撤防系统。要使用此单键功能从居家模
式 2 下撤防系统，则需要在地址 497 中选择选项 4。
如果触发了报警或进入警告，则需要使用有效的用户码来撤防系统。
有关更多信息，请参阅设置居家模式 2 旁路防区, 页面 41。

注意!

居家模式 2 在分区管理的报警主机上不可用。

号筒扬声器测试
按住 [1] 键，直到发出两声鸣音，这会触发号筒扬声器鸣响两秒。在此模式下，不会触发其他发声设
备。

警铃测试
按住 [2] 键，直到发出两声鸣音，这会触发内部警铃鸣响两秒。在此模式下，不会触发其他发声设备。

闪灯测试
按住 [3] 键触发闪灯。在此模式下，不会触发其他设备。
 

要打开闪灯测试：
按住 [3] 键，直到发出三声鸣音。闪灯开始闪烁。
 

要关闭闪灯测试：
按住 [3] 键，直到发出两声鸣音。闪灯停止闪烁。

打开/关闭日间报警
按住 [4] 键可打开或关闭日间报警。如果想通过居家 指示来显示日间报警的状态（启用或禁用），请在
地址 496 中选择选项 8（请参阅用户选项 1, 页面 119）。在选择此选项后，当启用日间报警时，居家
指示每 3 秒闪烁一次。
 

要打开日间报警：
按住 [4] 键，直到发出三声鸣音。
 

要关闭日间报警：
按住 [4] 键，直到发出两声鸣音。

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7
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故障分析模式
报警主机可以探测多种系统故障。当发生任何这些故障时，故障 指示将闪烁，同时键盘每分钟鸣音一
次。请参阅故障分析模式, 页面 33 获得有关每种故障类型的更多信息。
 

要确定故障类型：
按住 [5] 键，直到发出两声鸣音。
居家 和 外出 指示将同时闪烁。一个或多个防区指示 (1 - 16) 亮起，表示所发生故障的类型。
 

要退出故障分析模式：
按 [#] 键。
居家 和 外出 指示熄灭，系统返回到撤防状态。

启动调制解调器呼叫
按住 [6] 键，直到发出两声鸣音，这将强制报警主机在尝试连接安装人员的远程计算机时，拨打在地址
159 - 174 中编程的回拨电话号码（请参阅回拨电话号码, 页面 64）。
远程计算机上必须运行 A-Link-Plus 软件，且设置为“等待回拨”。如果未设置有回拨电话号码，按下 [6]
键将不起任何作用。

复位闭锁输出
按住 [7] 键，直到发出两声鸣音，这将复位任何编程为在触发后锁定的输出。该输出必须编程为带有闭
锁极性。请参阅输出极性, 页面 110 获得更多信息。

更改键盘蜂鸣器音调
持续按住 [8] 键，可以更改键盘上蜂鸣器的提示音调。有 50 种不同的音调 (1500 - 5000 Hz) 可供选
择。如果使用多个键盘，您可以为每个键盘设置不同的音调。
 

要更改蜂鸣器音调：
1. 持续按住 [8] 键。蜂鸣器音调逐渐升高。
2. 在听到所需音调时，释放 [8] 键。

注意!

每次系统重新上电后，都必须使用此功能来重设每个键盘的提示音调。

在分区管理的报警主机上，该单键功能还可显示键盘所属的分区。
 

要确定键盘所属的分区：
1. 按住 [8] 键，直到发出两声鸣音。某个防区指示亮起，以显示键盘所属的分区。

– 防区 1 = 分区 1 键盘
– 防区 2 = 分区 2 键盘
– 防区 1，2 = 分区 1 和分区 2 的公共键盘
– 如果无防区指示亮起，则表示键盘设置错误，或使用了不正确的键盘。

2. 按 [#] 键退出该模式。

发送测试报告
按住 [9] 键，直到发出两声鸣音，这将发送一个测试报告（Contact ID 事件代码 602）。它可测试系
统发送报告功能，而不会触发警号。

7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11

 

7.4.12

报警主机（防盗报警控制器） 系统功能 | zh-CHS 49

博世安保系统有限公司 安装指南 2015.09 | 01 | F.01U.316.049



无线遥控匙操作
使用无线遥控匙（手持式远程无线发射器）可以远程操作报警主机。
您可以使用双键式无线遥控匙 RFKF-TB-CHI 或四键式无线遥控匙 RE012EU 或 RFKF-FB-CHI 来操作系
统。
这两种遥控匙均可在外出模式或居家模式 1 下远程布防/撤防系统，并能触发远程紧急报警。此外，四
键式遥控匙还能够操作报警主机的可编程输出，以启动车库门或控制外围照明设备等。
在使用无线遥控匙操作报警主机前，您需要让报警主机“学习”遥控匙的无线用户码（密钥）。请参阅更
改和删除用户码, 页面 44 和添加和删除无线用户码（无线遥控匙）, 页面 45 获得更多信息。
使用分区管理的报警主机时，您必须分配无线用户码到一个或多个分区。请参阅用户码分配, 页面
123。

无线遥控匙操作指示
在使用双键式或四键式无线遥控匙操作报警系统时，可通过号筒扬声器或闪灯提供声音和/或可视指示。
这样，您就可以放心地在现场外操作系统。安装人员可以在地址 492 中选择选项 4 和 8，以设置声音和
可视指示（请参阅系统选项 1, 页面 117）。此外，还可在地址 491 中调整扬声器音量（请参阅扬声器
音量, 页面 116）。

鸣音次数 系统状态

1 次 系统撤防

2 次 系统布防在外出模式下

1 次双声调鸣音 系统布防在居家模式 1 下

表 8.1: 远程操作号筒扬声器指示

 

闪灯持续时间 系统状态

3 秒 系统撤防

6 秒 系统布防在外出模式下

6 秒 系统布防在居家模式 1 下

表 8.2: 远程操作闪灯指示

无线用户码权限级别
您可将无线遥控匙添加到报警主机中，并设置为无线用户码 1-32。还可为每个遥控匙指定相应的权限级
别，例如，只可布防系统，或既可布防又可撤防系统等。请参阅用户码权限级别, 页面 77 获得更多信
息。
在使用无线遥控匙操作报警主机前，您需要让报警主机“学习”遥控匙的无线用户码（密钥）。

8

8.1

8.2

50 zh-CHS | 无线遥控匙操作 报警主机（防盗报警控制器）

2015.09 | 01 | F.01U.316.049 安装指南 博世安保系统有限公司



电话远程布防
该功能允许您通过电话从任意地点远程布防系统。显然，基于安全考虑，不允许使用该方法来撤防系
统。使用此功能需要有一部按键式电话。
要通过电话远程布防系统：
1. 拨打报警主机连接的电话号码。报警主机在应答来电时，将发出一声短促的滴答声。

如果在报警主机应答来电时，您听到调制解调器提示音（一声高音和一声低音），则表明系统被设
置为允许通过电话远程布防。等到提示音暂停时，按照第 2 步布防系统。

2. 按电话上的 [*] 键，即可布防系统。发出两声鸣音，表示系统布防在外出模式下。
3. 挂断电话。 系统现已处于布防状态。
如果报警主机未应答通话，则表示铃响计数设置为零。如果报警主机应答但无相应的提示音，则表示未
启用远程电话布防。
要启用通过电话远程布防系统，请在地址 177 中选择选项 2 ，请参阅通信选项 1, 页面 66。要设置报
警主机应答前的铃响次数，请参阅响铃计数, 页面 65。

注意!

对分区管理的报警主机使用这种方法，可以将两个分区同时布防在外出模式下。该方法不能布防单个分
区。

9
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A-Link Plus 应用
A-Link Plus 的远程连接功能允许您通过调制解调器(电话)、网络或者直连的方式，建立从您的计算机到
报警主机的连接。

请参阅
– 通过调制解调器连接, 页面 52
– 通过网络连接, 页面 53
– 直连功能, 页面 54

通过调制解调器连接

用户控制远程连接
如果您要将报警主机配置为只能由用户通过键盘发起建立远程连接，可以编程如下：
1. 在地址 159 - 174 中编程设置回拨电话号码，请参阅回拨电话号码, 页面 64。
2. 在地址 180 中禁用选项 1，请参阅 A-Link Plus 选项, 页面 67。这可将报警主机设置为由用户来

控制何时建立远程连接。
3. 在地址 175 中编程响铃计数为 1 - 13。请参阅响铃计数, 页面 65。
 

要对远程计算机拨号：
按住键盘上的 [6] 键，直到发出两声鸣音。

无回拨确认远程连接
如果您需要从多个地点执行上传/下载功能，无回拨确认远程连接功能非常有用。
有两种方法可以取消回拨确认。需要注意，使用此功能会降低报警主机的安全性。
第 1 种方法
该方法允许您从任何远程地点呼叫报警主机以建立连接，而无需报警主机回拨计算机。当使用该方法
时，用户不能通过按 [6] 键发起调制解调器呼叫。
要设置该方法：
1. 将回拨电话号码地址 159 - 174 编程为 15。
2. 在地址 180 中选择选项 1 并禁用选项 2。
3. 在地址 175 中编程响铃计数为 1 - 13。
报警主机允许在首个呼叫后建立连接，而无需回拨远程计算机。
第 2 种方法
该方法允许您设置回拨电话号码，这样用户可在必要时发起调制解调器呼叫。当您通过计算机从远程地
点呼叫报警主机时，报警主机不会回拨远程计算机来建立连接。
要设置该方法：
1. 在地址 159 – 174 中编程设置回拨电话号码。
2. 在地址 180 中选择选项 1 并禁用选项 2。
3. 在地址 175 中编程响铃计数为 1 - 13。
报警主机允许在首个呼叫后建立连接，而无需回拨远程计算机。这种方法还允许用户按下 [6] 键发起调
制解调器呼叫。

带回拨确认远程连接
带回拨确认远程连接设有两个级别的安全检查，因而提供了最高的安全等级。
首先，计算机上的安装员密码和 A-Link Plus/RSC 连接密码必须与报警主机的相符，此为第一级安全检
查。其次，报警主机为回拨所设置的回拨电话号码，以便与计算机建立有效的连接，此为第二级安全检
查。
要对报警主机编程以使用带回拨确认的远程连接：
1. 在地址 159 - 174 中编程设置回拨电话号码。

10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3
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2. 在地址 180 中选择选项 1 和选项 2。
3. 在地址 175 中编程响铃计数为 1 - 13。

应答机旁路连接
当同一条电话线上连接有应答机或传真机时，应答机旁路将旁路掉应答机或传真机的自动应答，以便允
许连接到报警主机进行远程控制或上传/下载操作。
要编程应答机旁路连接：
1. 连接调制解调器到计算机。
2. 在地址 180 中编程 A-Link Plus 选项为 1。
3. 在地址 175 编程响铃计数为 14 或 15。请参阅响铃计数, 页面 65。
4. 在 A-Link Plus 软件客户信息页面中，选择应答机旁路，设置合理的调制解调器拨号时间和拨号间

隔，以满足应答机旁路时的拨号要求。
 
在 A-Link Plus 中启用应答机旁路 1/2 时，A-Link Plus 会拨打两次电话，通过设置调制解调器拨号时
间和拨号间隔，设置每一次电话拨打多久，挂机多久，再次拨打。
调制解调器拨号时间：拨打第一次电话时间，设置该值可以计算出拨打一次电话大该会振铃多少次。一
次振铃（铃响为两声，即“叮铃铃，叮铃铃）大概需要 5-6 秒，振铃次数=调制解调器拨号时间/6 (有余
数+1)。
拨号间隔：挂断电话时间，即两次次拨打电话时间间隔。
 
如果 A-Link Plus 以下设置和拨号，满足报警主机对应答机旁路 1/2 需要。即可成功连接，这可防止应
答机或传真机应答电话。
15 = 应答机旁路 1 。在拨打报警主机时，使电话铃响不超过 4 次，然后挂断电话。如果在挂断电话后
8-45 秒内再次拨打主机电话，则报警主机会在第一次铃响时应答，并建立连接。
14 = 应答机旁路 2 。在拨打报警主机时，使电话铃响不超过 2 次，然后挂断电话。如果在挂断电话后
8-45 秒内再次拨打主机电话，则报警主机会在第一次铃响时应答，并建立连接。

注意!

是否设置回拨电话号码都不影响应答机旁路连接。

通过网络连接
通过便携式计算机使用 IP 连接功能编程报警主机。这种方法不需要电话线或调制解调器。
如何使用 IP 编程网络连接：
1. 使用 SDI2 总线连接 B426-CN 网络模块到报警主机。
2. 在报警主机中，编程地址 81 为 1，使用但不通过 A-Link Plus 配置网络模块 1。无需编程地址

180，IP 连接功能会忽略此选项。
3. 在网络模块加密设置网页中，启用高级安全保护（Web and Automation Security）。
4. 在 A-Link Plus 软件 客户信息 页面中，输入完整网络模块 IP 地址和端口号。
5. 在 A-Link Plus 连接 页面，点击 连接。
 

使用域名进行网络连接
通过便携式计算机还可使用域名连接功能编程报警主机。
如何使用域名编程网络连接：
1. 使用 SDI2 总线连接 B426-CN 网络模块到报警主机。
2. 编程地址 81 为 1，使用但不通过 A-Link Plus 配置网络模块 1。
3. 在网络模块加密设置网页中，启用高级安全保护（Web and Automation Security）。
4. 在 A-Link Plus 软件客户信息页面中，输入完整报警主机域名代替网络模块 IP 地址，例如：

Test123.BOSCH.com，和网络模块的完整报警主机端口号。

10.1.4

10.2
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5. 在 A-Link Plus 连接 页面，点击 连接。

直连功能
直连功能为安装人员提供了通过便携式计算机对报警主机进行编程的简单方法。这种方法不需要电话线
或调制解调器，可在数分钟内完成主机编程。
要使用直连功能，需将直连适配器一端连接到兼容计算机的相应串口，另一端连接到报警主机的辅助模
块插孔。
在使用直连功能时，不需要在地址 180 中选择选项 1。直连功能将忽略该选项。

参数选项

请参阅
– A-Link Plus 选项, 页面 67

配置电子邮件
启用网络模块，通过 A-Link Plus 设置电子邮件参数，可以设置当报警主机接收到事件时，通过网络模
块发送邮件到指定收件箱。

PC/A-Link 报警主机

B426 -1 B450-2

交换机路由器
GPRS

网络

在此配置接线图示例中，设置两个接收机的发送格式都是 Email，并且使用两个网络模块来访问外部邮
件服务器。B426-CN 用作外接网络模块 1，B450 用作外接网络模块 2。图中“B426-1” 指 B426-CN 的
旋钮地址开关设置为 1；“B450-2” 指 B450 的旋钮地址开关设置为 2。

请参阅
– 外接网络模块, 页面 62
– A-Link Plus 软件, 页面 21

通过 B426-CN 发送邮件

注意!

在 B426-CN 模块中启用“网络访问启用”时，可以通过网页配置模块参数，但不包括电子邮件参数。电
子邮件参数需通过 A-Link Plus 配置，再下载到报警主机。
报警主机仅能单向修改 B426-CN 模块参数，而不能通过 A-Link Plus 读取模块参数。

10.3

10.4

10.5

10.5.1

54 zh-CHS | A-Link Plus 应用 报警主机（防盗报警控制器）

2015.09 | 01 | F.01U.316.049 安装指南 博世安保系统有限公司



注意!

使用 A-Link Plus 编程网络模块，会使 A-Link Plus 中的编程参数替换网络模块原本参数。因此，相关
网络模块参数，例如 IP 地址、端口号等，必须保持不变重新在 A-Link Plus 中输入。

以下步骤说明报警主机如何配置相关参数到网络模块，然后通过模块发送邮件。
步骤 1：通过文本键盘启用网络模块
1. 输入安装员密码（预设为 1234）然后按 [#] 键进入安装员编程模式。按[7][2][1] 进入网络模块

菜单，设置模块 为 1 – Used, Not Config （使用，但不配置）。
2. 多次按 [-] 直到返回到 Confirm to Save Parameter Changes （确认保存参数更改）。
3. 按 [#] 保存更改。
 

步骤 2：配置 B426-CN 网络模块
如果已经知道 B426-CN 模块 IP 地址，跳过步骤 2 和 4，直接在步骤 3 中，以实际 IP 地址代替，进入
网络配置页面。
1. 将报警主机断电。
2. 设置 B426-CN 旋钮地址开关为 9，以使用 B426-CN 直连地址（169.254.1.1）配置模块参数。
3. 短接 Mode 跳线。
4. 配置计算机网络地址与模块为同一网段，如 169.254.1.2。
5. 使用网线直接连接 B426-CN 到计算机。
6. 给报警主机重新上电。
 

步骤 3：配置 B426-CN 网页
1. 从计算机的网络浏览器，输入 http://169.254.1.1。B426-CN 登陆界面打开。输入密码 “B42V2”

进入模块配置网页。
2. 点击 Encryption and Security Settings （加密和安全设置），启用 Web and Automation

Security （高级安全保护），然后点击 OK 确认。
3. 点击 Maintenance （维护），确认 Web Access Enable （网络访问启用）为 Yes，确认 Panel

Programming Enable （主机编程启用）为 Yes，然后点击 OK 确认。
4. 点击 Basic Network Settings (基本网络设置)，配置 IP 地址和端口号等相应网络参数。如果是设

置静态 IP 地址和端口号，请记下此静态 IP 地址和端口号，方便在配置 A-Link Plus 中使用。
5. 点击 Save and Execute （保存和执行），然后点击 OK 保存更改。
6. 点击 Logout （退出登录）来退出配置网页。
7. 将报警主机断电。
 

步骤 4：复位连接
1. 将计算机网络地址恢复原设置。
2. 将连接 B426-CN 和计算机的线缆断开，将计算机接回原有网络。
3. 拆除 Mode 跳线。
4. 将 B426-CN 旋钮地址开关设置为 1。
 

步骤 5：配置 A-Link Plus 通过网络连接
1. 当 B426-CN 模块 IP 地址设为动态分配时，如果您不知道模块的 IP 地址，可以进入您的路由器网

络界面，通过模块的 MAC 地址查找模块的 IP 地址，例如：192.168.226.127。您可以在您的电
脑 IE 中输入模块的 IP 地址 https://192.168.226.127 来查看一些模块参数，请注意协议是
“https” ，而不是 “http”。

2. 打开 A-Link Plus， 输入“admin” 作为操作员，输入“ADMIN”作为密码。
3. 点击 文件 〉通信设置 选择您计算机的本地 IP 地址。输入本地端口号。
4. 添加一个新客户，打开客户界面。
5. 输入客户信息，输入在第一步中您查找到的报警主机 IP 地址，例如：192.168.226.127。
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6. 在报警主机端口号字段中输入实际端口号，可从 B426-CN 模块网络参数中查到，例如：7700。
7. 打开报警主机配置页面，选择您的主机类型。
8. 打开 连接 页面，选择 网络连接 (TCP/IP SSL)，然后点击 连接。A-Link Plus 尝试使用 B426-CN

连接报警主机。
 

步骤 6：通过 A-Link Plus 设置邮件
1. 连接成功后，在连接页面中点击 Upload from Control Panel（读主机参数）。A-Link Plus 读取

来自报警主机的参数，并且在对话框中显示 A-Link 数据库和主机数据库中不一致的参数值。
2. 点击 “Yes” 使用主机新参数值覆盖 A-Link Plus 原有参数值。
3. 打开报警主机配置页面，进入 ICP-CC408E-CN / ICP-CC488E-CN 配置界面，设置电子邮件相关

参数。以发件箱 test @ 163.com 为例，各项参数按下表设置。
4. 返回 连接 页面，重新连接报警主机。点击 Download to Control Panel (写主机参数)完成此过

程。检查报警主机中的参数，确认更改的参数值已被成功下载。

配置页面 参数 参数值 说明

通讯 -> 接收机配置 发送格式 电子邮件 选择对应接收机

用户识别码 001234 邮件主题 （示例）

IP + 端口号 / 电子邮件 Receiver @ 163.com 收件箱 （示例）

通讯 ->网络配置 网络模块 1 使用，且配置 选择对应模块

网络模块编程 -> 网络模
块 1 -> 基本网络设置

IP 地址  输入原有网络模块参
数，使用 DHCP 动态分
配的 IP 地址或指定静态
IP 地址。

端口号  

子网掩码  

默认网关  

DNS 域名服务器 IP 地
址

 

网络模块编程 -> 网络模
块 1 -> 电子邮件信息

邮件服务器名称 smtp.163.com 示例

邮件服务器端口 465  

邮件服务器用户名 test@163.com 发件箱 （示例）

邮件服务器密码 ****** 发件箱实际密码

安全选项 加密  

网络模块编程 -> 网络模
块 1 -> 加密和安全设置

高级安全保护 启用  

网络模块编程 -> 网络模
块 1 -> 维护

网络访问启用 启用 预设值是禁用；如果需
要通过网络配置方式浏
览模块参数，需设置为
启用。

主机编程启用 启用  

 
这样，报警主机的参数和通过 A-Link Plus 写入报警主机的模块参数，就可以写入 B426-CN 模块。
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通过 B450 发送邮件
启用网络模块，通过 A-Link Plus 或文本键盘设置电子邮件参数，可以设置当报警主机接收到事件时，
通过网络模块发送邮件到指定收件箱。
步骤 1：安装 Tera Term 软件
通过 B450 的 CD 安装 Tera Term。
 

步骤 2：重设 B450/B442 模块为出厂预设值
如果 B450/B442 的参数已经设置为出厂预设值，请跳过此步骤。
1. 将报警主机断电。
2. 设置 B450 的旋钮地址开关为 0，以允许 USB 配置。
3. 使用迷你 USB 接口线缆连接 B450 到计算机。
4. 给报警主机重新上电。
5. 等到 B450 上的心跳 LED 指示灯每秒闪烁 3 次，B442 上的状态 LED 指示灯每秒闪烁 1 次。指示

灯闪烁表示启动过程已结束。
6. 打开计算机上的 Tera Term 软件，选择命名为 B450 Config Interface （B450 配置界面）的串

行端口。
7. 按 [ENTER] 进入 B450 USB 登陆界面。
8. 输入密码“B450” 然后按 [ENTER]，主菜单打开。
9. 输入“5”选择 Reset To Factory Default （恢复出厂预设值）。出现信息“Are you sure (Y to

default, N to exit)”时，输入 “Y” 确认恢复出厂预设值。界面返回到主菜单。
 

步骤 3：通过 Tera Term 软件设置发件箱
1. 进入 B450 菜单界面。
2. 进入菜单 3 Basic Configuration -> 7 GSM/ GPRS Configuration，在 Network Access Point

Name （网络访问点名称） 中输入网络运营商的 GPRS 接入点名称。
3. 进入菜单 3 Basic Configuration -> 8 Email Server Configuration，以发件箱 test @ 163.com

为例设置发件箱参数。
– Email Server Name / Address (邮件服务器名称)：smtp.163.com
– Email Server Port Number (邮件服务器端口)：465
– Email Server Authentication / Encryption (安全选项)：加密
– Authentication User Name (发件邮箱地址)：test @ 163.com
– Authentication Password (发件邮箱密码)：******（输入实际密码）
4. 输入 “8” 确认 Save and Exit （保存和退出）。退出 Tera Term。
5. 将报警主机断电。
6. 将模块旋钮地址开关设置为 2。
7. 给报警主机重新上电。
 

步骤 4：通过 A-Link Plus 设置其他邮件参数
1. 进入 A-Link Plus, 打开报警主机配置页面，选择您的主机类型。
2. 设置电子邮件相关参数。

配置页面 参数 参数值 说明

通讯 -> 接收机配置 发送格式 电子邮件 选择对应接收机

用户识别码 001234 邮件主题 （示例）

IP + 端口号 / 电子邮件 Receiver @ 163.com 收件箱 （示例）

通讯 ->网络配置 网络模块 2 使用，但不配置 选择对应模块

10.5.2
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4 打开 连接 页面，选择连接方式，点击 连接。连接成功后，点击 Download to Control Panel (写
主机参数)完成此过程。

您也可以使用文本键盘设置以上参数。

58 zh-CHS | A-Link Plus 应用 报警主机（防盗报警控制器）

2015.09 | 01 | F.01U.316.049 安装指南 博世安保系统有限公司



通信参数
这部分介绍报警主机与中心站接收机进行通讯所需的编程信息。这些参数指定了要拨打的电话号码、发
送格式、握手音和传输速度等。
报警主机可通过两个内置通信器发送事件报告。第一个通信器向接收机 1 发送报告，第二个通信器向接
收机 2 发送报告。您可以为每个通信器设置不同的电话号码、报告格式和用户识别码。
示例
您可以设置通信器 1 以个人电话报警拨号格式向接收机 1 通知报警，并设置通信器 2 在通信器 1 发送
报告失败时以 Contact ID 格式向中心站接收机发送报告。
要设置电话号码：
在编程电话号码时，输入 0 以表示 0。在主电话号码、第二个电话号码和回拨电话号码的每个地址中只
能存储一位电话号码数字。
在电话号码末尾输入终止符（15），以告知通信器已到达电话号码的结束位置。在通信器拨号时，一旦
出现 15，拨号序列终止。
示例
要将电话号码 9672 1055 编程为接收机 1 的主电话号码，请在地址 000 – 015 中输入：[9 6 7 2 1 0
5 5 15 15 15 15 15 15 15 15]。
要在拨号序列中插入 4 秒停顿，请输入 13。在通信器通过旧式电话交换机或 PABX 系统进行通讯时，
可能需要此停顿。
示例
要在数字 02 之后、9 672 1055 之前插入停顿，请输入：[0 2 13 9 6 7 2 1 0 5 5 15 15 15 15 15]。
电话号码数字、相关按键和功能的编程方法，请见下表。

所需数字 编程数字 所需数字 编程数字

0 0 8 8

1 1 9 9

2 2   

3 3 * * 1

4 4 # * 2

5 5 4 秒暂停 * 3

6 6   

7 7 终止 * 5

表 11.1: 拨号数字

接收机 1 和接收机 2 主电话号码
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

电话号码 1 – 接收机 1 0000 - 0015 15 = 电话号码结束 15  

电话号码 1 – 接收机 2 0040 - 0055 15 = 电话号码结束 15  

 
当报警主机需要发送报告时，将拨打主电话号码以便与接警中心的接收机进行通讯。在呼叫成功后，将
发送相关报告信息，然后通信器返回待机状态。
如果呼叫失败，通信器将再拨打两次接收机 1 主电话号码。如果仍然不成功，将拨打接收机 1 的第二个
电话号码最多三次。如果拨号仍然不成功，报警主机将重复上述过程，拨打接收机 2 的主电话号码和第
二个电话号码（如果已设置）。

11
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如果针对接收机 1 的 6 次拨号均不成功，并且接收机 2 未设置电话号码，则每 10 分钟，重复一次上述
拨号过程，直到将报告成功发送。
在您编程这些地址时，请联系接警中心以确保电话号码正确。
使用文本键盘时，进入菜单 711 [First phone number] 输入主电话号码。

接收机 1 和接收机 2 第二个电话号码
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

电话号码 2 – 接收机 1 0016 - 0031 15 = 电话号码结束 15  

电话号码 2 – 接收机 2 0056 - 0071 15 = 电话号码结束 15  

 
编程信息，请参阅接收机 1 和接收机 2 主电话号码, 页面 59。使用文本键盘时，进入菜单 712
[Second phone number] 输入第二个电话号码。

接收机 1 和接收机 2 发送格式
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

发送格式 – 接收机 1 0033 0 = 不使用
1 = Contact ID 格式
4 = Domestic 格式
5 = Conettix IP 格式
6 = SIA 高速格式
7 = SIA 低速格式
8 = CSVIP
9 = Email

1  

发送格式 – 接收机 2 0073 1  

 
在这里选择所需的发送格式。这些地址指定当发送数据到中心站接收机时所采用的格式。通过这些地址
可以将报警主机配置成使用个人电话报警拨号格式。
通过网络发送数据时,在中国就选择 Conettix IP 格式，不用考虑 CSVIP 。
使用文本键盘时，进入菜单 713 [Transmit format] 设置接收机 1 和接收机 2 的发送格式。

接收机 1 和接收机 2 用户识别码
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

用户识别码 – 接收机 1 0034 - 0039  0  

用户识别码 – 接收机 2 0074 - 0079  0  

 
用户识别码用于标识报警主机。在为每个接收机提供的这 6 个地址中输入用户识别码。
在使用个人电话报警拨号格式时，地址 039（接收机 1）和地址 079（接收机 2）中的编程值决定了识
别音的鸣音次数。该值允许在报警主机拨打相同的电话号码时识别多达 10 个不同主机。
使用文本键盘时，进入菜单 714 [Subscriber ID number] 设置接收机 1 和接收机 2 的用户识别码。
示例
要将用户识别码编程为 4729，请将这 6 个地址编程为：[0 0 4 7 2 9]

11.2

11.3
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接收机 1 和接收机 2 IP 参数
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

IP + 端口号 / 电子邮件 – 接收机 1 1000 – 1099    

CSVIP 用户名称和密码 – 接收机 1 1100 – 1163    

IP + 端口号 / 电子邮件 – 接收机 2 1200 – 1299    

CSVIP 用户名称和密码 – 接收机 2 1300 – 1363    

 
发送格式选择 CSVIP 时，CSVIP 用户名称和密码参数的编程才有效；
发送格式选择 CSVIP 或 Conettix IP 格式时，IP + 端口号 / 电子邮件参数中需要输入 IP 地址和端口
号；（CSVIP 用户名称和密码 为澳大利亚专用，中国用户不需考虑）。
发送格式选择 Email 格式时，IP + 端口号 / 电子邮件参数中需要输入 email 地址。
使用 A-Link Plus 软件或文本键盘编程 IP 地址：
1. 在通讯 -> 接收机配置 -> 发送格式，选择 CSVIP。
2. 在通讯 -> 接收机配置 -> 用户识别码，输入用户识别码。
3. 在通讯 ->网络配置，选择对应网络模块为 使用，但不通过 A-Link Plus 配置。
4. 在通讯 -> 接收机配置 -> IP + 端口号 / 电子邮件，输入 IP 地址 (IP 1 + 端口号, 或 IP2 + 端口

号)， 例如： 192.168.226.17:12000。
5. 在通讯 -> 接收机配置 -> CSVIP 用户名称和密码，输入 CSVIP 用户名称和密码:
– 如果用户名称和密码都需输入，则输入用户名称 + 逗号、密码 + 逗号，例如： 用户 1， 2580，。
– 如果只输入用户名称，则输入用户名称 + 逗号 + 逗号，例如： 用户 1，，。
– 如果只输入密码，则输入逗号 + 密码 +逗号，例如： ， 25802580，。
– 用户名称和密码都无，则只输入两个逗号，例如：，，。
对于 A-Link Plus，可直接从键盘输入最多 32 位可区分大小写的字母数字字符来编辑 CSVIP 用户名称
和密码。
对于文本键盘，参考下表来输入字母数字字符。
文本输入

键盘按键 字符/功能 键盘按键 字符/功能

▲ 移动到上个字符 6 [ m ]， [ n ]， [ o ]， [ 6 ]

- 退出设置 7 [ p ]， [ q ]， [ r ]， [ s ]， [ 7 ]

▼ 移动到下个字符 8 [ t ]， [ u ]， [ v ]， [ 8 ]

1 [ . ]， [ @ ]， [ : ]， [ _ ]， [ 1 ] 9 [ w ]， [ x ]， [ y ]， [ z ]， [ 9 ]

2 [ a ]， [ b ]， [ c ]， [ 2 ] * 切换大小写

3 [ d ]， [ e ]， [ f ]， [ 3 ] 0 [ 清除 ]， [ , ]， [ / ]， [ ? ]， [ 0 ]

4 [ g ]， [ h ]， [ i ]， [ 4 ] # 确认设置

5 [ j ]， [ k ]， [ l ]， [ 5 ]   

表 11.2: 文本键盘字母数字字符

如何通过 A-Link Plus 编程 Email，请参阅通过 B426-CN 发送邮件, 页面 54。
使用文本键盘时，进入菜单 715 [IP + Port / Email] 和菜单 716 [CSVIP user name and password]
设置接收机 1 和接收机 2 的 IP 参数。
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接收机 1 和接收机 2 Conettix 参数
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

Conettix 网络报警防回
放功能

1400 1 = 启用接收机 1 报警防回放功能
2 = 启用接收机 2 报警防回放功能
4 = 保留备用
8 = 保留备用

3  

等待确认时间 – 接收机
1

1401 – 1402 0 – 99 = 0 – 99 秒 5  

网络检测时间 – 接收机
1

1403 – 1404 1 – 99 = 1 – 99 分钟 1  

等待确认时间 – 接收机
2

1405 – 1406 0 – 99 = 0 – 99 秒 5  

网络检测时间 – 接收机
2

1407 - 1408 1 – 99 = 1 – 99 分钟 1  

 
发送格式选择 Conettix IP 格式时，Conettix 参数的编程才有效。
Conettix 网络报警防回放功能
该地址包含两个编程选项。您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算方法为将选项位数字
相加。预设为接收机 1 和 2 的报警防回放功能都启用。
Conettix 网络报警等待确认时间
该参数设置报警主机等待接收机应答的时间。时间范围是 0 – 99 秒。
如果超过设定时间，报警主机仍未接到接收机的应答，则报警主机会认为此次通讯失败并准备下一次的
通讯尝试。
Conettix 网络检测时间
该参数设置网络监测的间隔时间。间隔时间范围是 1 – 99 分钟。
每当网络检测时间到期，报警主机会向接收机发送网络检测信号，以使报警主机及远程接收机确保网络
连接通畅。
使用文本键盘时，进入菜单 717 [Conettix ACK wait time]，718[Conettix heart beat time] 和 719
[Conettix anti-replay enable] 设置接收机 1 和接收机 2 的 Conettix 参数。

外接网络模块
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

外接网络模块 1 0081 0 = 不使用
1 = 使用，但不通过 A-Link Plus 配置
2 = 使用，并通过 A-Link Plus 配置

0  

外接网络模块 2 0082 0  

在地址 81 启用/禁用外接网络模块 1。在地址 82 启用/禁用外接网络模块 2。
使用文本键盘时，进入菜单 721 [Network module] 来启用/禁用网络模块。
预设值为 0 表示禁用对应的网络模块。
重设为 1，表示启用对应网络模块，但是报警主机不配置网络模块参数。
重设为 2，表示启用对应网络模块，并且报警主机配置相关参数到网络模块。
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地址 81 预
设值

地址 82 预
设值

发送报告到接收机 1 发送报告到接收机 2 主机是否配置网络模块
参数

0 0 网络模块不发送报告 否

1 0 网络模块 1 发送报告 否

2 0 配置网络模块 1

1 1 网络模块 1 发送报告 网络模块 2 发送报告 否

1 2 配置网络模块 2

2 1 配置网络模块 1

2 2 配置网络模块 1 和 2

0 1 无效设置

0 2

A-Link Plus/RSC 连接密码
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

A-Link Plus/RSC 连接
密码

0083 - 0092  0  

这些地址中可以存储最多 10 位的密码供 A-Link Plus 或 RSC 连接使用。在 A-Link Plus / RSC 中的密
码必须和此处的密码一致。
报警主机和 A-Link Plus 中的预设密码都是 0000000000。

DTMF 时序补偿
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

DTMF 时序补偿 0111 0 = 禁用
1 – 9 = 时序补偿

0  

Contact ID 时序补偿用于对由于应用数字电话（通常指用于光纤网电话，VoIP, GSM 模块）而产生的
信号变形做预补偿，从而降低报警通信的出错率，但不能解决所有在数字电话上发生的问题。
Contact ID 时序补偿只对 Contact ID 格式有效。预设值为 0 时关闭了此功能，通信性能与原来完全相
同。
只在有必要时才打开此功能。补偿范围 1 - 9，数值越大补偿越多，但不是补偿值越大越好。建议从 4 开
始并向两个方向尝试找到最佳值。

国家代码
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

国家代码 0112 0 = 澳大利亚
1 = 中国

0  

在国内使用时，国家代码必须重设为 1。当国家代码设为 1 时, 立即防区在外出模式/居家模式 1/居家模
式 2 下布防的退出延时期间可以被触发。

布防启用来电呼叫转移
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

布防启用来电呼叫转移 0113 - 0142 15 = 电话号码结束 15  
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这些地址允许您在外出模式下布防系统时，自动对您的电话启用呼叫转移功能。
请联系您的电信运营商获得有关呼叫转移操作的更多信息。

所需数字 编程数字 所需数字 编程数字

0 0 8 8

1 1 9 9

2 2   

3 3 * * 1

4 4 # * 2

5 5 4 秒暂停 * 3

6 6   

7 7 终止 * 5

表 11.3: 启用/取消来电呼叫转移指令数字

要启用呼叫转移（即拨即转），请输入：
[* 2 1][转移电话号码][#]

示例
在外出模式下布防系统后，要立即将所有拨入电话转移到电话号码 96721055 上，请编程为：
[11 2 1 9 6 7 2 1 0 5 5 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15]

要启用呼叫转移（无应答时转移），请输入：
[* 6 1][转移电话号码][#]

示例
在外出模式下布防系统后，要将所有无应答的拨入电话转移到电话号码 96721055 上，请编程为：
[11 6 1 9 6 7 2 1 0 5 5 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15]

撤防取消来电呼叫转移
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

撤防取消来电呼叫转移 0143 - 0158 15 = 电话号码结束 15  

这些地址允许您从外出模式下撤防系统时，自动对您的电话取消呼叫转移功能。
要关闭呼叫转移（即拨即转），请输入：
[# 2 1 #]

示例
要在从外出模式下撤防系统后取消呼叫转移（即拨即转）功能，请输入：
[12 2 1 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15]
要关闭呼叫转移（无应答时转移），请输入：[# 6 1 #]

示例
要在从外出模式下撤防系统后取消呼叫转移（无应答时转移）功能，请输入：
[12 6 1 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15]

回拨电话号码
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

回拨电话号码 0159 - 0174 15 = 电话号码结束 15  
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在需要使用上传/下载功能时，或用户通过按住 [6] 键，从报警主机发起调制解调器呼叫，以便与远程计
算机建立通讯连接时，报警主机将会拨打该地址中存储的电话号码。计算机上必须运行 A-Link Plus 软
件，且设置为“等待回拨”。
在使用带回拨确认远程连接，也需要设置回拨电话号码。

响铃计数
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

响铃计数 0175 0 = 主机不应答
1 – 13 = 主机应答前的铃响次数
14 = 应答机旁路 2
15 = 应答机旁路 1

8  

该地址设置报警主机在应答来电前的铃响次数。请设置适当的铃响计数，请注意每次铃响为两声（即“叮
铃铃，叮铃铃”），因此 10 次计数大概会持续 60 秒。只有在启用了远程布防和/或通过 A-Link Plus 软
件远程上传/下载时，该地址才有效。如果该地址编程为 0，则不论其他编程选项如何，报警主机都不会
应答来电。
应答机旁路
当同一条电话线上连接有应答机或传真机时，则需要启用该功能，以便能够连接到报警主机进行远程布
防或上传/下载操作。有两种方法可以使应答机旁路。只有在电话线比较繁忙（例如，家庭办公室）的情
况下，才适合将其编程为 14，以使用第 2 种方法。这种方法可以减少报警主机错误应答的机会。
将铃响计数编程为 15，可启用应答机旁路的第一种模式。在拨打报警主机时，使电话铃响不超过 4
次，然后挂断电话。如果在 8 秒后，45 秒内再次拨打主机电话，则报警主机会在第一次铃响时应答，
并建立连接。这可以防止应答机或传真机应答电话。要仅在系统布防时启用应答机旁路功能，请在地址
177 中选择选项 4（请参阅通信选项 1, 页面 66）。
将铃响计数编程为 14 时，可启用应答机旁路的第二种模式。这时，拨打报警主机并使电话铃响不超过
2 次，然后挂断电话。至少等待 8 秒后，45 秒内再次拨打报警主机电话。报警主机将在第一次铃响时
应答。如果未等待 8 秒，则报警主机将不应答电话。要仅在系统布防时启用应答机旁路功能，请在地址
177 中选择选项 4。

注意!

请将应答机或传真机的铃响计数设置在 2 次以上，最好为 4 或 6 次铃响。
在该地址中编程为 0 时，报警主机将不会应答来电。

电话线故障选项
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

电话线故障选项 0176 1 = 电话线故障时显示 故障 指示
2 = 在系统布防状态下触发有声报警
4 = 在系统撤防状态下触发有声报警
选项 2 和 4 必须与选项 1 同时使用
（例如，编程为 1、3、5 或 7）

0  

该地址包含三个编程选项。您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算方法为将选项位数字
相加。
报警主机持续监视电话线。当电话线被切断或断开 40 秒以上时，报警主机将会使键盘上的 故障 指示亮
起。在电话线恢复正常 40 秒后，故障 指示将熄灭。
1 – 电话线故障时显示 故障 指示
如果选择了该选项，当报警主机探测到电话线断开后，故障 指示将闪烁，键盘蜂鸣器也将每分钟鸣音一
次。

11.14
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2 – 在系统布防状态下触发有声报警
在使用该选项时，您还必须选择选项 1。当系统布防时，如果报警主机探测到电话线断开，将触发号筒
扬声器、警铃和闪灯输出。如果要求在每个布防周期内只触发单次有声报警，请在地址 179 中选择“锁
定电话线故障报警”选项 (2)（请参阅通信选项 3, 页面 67）。
4 – 在系统撤防状态下触发有声报警
在使用该选项时，您还必须选择选项 1。当系统撤防时，如果报警主机探测到电话线断开，将触发号筒
扬声器、警铃和闪灯输出。如果要求在每个布防周期内只触发单次有声报警，请在地址 179 中选择“锁
定电话线故障报警”选项 (2)。

注意!

如果将该位置编程为 7，则当系统布防或撤防时，将同时触发号筒扬声器、警铃、闪灯和输出。

通信选项 1

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

通信选项 1 0177 1 = 允许发送报告
2 = 允许通过电话远程布防系统
4 = 仅在布防时旁路应答机
8 = 使用 FSK Bell 103 格式（若禁用
则为 CCITT V21）

9  

通信选项 2 0178 1 = 仅当存在报警时发送布防/撤防报告
2 = 对居家模式发送布防/撤防报告
4 = 警号延迟触发直到传输完成
8 = 握手等待时间从 30 秒延长为 60 秒

0  

通信选项 3 0179 1 = 将 DTMF 拨号脉冲设为 1 位/秒
2 = 锁定电话线故障报警

2  

1 – 允许发送报告
如果选择了该选项，将对所有报告功能起作用。
如果未选择该选项，则通信将不会操作。
不论该设置如何，通过 A-Link Plus 软件上传/下载和电话远程布防功能将保持可用。
2 – 允许通过电话远程布防系统
如果选择了该选项，只需按下按键式电话上的 [*]键，即可通过标准电话来远程布防系统。
当使用该功能时，自动启用强制布防功能。
4 – 仅在布防时旁路应答机
要在系统布防时启用应答机旁路功能，请选择该选项。当系统撤防时，报警主机不会应答任何来电。
这样，即使是在电话繁忙的场合中，报警主机也能应答来电。
8 – 使用 FSK Bell 103 格式（禁用则为 CCITT V21 格式）
如果选择了该选项，报警主机将使用 300 波特 BELL103 作为传输频率。如果未选择该选项，报警主机
将使用 300 波特 CCITT V21 作为传输频率。

通信选项 2
1 – 仅当存在报警时发送布防/撤防报告
如果选择了该选项，当系统在发生报警后撤防时，将会向中心站接收机发送撤防报告。当系统布防时，
将发送布防报告。之后，将不再发送布防/撤防报告，除非系统再次报警。
对于分区管理的报警主机，只有发生了报警的分区才会发送布防/撤防报告。

11.16
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注意!

如果在发生报警时系统处于撤防状态，当系统再次布防时，只会发送布防报告。
如果用户码的权限设置为始终发送布防/撤防报告，则它将优先于此功能。也就是说，将总是为该用户
码发送布防/撤防报告。

2 – 对居家模式发送布防/撤防报告
如果在系统布防为居家模式 1 或居家模式 2 下时，需要发送布防和撤防报告，请选择该选项。
如果选择了该选项，则当系统布防在居家模式 1 或居家模式 2 下时，将发送居家布防报告。
4 – 警号延迟触发直到传输完成
如果选择了该选项，则只有在报警主机发送完消息，且接收到来自中心站接收机的通讯确认信号后，才
能触发号筒扬声器、警铃和闪灯输出。如果要发送多个消息，则在收到最后的通讯确认信号后才会触发
警号。
如果触发了键盘紧急报警、键盘火警或键盘救护报警，则号筒扬声器、警铃和闪灯输出将立即操作。
8 – 握手等待时间从 30 秒延长为 60 秒
默认情况下，报警主机在拨打接警中心电话后，将会等待有效握手音约 30 秒。握手音向报警主机表明
接警中心已经接通，现在可以发送消息了。选择该选项后，等待握手音的时间从 30 秒延长为 60 秒。

通信选项 3
1 – 将 DTMF 拨号脉冲设为 1 位/秒
如果未选择该选项， DTMF 拨号格式将以 5 位/秒的速度拨号（即 100 毫秒音频、100 毫秒停顿、100
毫秒音频、100 毫秒停顿）。
如果选择了该选项，DTMF 拨号格式将以 1 位/秒的速度拨号（即 500 毫秒音频，500 毫秒停顿）。
2 – 锁定电话线故障报警
如果选择了该选项，当报警主机探测到电话线被切断或断开时，在每个布防周期内只会触发单次有声报
警。该选项不会遵守警号的弹性报警计数，后者设置了在一个布防周期内可以触发有声报警的次数。
使用地址 176 设置电话线故障选项，请参阅电话线故障选项, 页面 65。

A-Link Plus 选项
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

A-Link Plus 选项 0180 1 = 启用通过 A-Link Plus 上传/下载
2 = 启用 A-Link Plus 回拨
4 = 报警时终止 A-Link Plus 连接
8 = 保留备用

3  

注意!

A-Link Plus 选项只有在通过电话线连接时才有效，与通过网络连接或直连无关。

在对这些地址编程时，每个地址有四个选项。您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算方
法为将选项位数字相加
1 – 启用通过 A-Link Plus 上传/下载
选择该选项，可使用 A-Link Plus 软件主动对报警主机发起连接，并进行进行远程编程和控制。如果未
选择该选项，报警主机将不会对 A-Link Plus 软件主动发起的连接作出响应。
该选项对报警主机是否可以通过回拨方式与 A-Link Plus 建立连接无影响。
2 – 启用 A-Link Plus 回拨
如果选择了该选项，且设置了回拨电话号码，则必须将远程编程计算机与在地址 159 - 174 中所设置回
拨电话号码对应的电话线相连接。
如果未选择该选项，安装人员可从任意远程地点连接到用户的报警主机，并执行上传/下载操作，而无需
报警主机回拨远程计算机。用户也可以在键盘上按住 [6] 键以发起调制解调器呼叫。
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4 – 报警时终止 A-Link Plus 连接
如果报警报告设置为通过电话线方式发出，并且报警主机在通过电话线与远程计算机上的 A-Link Plus
通讯期间发生了报警，则会终止 A-Link Plus 连接，并向中心站接收机发送相关报警信息。
如果发生的报警不需要通过电话网络向中心站接收机发送报告，则不会终止 A-Link Plus 连接。

个人电话报警拨号
接收机 1 或 2 的主电话号码和第二个电话号码的地址，只用于向中心站和个人电话拨号报警。

个人电话报警拨号功能
当报警主机触发报警时，它将拨打第一个设置的电话号码。如果探测到忙音、占线或接听但未收到确认
信号（按确认键 [*]），就会认为拨打不成功，报警主机则会挂断，并再次拨打第一个电话号码。报警
主机最多尝试拨打第一个电话号码 3 次。如果三次拨打都不成功，则开始拨打第二个电话号码。报警主
机最多尝试拨打第二个电话号码 3 次。如果所有拨打都不成功，报警主机停止拨号。如果再次触发报
警，以上拨号序列重新开始。
如果未探测到忙音，则报警主机将认为电话已应答，并开始发送信息。发送序列为一声识别音 + 一声警
号音 + 一次长时间暂停。发送序列会一直重复，直到报警主机在暂停期间收到确认信号。报警主机会在
拨打序列重复 10 次后自动挂断。如果有多个报警主机向同一个电话号码个人电话报警拨号，识别音可
允许用户确定是哪一个报警主机在拨打电话。
该识别音可在接收机 1 用户识别码地址 039 中编程，或在接收机 2 用户识别码地址 079 中编程。

注意!

当报警主机设置为个人电话报警拨号格式时，每次报警最多可以拨打 6 次电话（第一和第二个电话号码
各 3 次）。其中包括未拨通的电话。当防区再次触发时，该计数将复位，报警主机可以拨打 6 次电
话。在任何一次成功拨号后，报警主机将停止拨号。如果在键盘上输入有效用户码后，报警主机也将停
止拨号。
如果接收机 1 和接收机 2 均编程为个人电话报警拨号，则每次报警最多可以拨打 12 次电话。

要确认个人电话报警拨号：
如果在发送暂停期间，未在按键式电话机上按 [*]键确认接听到电话，则报警主机将发送序列最多 10
次，然后挂断。10 次中任何一次成功确认，报警主机立即挂断，并不再为该报警事件拨打电话。

设置和编程个人电话报警报告
通过安装员编程命令 965，可以方便地对报警主机进行个人电话报警报告编程。
要设置报警主机个人电话报警拨号功能：
1. 输入安装员密码，然后按 [#] 键进入安装员编程模式。发出两声鸣音，居家 和 外出 指示开始闪

烁。
2. 输入 [9 6 5] 并按 [#] 键。发出两声鸣音。报警主机现已设置接收机 1 为个人电话报警拨号格式。
3. 输入 [9 6 0]，并按 [#] 键，退出安装员编程模式。发出两声鸣音，居家 和 外出 指示熄灭。系统

返回到撤防状态。
4. 或者忽略步骤 1 – 3，直接使用文本键盘，输入安装员密码，然后按 [#] 键进入安装员编程模式，

进入菜单 747 [Set up domestic dialing format]，然后退出并保存。
5. 要设置您的电话号码，请输入主码，并按 [2][#] 键。发出三声鸣音，居家 和 外出 指示闪烁。电

话号码位置有 4 个。电话号码 1 和 2 到接收机 1，电话号码 3 和 4 到接收机 2。在 [965] 命令
后，接收机 1 的格式更改为个人电话报警，接收机 2 的格式保持为 Contact ID。按 [1] 来查看或
设置/更改电话号码 1，然后按 [#] 完成操作。如果需要设置电话号码 2，则必须输入主码，然后按
[2][#] 键，按后按 [#] 来选择电话号码 2。如果已设置有电话号码，则会通过键盘指示一次显示一
位数字。如果未设置有电话号码，则在进入该模式后，会显示[15] ，并发出两声鸣音。通常是在
显示最后一个电话号码的最后一位数字后，才会发出这两声鸣音。

6. 输入电话号码数字，一次输入一位数字。每输入一位数字，对应的键盘指示将亮起。如果使用文本
键盘，电话号码编号及其输入的新数字都会显示。

7. 在输入电话号码的全部数字后，按 [#] 键退出该模式。

11.20
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8. 对其他每个电话号码重复第 5 – 7 步。

所需数字 编程数字 所需数字 编程数字

0 0 8 8

1 1 9 9

2 2   

3 3 * * 1

4 4 # * 2

5 5 4 秒暂停 * 3

6 6   

7 7 终止 * 5

表 11.4: 个人电话报警拨号数字

报告格式
报警主机可在其报告和通讯功能中使用多种传输格式。您可以分别在地址 033 和 073 中设置接收机 1
和 2 的发送格式（参阅接收机 1 和接收机 2 发送格式, 页面 60）。
选择所需的发送格式。这些地址指定当发送数据到中心站接收机时所采用的格式。
如果选择 Contact ID、Domestic 或 SIA 格式，信息将通过电话线传送。选择 SIA 低速格式时，发送波
特率为 SIA110，选择 SIA 高速格式时，发送波特率为 SIA 300。
如果选择 IP 或 Email 格式，需通过外接网络模块连接到网络。
报警主机出厂预设为采用 Contact ID 格式。

Contact ID 格式
Contact ID 格式可采用唯一代码标识数百个防区。该格式采用一位事件定义符和三位事件代码，以快速
确定所报告的状态。
由于大多数事件代码和防区识别码均已事先定义好，因此，通常情况下 Contact ID 格式非常简单。中
心站软件通常只会按防区识别码来确定报警防区，而很少注意事件代码。
Contact ID 通讯格式为 ACCT MT Q EEE GG CCC S。

格式 说明

ACCT 四位用户识别码

MT 信息类型，固定为 18

Q 事件定义符，提供特定事件信息：:
– 1 = 新的事件或撤防
– 3 = 新的复位或布防

EEE 事件代码 （包含三个十六进制数位）

GG 组号或分区号 （包含两个十六进制数位）

CCC 防区编号或用户编号（包含三个十六进制位数）,000 代表没有防区或用户信
息

S 数据校验位

表 11.5: Contact ID 通讯格式

11.21
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SIA 格式
SIA 是一种使用频移键控 （FSK） 而不是脉冲来快速通信信息的专用格式。
SIA 通讯格式为 # AAAAAA N GGGGGG EE CCCCCC。

格式 说明

# 用户识别码开始标志

AAAAAA 用户识别码

N 事件开始标志

GGGGGG 分区号，用户编号或键盘编号（可省略）

EE 事件码

CCCCCC 事件识别码（可省略）

表 11.6: SIA 通讯格式

 

系统报告列表

编号 事件描述 CID 事
件码

CID 识别码 SIA 事件
码

事件字符串

1 防区盗警 1130 防区 1 – 8 / 16 BA Z$$ Alarm

2 防区盗警复位 3130 防区 1 – 8 / 16 BH Z$$ Alarm Restore

3 防区故障 1380 防区 1 – 8 / 16 BT Z$$ Trouble

4 防区故障复位 3380 防区 1 – 8 / 16 BJ Z$$ Trouble Restore

5 防区旁路 1573 防区 1 – 8 / 16 BB Z$$ Bypass

6 防区旁路取消 3573 防区 1 – 8 / 16 BU Z$$ UnBypass

7 24 小时盗警防区报警 1133 防区 1 – 8 / 16 BA 24Hr Z$$ Alarm

8 24 小时盗警防区报警复位 3133 防区 1 – 8 / 16 BH 24Hr Z$$ Alarm Restore

9 24 小时火警防区报警 1110 防区 1 – 8 / 16 FA 24Hr Fire Z$$ Alarm

10 24 小时火警防区报警复位 3110 防区 1 – 8 / 16 FH 24Hr Fire Z$$ Alarm Restore

11 24 小时救护防区报警 1100 防区 1 – 8 / 16 MA 24Hr Medical Z$$ Alarm

12 24 小时救护防区报警复位 3100 防区 1 – 8 / 16 MH 24Hr Medical Z$$ Alarm Restore

13 24 小时紧急防区报警 1120 防区 1 – 8 / 16 PA 24Hr Panic Z$$ Alarm

14 24 小时紧急防区报警复位 3120 防区 1 – 8 / 16 PH 24Hr Panic Z$$ Alarm Restore

15 24 小时胁持防区报警 1122 防区 1 – 8 / 16 HA 24Hr Hold-Up Z$$ Alarm

16 24 小时胁持防区报警复位 3122 防区 1 – 8 / 16 HH 24Hr Hold-Up Z$$ Alarm Restore

17 24 小时防拆防区报警 1137 防区 1 – 8 / 16 TA 24Hr Tamper Z$$ Alarm

18 24 小时防拆防区报警复位 3137 防区 1 – 8 / 16 TR 24Hr Tamper Z$$ Alarm Restore

19 24 小时盗警防区故障 1380 防区 1 – 8 / 16 BT 24Hr Z$$ Trouble

11.21.2
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编号 事件描述 CID 事
件码

CID 识别码 SIA 事件
码

事件字符串

20 24 小时盗警防区故障复位 3380 防区 1 – 8 / 16 BJ 24Hr Z$$ Trouble Restore

21 24 小时救护防区故障 1380 防区 1 – 8 / 16 MT 24Hr Medical Z$$ Trouble

22 24 小时救护防区故障复位 3380 防区 1 – 8 / 16 MJ 24Hr Medical Z$$ Trouble Restore

23 24 小时防拆防区故障 1380 防区 1 – 8 / 16 TT 24Hr Tamper Z$$ Trouble

24 24 小时防拆防区故障复位 3380 防区 1 – 8 / 16 TJ 24Hr Tamper Z$$ Trouble Restore

25 24 小时紧急防区故障 1375 防区 1 – 8 / 16 PT 24Hr Panic Z$$ Trouble

26 24 小时紧急防区故障复位 3375 防区 1 – 8 / 16 PJ 24Hr Panic Z$$ Trouble Restore

27 24 小时胁持防区故障 1376 防区 1 – 8 / 16 HT 24Hr Hold-Up Z$$ Trouble

28 24 小时胁持防区故障复位 3376 防区 1 – 8 / 16 HJ 24Hr Hold-Up Z$$ Trouble Restore

29 24 小时火警防区故障 1373 防区 1 – 8 / 16 FT 24Hr Fire Z$$ Trouble

30 24 小时火警防区故障复位 3373 防区 1 – 8 / 16 FJ 24Hr Fire Z$$ Trouble Restore

31 24 小时盗警防区旁路 1572 防区 1 – 8 / 16 BB 24Hr Z$$ Bypass

32 24 小时盗警防区旁路取消 3572 防区 1 – 8 / 16 BU 24Hr Z$$ UnBypass

33 24 小时救护防区旁路 1572 防区 1 – 8 / 16 MB 24Hr Medical Z$$ Bypass

34 24 小时救护防区旁路取消 3572 防区 1 – 8 / 16 MU 24Hr Medical Z$$ UnBypass

35 24 小时防拆防区旁路 1572 防区 1 – 8 / 16 TB 24Hr Tamper Z$$ Bypass

36 24 小时防拆防区旁路取消 3572 防区 1 – 8 / 16 TU 24Hr Tamper Z$$ UnBypass

37 24 小时紧急防区旁路 1572 防区 1 – 8 / 16 PB 24Hr Panic Z$$ Bypass

38 24 小时紧急防区旁路取消 3572 防区 1 – 8 / 16 PU 24Hr Panic Z$$ UnBypass

39 24 小时胁持防区旁路 1572 防区 1 – 8 / 16 HB 24Hr Hold-Up Z$$ Bypass

40 24 小时胁持防区旁路取消 3572 防区 1 – 8 / 16 HU 24Hr Hold-Up Z$$ UnBypass

41 24 小时火警防区旁路 1571 防区 1 – 8 / 16 FB 24Hr Fire Z$$ Bypass

42 24 小时火警防区旁路取消 3571 防区 1 – 8 / 16 FU 24Hr Fire Z$$ UnBypass

43 无线传感器丢失 1381 防区 1 – 8 / 16 BZ RF Sensor $$ Missing

44 无线传感器丢失复位 3381 防区 1 – 8 / 16 BR RF Sensor $$ Missing Restore

45 无线火警传感器丢失 1381 防区 1 – 8 / 16 FZ RF Fire Sensor $$ Missing

46 无线火警传感器丢失复位 3381 防区 1 – 8 / 16 FR RF Fire Sensor $$ Missing Restore

47 传感器监视故障 1391 防区 1 – 8 / 16 NA Sensor $$ Watch Fail

48 传感器监视故障复位 3391 防区 1 – 8 / 16 NS Sensor $$ Watch Fail Restore

49 传感器防拆 1144 防区 1 – 8 / 16 TA Sensor $$ Tamper

50 传感器防拆复位 3144 防区 1 – 8 / 16 TR Sensor $$ Tamper Restore

51 无线传感器电池低压 1384 防区 1 – 8 / 16 XT RF Sensor $$ Low Battery
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编号 事件描述 CID 事
件码

CID 识别码 SIA 事件
码

事件字符串

52 无线传感器电池低压复位 3384 防区 1 – 8 / 16 XR RF Sensor $$ Battery Restore

53 无线遥控匙电池低压 1384 301 – 332 XT Keyfob $$ Low Battery

54 无线遥控匙电池低压复位 3384 301 – 332 XR Keyfob $$ Battery Restore

55 撤防 1401 用户 1 – 32 OP User$$$/Installer/QuickArea$ Disarm

56 外出布防 3401 用户 1 – 32 CL User$$$/Quick/PowerUp Area$ AWAY
Arm

57 居家模式 1 布防 3441 用户 1 – 32 NL User$$$/A-Link/Quick/PowerUp Area$
STAY1 Arm

58 居家模式 2 布防 3456 用户 1 – 32 NM A-Link/Quick/PowerUp Area$ STAY2 Arm

59 钥匙开关撤防 1409 防区 1 – 8 / 16 OS Keyswitch Zone$$ Area$ Disarm

60 钥匙开关外出布防 3409 防区 1 – 8 / 16 CS Keyswitch Zone$$ Area$ AWAY Arm

61 钥匙开关居家模式 1 布防 3442 防区 1 – 8 / 16 NL Keyswitch Zone$$ Area$ STAY1 Arm

62 自动撤防 1403 997 OA Schedule Area$ Disarm

63 自动外出布防 3403 997 CA Schedule Area$ AWAY Arm

64 自动居家模式 1 布防 3403 997 NL Schedule Area$ STAY1 Arm

65 远程撤防 1407 998 OQ A-Link Area$ Disarm

66 远程外出布防 3407 995（电话）；
998（A-Link）

CQ Telephone/A-Link Area$ AWAY Arm

67 远程居家模式 1 布防 3441 998 NL A-Link Area$ STAY1 Arm

68 远程居家模式 2 布防 3456 998 NM A-Link Area$ STAY2 Arm

69 胁持报警 1121 用户 1 – 32 HA User$$$ Duress Alarm

70 键盘锁定(拒绝访问) 1461 881 – 884 JA Codepad $$ Locked

71 遥控匙紧急报警 1120 301 – 332 PA Keyfob $$ Panic

72 键盘紧急报警 1120 881 – 884 PA Codepad $$ Panic

73 键盘医疗救护报警 1100 881 – 884 MA Codepad $$ Medical

74 键盘火警 1110 881 – 884 FA Codepad $$ Fire

75 无线接收器丢失 1333 821 EM RF Receiver Missing

76 无线接收器丢失复位 3333 821 EN RF Receiver Missing Restore

77 无线接收器堵塞（受干扰） 1344 821 XQ RF Receiver Jamming

78 无线接收器堵塞复位 3344 821 XH RF Receiver Jamming Restore

79 无线接收器防拆 1341 821 XS RF Receiver Tamper

80 无线接收器防拆复位 3341 821 XJ RF Receiver Tamper Restore

81 无线中继器丢失 1333 821 EM RF Repeater $$ Missing
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编号 事件描述 CID 事
件码

CID 识别码 SIA 事件
码

事件字符串

82 无线中继器丢失复位 3333 821 EN RF Repeater $$ Missing Restore

83 无线中继器防拆 1341 821 XS RF Repeater $$ Tamper

84 无线中继器防拆复位 3341 821 XJ RF Repeater $$ Tamper Restore

85 键盘丢失 1333 881 – 884 EM Codepad $$ Missing

86 键盘丢失复位 3333 881 – 884 EN Codepad $$ Missing Restore

87 键盘防拆 1341 881 – 884 ES Codepad $$ Tamper

88 键盘防拆复位 3341 881 – 884 EJ Codepad $$ Tamper Restore

89 IP 模块丢失 1333 871 – 872 EM IP Module $$ Missing

90 IP 模块丢失复位 3333 871 – 872 EN IP Module $$ Missing Restore

91 IP 模块防拆 1341 871 – 872 ES IP Module $$ Tamper

92 IP 模块防拆复位 3341 871 – 872 EJ IP Module $$ Tamper Restore

93 扩展输出丢失 1333 851 – 852 EM Ex. Output $$ Missing

94 扩展输出丢失复位 3333 851 – 852 EN Ex. Output $$ Missing Restore

95 扩展输出防拆 1341 851 – 852 ES Ex. Output $$ Tamper

96 扩展输出防拆复位 3341 851 – 852 EJ Ex. Output $$ Tamper Restore

97 交流电源故障 1301 891 AT AC Power Fail

98 交流电源恢复 3301 891 AR AC Power Restore

99 电池低压 1302 891 YT System Low Battery

100 电池恢复 3302 891 YR System Battery Restore

101 辅助电源故障 1312 891 YI AUX Power Fail

102 辅助电源故障复位 3312 891 YJ AUX Power Restore

103 主机防拆 1341 891 ES Panel Tamper

104 主机防拆复位 3341 891 EJp Panel Tamper Restore

105 编程更改 1306 891 YG Program Change

106 电话线故障 1351 891 LT Phone Line Fail

107 电话线故障复位 3351 891 LR Phone Line Restore

108 输出故障 (告警设备故障) 1320 891 YA Warning Device Fail

109 输出复位 (告警设备故障复
位)

3320 891 YH Warning Device Restore

110 通信故障 1354 891 YC Comm Fail

111 通信复位 3354 891 YK Comm Restore

112 手动通信测试 1601 000 RX Comm Manual Test

113 自动通信测试 1602 000 RP Comm Auto Test
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编号 事件描述 CID 事
件码

CID 识别码 SIA 事件
码

事件字符串

114 日期时间设置 1625 用户 1 – 32;
998(A-Link)

JT User$$$/A-Link Set Clock

115 步测开始 1607 000（安装
员）；
用户 1 – 32

-- Walk Test Begin

116 步测结束 3607 000（安装
员）；
用户 1 – 32

-- Walk Test End

      

注: 字符串中"$" 将由匹配数字替代。
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访问码参数
这部分介绍用于为系统的用户码持有者设置不同权限级别和访问功能的各类访问码。系统设有两种访问
码，安装员密码和用户码。这些密码允许访问和操作报警主机的不同功能。

安装员密码
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

安装员密码 0181
0182
0183
0184

 1
2
3
4

 

该密码用于访问安装员编程模式。安装员密码最多为 4 位数字。报警主机通电后, 在执行任何分区布防/
撤防操作前，如果安装员密码是使用的第一个密码，则可以用它来撤防系统。当再次使用安装员密码
时，将进入安装员编程模式。
在系统撤防期间，安装人员无需知道主码，即可执行多种功能。

请参阅
– 安装员密码功能, 页面 36
– 安装员命令, 页面 23

用户码
参数 地址 预设值 重设值 权限级别地址 预设值 重设值

用户 01 0185
0186
0187
0188

2
5
8
0

 0189 10  

用户 02 0190 - 0193 15  0194 2  

用户 03 0195 - 0198 15  0199 2  

用户 04 0200 - 0203 15  0204 2  

用户 05 0205 - 0208 15  0209 2  

用户 06 0210 - 0213 15  0214 2  

用户 07 0215 - 0218 15  0219 2  

用户 08 0220
0221 - 0223

0
15

 0224 3  

用户 09 0225 - 0228 15  0229 2  

用户 10 0230 - 0233 15  0234 2  

用户 11 0235 - 0238 15  0239 2  

用户 12 0240 - 0243 15  0244 2  

用户 13 0245 - 0248 15  0249 2  

用户 14 0250 - 0253 15  0254 2  

用户 15 0255 - 0258 15  0259 2  

12

12.1

12.2
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参数 地址 预设值 重设值 权限级别地址 预设值 重设值

用户 16 0260 - 0263 15  0264 2  

用户 17 0566 - 0569 15  0570 2  

用户 18 0571 - 0574 15  0575 2  

用户 19 0576 - 0579 15  0580 2  

用户 20 0581 - 0584 15  0585 2  

用户 21 0586 - 0589 15  0590 2  

用户 22 0591 - 0594 15  0595 2  

用户 23 0596 - 0599 15  0600 2  

用户 24 0601 - 0604 15  0605 2  

用户 25 0606 - 0609 15  0610 2  

用户 26 0611 - 0614 15  0615 2  

用户 27 0616 - 0619 15  0620 2  

用户 28 0621 - 0624 15  0625 2  

用户 29 0626 - 0629 15  0630 2  

用户 30 0631 - 0634 15  0635 2  

用户 31 0636 - 0639 15  0640 2  

用户 32 0641 - 0644 15  0645 2  

权限级别 说明

0 布防/撤防

1 仅布防

2 布防/撤防和发送布防/撤防报告

3 仅布防和发送布防报告

4 布防/撤防和使用密码隔离防区

6 布防/撤防、发送布防/撤防报告和使用密码隔离防区

8 主码功能和布防/撤防

10 主码功能、布防/撤防和发送布防/撤防报告

12 主码功能、布防/撤防和使用密码隔离防区

14 主码功能、布防/撤防、使用密码隔离防区和发送布防/撤防报告

表 12.1: 用户权限级别

用户码可用于布防/撤防系统，还可执行其他特殊功能。
主码持有者可以随时更改或删除其所属分区的用户码。用户码 (1-32) 最多为 4 位数字，所有用户码长
度应相同。
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每个用户码具有其权限级别。多个用户码可以有相同的权限级别。权限级别用于控制用户码的操作，例
如只允许布防、布防/撤防或允许访问主码功能等。安装人员可将主码功能访问权限指定给多个用户码。
每个用户码的权限级别在其最后一个地址中设置。

注意!

只能由安装人员来更改权限级别。

系统提供有 32 个用户码（包含 32 个无线用户码）。
当使用以下任何方式布防/撤防时，可使用特殊用户码发送报告：
– 用户码 998：通过 A-Link Plus 或 RSC 布防/撤防系统。
– 用户码 995：通过电话远程布防系统。
– 用户码 000：在外出模式、居家模式 1 或居家模式 2 下单键布防/撤防系统。
– 用户码 997：在外出模式或居家模式 1 下自动布防/撤防系统。
– 用户码 994：设置为主机通电后回到断电前布防/撤防状态时，如果断电前系统处在布防状态，上

电后布防。
– 用户码 999：报警主机通电后, 在执行任何分区布防/撤防操作前，如果安装员密码是使用的第一个

密码，则可以用它来撤防系统。

请参阅
– 主码功能, 页面 43
– 无线遥控匙操作, 页面 50

用户码权限级别
安装人员可以为用户码分配 10 种权限级别之一。每种权限级别允许或限制用户码持有者能够执行的功
能。
布防/撤防
用户可以布防和撤防系统。只有在有权发送撤防报告的前一个用户码撤防系统后，此权限级别的用户码
才能发送布防报告。
仅布防
用户可以布防系统，但不能撤防系统。只有在有权发送撤防报告的前一个用户码撤防系统后，此权限级
别的用户码才能发送布防报告。
发送布防/撤防报告
当用户撤防和布防系统时，会向报警主机发送撤防和布防报告。
通过密码隔离防区
如果用户码包含该选项，则标准隔离方法将被禁用，并且只有在权限级别中包含此选项的用户码，才能
在布防系统前使用用户码隔离方法来隔离防区。请参阅隔离防区, 页面 31。

注意!

当为任何用户码分配 4、6、12 或 14 权限级别，标准隔离方法将不再可用。只有权限级别为 4、6、
12 或 14 的用户码才能使用用户码隔离方法来隔离防区。

主码功能
用户可以访问所有主码功能。请参阅主码功能, 页面 43。

 

12.3
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防区参数

日间报警信息
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

日间报警防区 0265 1 = 防区 1
2 = 防区 2
4 = 防区 3
8 = 防区 4

0  

该地址包含四个编程选项。您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算方法为将选项位数字
相加。
日间报警允许在系统撤防期间监视某些防区，并可通过任何可编程输出进行指示，包括键盘蜂鸣器。该
功能适用于闭锁和非闭锁日间报警输出事件类型。
当系统布防为外出模式、居家模式 1 或居家模式 2 时，编程为日间报警的防区将和非日间报警防区一
样，会触发警号和报告。当触发日间报警时，将会忽略为此类防区编程的任何防区脉冲计数设置（即防
区脉冲计数只有在系统布防后才起作用）。
示例
您可以在商店前门设置日间报警，在顾客进入商店时触发脚垫或电子射束探测设备。在顾客踩在脚垫上
或遮断电子射束时，键盘蜂鸣器将鸣响。

日间报警复位
在编程为日间报警的防区触发报警时，编程为日间报警复位的输出将操作。在防区重新闭合后，该输出
将复位。只有在系统处于撤防时，该功能才有效。请参阅输出事件类型, 页面 104 中的 0，14 日间报
警复位。

日间报警闭锁
在编程为日间报警的防区触发后，编程为日间报警闭锁的输出将操作。当按 [#] 键时，防区指示和闭锁
输出将复位。只有在系统处于撤防时，该功能才有效。请参阅输出事件类型, 页面 104 中的 0，15 日
间报警闭锁。

日间报警操作
如果某个防区编程为日间报警，该防区仍可以正常隔离。这样，当系统撤防时，该防区不会注册为日间
报警防区。只有防区 1 - 4 可用作日间报警防区。
如果想通过 居家 指示来显示日间报警的状态，请在地址 496 中选择选项 8（请参阅用户选项 1, 页面
119）。当开启日间报警功能时，居家 指示将每 3 秒闪烁一次。
您可以编程某个输出为模拟防区来监控防区 5 - 8。请参阅输出事件类型, 页面 104，以获得有关可编程
的输出事件类型的更多信息。
 

要打开日间报警：
按住 [4] 键，直到发出三声鸣音。
 

要关闭日间报警：
按住 [4] 键，直到发出两声鸣音。

13

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3
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EOL 电阻值
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

EOL 电阻值 0266 0 = 无 EOL 电阻
1 = 1k （棕、黑、红）
2 = 1k5 （棕、绿、红）
3 = 2k2 （红、红、红）
4 = 3k3 （橙、橙、黑、棕）1%
5 = 3k9 （橙、白、红）
6 = 4k7 （黄、紫、红）
7 = 5k6 （绿、蓝、红）
8 = 6k8 （蓝、灰、黑、棕）1%
9 = 10k （棕、黑、橙）
10 = 12k （棕、红、橙）
11 = 22k （红、红、橙）
12 = 保留备用
13 =保留备用
14 =双 EOL 电阻（3k3/6k8，带防拆电阻 1k）
15 =双 EOL 电阻 (3k3/6k8)

15  

 
报警主机可以编程使用不同阻值的 EOL 电阻。这是一个全局参数，它会同时影响所有防区。该功能允
许您在现有场所中安装报警主机，而不必更换 EOL 电阻。由于系统可以使用 11 种不同的 EOL 电阻
值，因此很难遭到篡改，从而提高系统的安全性。
无 EOL 电阻，即正常状态下是短路，开路就会报警。
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标注 – 描述

1 – 无电阻接线图 (地址 266 = 0 （无电阻）)

2 – 单电阻接线图 (地址 266 = 1k, 1k5, 2k2, 3k3, 3k9, 4k7, 5k6, 6k8, 10k, 12k, 22k)

3 – 带防拆双电阻接线图 (地址 266 = 14 ( 带防拆双 EOL 电阻 3k3 / 6k8 ) )

4 – 双电阻接线图(地址 266 = 15 ( 双 EOL 电阻 3k3 / 6k8 ) )

防区编程
每个防区的编程信息存储在 6 个地址中，这些地址分为 3 组。前 3 个地址决定防区的工作方式，中间
两个地址设置防区的不同选项，最后一个地址存储防区通信器发送报告的信息。
 

防区操作信息
这些地址存储防区类型（例如，延时 1 防区、即时防区或 24 小时防区等）、防区脉冲计数和防区脉冲
计数时间。防区脉冲计数是指在防区脉冲计数时间中指定的时间段内，防区必须触发的次数。请参阅防
区脉冲计数, 页面 84 和防区脉冲计数时间, 页面 85。
 

防区选项
这两个地址允许选择使用多种选项。请参阅防区选项 1, 页面 85 和防区选项 2, 页面 86。
 

防区报告发送信息
其中包含防区报告选项的地址。
防区报告选项地址允许您指定防区如何向中心站接收机发送报告。请参阅防区报告选项, 页面 86。

防区预设值
ICP-CC488E-CN 报警主机支持最多 16 个防区。当 EOL 电阻值设置为 14 或 15 时，才能使用其中的防
区 9 – 16。

防区 1 - 8 编程

参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

防区 01    防区 02    

防区类型 0267 2  防区类型 0274 1  

防区脉冲计数 0268 0  防区脉冲计数 0275 0  

防区脉冲计数时间 0269 0  防区脉冲计数时间 0276 0  

防区选项 1 0270 1  防区选项 1 0277 1  

防区选项 2 0271 14  防区选项 2 0278 14  

防区报告选项 0273 1  防区报告选项 0280 1  

防区 03    防区 04    

防区类型 0281 1  防区类型 0288 1  

防区脉冲计数 0282 0  防区脉冲计数 0289 0  

防区脉冲计数时间 0283 0  防区脉冲计数时间 0290 0  

防区选项 1 0284 1  防区选项 1 0291 1  

防区选项 2 0285 14  防区选项 2 0292 14  
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参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

防区报告选项 0287 1  防区报告选项 0294 1  

防区 05    防区 06    

防区类型 0295 0  防区类型 0302 0  

防区脉冲计数 0296 0  防区脉冲计数 0303 0  

防区脉冲计数时间 0297 0  防区脉冲计数时间 0304 0  

防区选项 1 0298 1  防区选项 1 0305 1  

防区选项 2 0299 14  防区选项 2 0306 14  

防区报告选项 0301 1  防区报告选项 0308 1  

防区 07    防区 08    

防区类型 0309 0  防区类型 0316 9  

防区脉冲计数 0310 0  防区脉冲计数 0317 0  

防区脉冲计数时间 0311 0  防区脉冲计数时间 0318 0  

防区选项 1 0312 1  防区选项 1 0319 1  

防区选项 2 0313 14  防区选项 2 0320 12  

防区报告选项 0315 1  防区报告选项 0322 1  

防区参数取值范围，请参见下表。

参数 取值范围

防区类型 0 = 即时防区
1 = 传递防区
2 = 延时 1 防区
3 = 延时 2 防区
4 = 保留备用
5 = 保留备用
6 = 24 小时救护防区
7 = 24 小时紧急防区

8 = 24 小时胁持防区
9 = 24 小时防拆防区
10 = 保留备用
11 = 钥匙开关防区
12 = 24 小时盗警防区
13 = 24 小时火警防区
14 = 门铃防区
15 = 未使用

防区脉冲计数 使用脉冲计数功能可以设置在计数时间段内接到多少个防区触发脉
冲后才触发报警，可设为 0 到 15 间的数字。

防区脉冲计数时间 20 毫秒循环响应时间
0 = 0.5 秒
1 = 1 秒
2 = 2 秒
3 = 3 秒
4 = 4 秒
5 = 5 秒
6 = 10 秒
7 = 15 秒

150 毫秒循环响应时间
8 = 20 秒
9 = 30 秒
10 = 40 秒
11 = 50 秒
12 = 60 秒
13 = 90 秒
14 = 120 秒
15 = 200 秒

防区选项 1 1 = 锁定警号/报告
2 = 延迟发送报警报告

4 = 无声报警
8 = 传感器监视
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参数 取值范围

防区选项 2 1 = 在居家模式 1 下隔离
2 = 允许防区隔离

4 = 允许强制布防
8 = 允许发送防区复位报告

防区报告选项 0 = 不发送防区报告
1 = 向接收机 1 发送报告
2 = 向接收机 2 发送报告

4 = 向接收机 1 和 2 发送报告
8 = 仅当接收机 1 出现故障时向
接收机 2 发送报告

钥匙开关防区选项
(当防区设置为钥匙开关防区时，
钥匙开关防区选项将取代防区选
项 1。)

0 = 在外出模式下锁定布防/撤防
1 = 在外出模式下锁定布防
2 = 从外出或居家模式下锁定撤
防
4 = 在居家模式 1 下锁定布防/撤
防
5 = 在居家模式 1 下锁定布防
6 = 从居家模式下锁定撤防

8 = 在外出模式下瞬态布防/撤防
9 = 在外出模式下瞬态布防
10 = 从外出或居家模式下瞬态撤
防
12 = 在居家模式 1 下瞬态布防/
撤防
13 = 在居家模式 1 下瞬态布防
14 = 从居家模式下瞬态撤防

表 13.1: 防区编程取值范围

注意!

ICP-CC408E-CN 只有防区 1 – 8。

 

防区 9 - 16 编程

参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

防区 09    防区 10    

防区类型 0323 15  防区类型 0330 15  

防区脉冲计数 0324 0  防区脉冲计数 0331 0  

防区脉冲计数时间 0325 0  防区脉冲计数时间 0332 0  

防区选项 1 0326 1  防区选项 1 0333 1  

防区选项 2 0327 14  防区选项 2 0334 14  

防区报告选项 0329 1  防区报告选项 0336 1  

防区 11    防区 12    

防区类型 0337 15  防区类型 0344 15  

防区脉冲计数 0338 0  防区脉冲计数 0345 0  

防区脉冲计数时间 0339 0  防区脉冲计数时间 0346 0  

防区选项 1 0340 1  防区选项 1 0347 1  

防区选项 2 0341 14  防区选项 2 0348 14  

防区报告选项 0343 1  防区报告选项 0350 1  

防区 13    防区 14    

防区类型 0351 15  防区类型 0358 15  
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参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

防区脉冲计数 0352 0  防区脉冲计数 0359 0  

防区脉冲计数时间 0353 0  防区脉冲计数时间 0360 0  

防区选项 1 0354 1  防区选项 1 0361 1  

防区选项 2 0355 14  防区选项 2 0362 14  

防区报告选项 0357 1  防区报告选项 0364 1  

防区 15    防区 16    

防区类型 0365 15  防区类型 0372 15  

防区脉冲计数 0366 0  防区脉冲计数 0373 0  

防区脉冲计数时间 0367 0  防区脉冲计数时间 0374 0  

防区选项 1 0368 1  防区选项 1 0375 1  

防区选项 2 0369 14  防区选项 2 0376 14  

防区报告选项 0371 1  防区报告选项 0378 1  

防区类型
防区 1 – 16 可以编程为任意防区类型。
0 – 即时防区
当国家代码设为澳大利亚时（请参阅国家代码, 页面 63），在退出延时结束后，如果即时防区
（Contact ID 事件代码 130）处于开路，则会触发警号鸣响，并发送防区报警报告。
当国家代码设为中国时，无论退出延时是否结束，布防后如果即时防区处于开路，即可立即触发警号鸣
响，并发送防区报警报告。
无论国家代码设定为中国还是澳大利亚，布防报告将统一在退出延时结束后发送。
如果在系统撤防时即时防区未复位，则会自动向接收端发送防区复位报告。
1 – 传递防区
当传递防区（Contact ID 事件代码 130）自行触发时，其工作方式与即时防区相同。如果传递防区在延
时防区之后被触发，则余下的延迟时间将从延时防区传递到传递防区。
传递可以有序也可以无序。出厂预设为顺序传递。在地址 494 中选择禁用选项 8，可以禁用顺序传递
（请参阅系统选项 3, 页面 118）。
如果在系统撤防时传递防区未复位，则会自动向接收端发送防区复位报告。
2 – 延时 1 防区
延时 1 防区（Contact ID 事件代码 130）的延迟时间由地址 466 和 467 中的值决定（请参阅进入延
时 1, 页面 113）。在进入延时 1 时间结束后，系统将触发报警。
如果在系统撤防时延时 1 防区未复位，则会自动向接收端发送防区复位报告。
3 – 延时 2 防区
延时 2 防区（Contact ID 事件代码 130）的延迟时间由地址 468 和 469 中的值决定（请参阅进入延
时 2, 页面 113）。在进入延时 2 时间结束后，系统将触发报警。
如果在系统撤防时延时 2 防区未复位，则会自动向接收端发送防区复位报告。
6 – 24 小时救护防区
不论系统处于布防还是撤防，24 小时救护防区（Contact ID 事件代码 100）都将随时准备触发警号、
号筒扬声器、警铃和闪灯。救护报警报告将发送到中心站接收机。24 小时救护防区在防区复位后才发送
复位报告。
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7 – 24 小时紧急防区
不论系统处于布防还是撤防，24 小时紧急防区（Contact ID 事件代码 120）都将随时准备触发警号、
号筒扬声器、警铃和闪灯。紧急报警报告将发送到中心站接收机。24 小时紧急防区在防区复位后才发送
复位报告。
8 – 24 小时胁持防区
不论系统处于布防还是撤防，24 小时胁持防区（Contact ID 事件代码 122）都将随时准备触发警号、
号筒扬声器、警铃和闪灯。如果要将胁持报警设置为无声报警，则可在防区选项第一个地址中选择选项
4（请参阅防区选项 1, 页面 85）。24 小时胁持防区在防区复位后才发送复位报告。
9 – 24 小时防拆防区
不论系统处于布防还是撤防，24 小时防拆防区（Contact ID 事件代码 137）都将随时准备触发警号、
号筒扬声器、警铃和闪灯。24 小时防拆防区在防区复位后才发送复位报告。
11 – 钥匙开关防区
对于钥匙开关防区，需要连接钥匙开关来操作系统。请参阅钥匙开关防区选项, 页面 86 获得有关该防
区类型编程的更多信息。在通过这种方式布防/撤防系统时，将防区编号作为用户码来发送报告。
（Contact ID 事件代码 409 用作钥匙开关外出布防和钥匙开关撤防，事件代码 442 用作钥匙开关居家
模式 1 布防）。
12 – 24 小时盗警防区
不论系统处于布防还是撤防，24 小时盗警防区（Contact ID 事件代码 133）都将随时准备触发警号、
号筒扬声器、警铃和闪灯。24 小时盗警防区在防区复位后才发送复位报告。
13 – 24 小时火警防区
不论系统处于布防还是撤防，24 小时火警防区（Contact ID 事件代码 110）都将随时准备触发警号、
号筒扬声器、警铃和闪灯。号筒扬声器将发出独特的火警音，以提示发生了火灾。火警音与盗警音截然
不同。24 小时火警防区在防区复位后才发送复位报告。
14 – 门铃防区
门铃防区不属于盗警防区。它不会触发警号或发送报告。它用于将防区对应到可编程输出中的门铃防
区，以指示防区是闭合还是开路。请参阅输出事件类型, 页面 104 中 4，5 全局门铃。
门铃防区需要 EOL 电阻，并在键盘上注册。这类防区不会影响强制布防。
15 – 防区未使用
如果不使用某个防区，则可将防区类型地址编程为 15。在使用该防区类型时，不需要 EOL 电阻。该防
区类型不会触发警号或发送报告。

防区脉冲计数
防区脉冲计数是指防区在注册报警前必须被触发的次数。该计数可在 0 - 15 之间。防区脉冲计数值与设
置的时间范围有关（即在特定时间范围内必须收到的触发脉冲数目）。请参阅防区脉冲计数时间, 页面
85 获得时间范围设置信息。防区脉冲计数 = 0，表示禁用防区脉冲计数功能。

注意!

对于设置了脉冲计数的防区，在持续处于开路 10 秒后将触发报警；但对于设置了脉冲计数的 24 小时
火警防区，则在持续处于开路 30 秒后才会触发报警。

防区脉冲计数传递
防区脉冲计数传递只能与防区脉冲计数时间选项 8 - 15 配合工作。请参阅防区脉冲计数时间, 页面
85。
当某个防区注册一个触发脉冲时，如果已经有其他防区脉冲计数在对应时间内注册了至少一个触发脉
冲，则该防区会自动加上其他防区脉冲计数。要启用该功能，请在地址 494 中选择选项 4（请参阅系统
选项 3, 页面 118）。

注意!

24 小时防区不会从其他防区接收任何传递脉冲。24 小时防区能向其他防区传递脉冲。
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防区脉冲计数时间
在触发报警前，需要在一定时间范围内触发所设个数的脉冲，该时间范围即为脉冲计数时间。

20 毫秒循环响应时间 150 毫秒循环响应时间

选项 时间（秒） 选项 时间（秒）

0
1
2
3
4
5
6
7

0.5
1
2
3
4
5
10
15

8
9
10
11
12
13
14
15

20
30
40
50
60
90
120
200

表 13.2: 防区脉冲计数时间

 
对于防区脉冲计数时间，选项 0 - 7 的防区循环响应时间为 20 毫秒，选项 8 - 15 的防区循环响应时间
为 150 毫秒。循环响应时间是指在注册一个有效脉冲之前，防区必须处于开路状态的时间长度。
惯性探测器应使用选项 0 - 7，而被动红外 (PIR) 探测器则应使用选项 8 - 15。

防区选项 1
该地址包含四个编程选项。您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算方法为将选项位数字
相加。
1 – 锁定警号/报告
“锁定”是指每个布防周期内只能触发一定次数（即编程为锁定的防区只能触发一定次数的警号或报
告）。
当系统再次布防后，防区可以再触发警号和报告。当系统撤防时将发送复位信号。
每个防区有各自的锁定警号/报告。如果一个防区的警号或报告被锁定，其它防区的警号或报告仍然可以
被触发。
使用地址 379 可以设置在锁定警号前允许其鸣响报警的次数（请参阅警号弹性锁定计数, 页面 87）。
使用地址 380 可以设置在锁定报告前允许其发送报告的次数（请参阅报告弹性锁定计数, 页面 88）。
使用地址 492 设置允许博世智能锁定时（请参阅系统选项 1, 页面 117），可以设置在防区报告锁定之
后，是否在特定条件下可以解除锁定，再次发送防区报告。
设置允许博世智能锁定时，当某防区报告锁定后，如果其他防区触发警号，且在警号鸣响时间（请参阅
警号鸣响时间, 页面 114）结束前，被锁定的防区再次被触发时，可以解除该防区报告锁定，并发送报
警报告。
2 – 延迟发送报警报告
该选项允许延迟发送选定防区的报警报告，这样用户可以输入用户码来取消不需要报告的报警。一旦发
生报警后，所有发声装置（号筒扬声器、闪灯和警铃输出）都将操作，但通信模块只有在地址 474 和
475 中设置的延迟时间结束后，才发送报告（请参阅延迟发送报警报告时间, 页面 114）。
在同一个布防周期内，仅第一次防区报警报告可以延迟发送。如果再触发第二次，第三次，将不会再延
迟。
4 – 无声报警
选择该选项可将防区设置为静音。静音防区不会触发号筒扬声器、警铃、或闪灯输出。它会触发无声报
警输出。报告与其他所有可编程输出则仍将按照其编程参数操作。
8 – 传感器监视
传感器监视功能使报警主机能够确定探测器是否停止工作。该功能在地址 476 和 477 中设置的时间段
内监控某个防区的操作（请参阅传感器监视时间, 页面 114）。

13.3.6
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该数据值决定了防区在被注册为传感器监视故障前，可以在闭合状态下持续多少个 24 小时周期。只有
当系统撤防时，才会计算构成这些 24 小时周期的小时数。每次系统布防在外出模式、居家模式 1 或居
家模式 2 下时，传感器监视计时器会停止计时。当系统再次撤防时，传感器监视计时器会继续计时。
示例
如果现场每天布防 12 小时，撤防 12 小时，并且传感器监视时间编程为 2 天，那么需要 4 天时间防区
才能注册传感器监视故障。

防区选项 2
该地址包含四个编程选项。您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算方法为将选项位数字
相加。
1 – 在居家模式 1 下隔离
如果选择了该选项，当系统在居家模式 1 下布防时，可以自动隔离防区。
如果未选择该选项，当系统在居家模式 1 下布防时，防区会像通常在外出模式下那样，在触发时发出报
警。
居家模式 1/2 自动隔离的防区，不会发送防区旁路报告。
当系统布防在居家模式 1 时，可以为除 24 小时防区外的所有防区指定全局进入时间。这可在地址 472
和 473 中进行设置（请参阅居家模式进入警戒时间, 页面 113）。居家模式进入警戒时间会覆盖为延时
防区设置的进入延时。如果将居家模式进入警戒时间编程为 0，则每个防区按照其所设的防区类型进行
操作。
请参阅在居家模式 1 下布防系统, 页面 29 获得更多信息。
2 – 允许防区隔离
如果选择了该选项，操作人员可以在布防系统前隔离防区。如果未选择此选项，则不能手动隔离防区。
在手动隔离防区后，会发送防区旁路报告（Contact ID Event Code 573）。请参阅隔离防区, 页面 31
获得更多信息。
如果是隔离 24 小时防区，则系统会在选择要隔离的防区时自动发送防区旁路报告。对于所有非 24 小
时防区，只有在系统布防时，才发送旁路报告。
4 – 允许强制布防
如果选择了该选项，可在有防区处于开路时布防系统。如果未选择此选项，则系统不允许用户码持有者
布防系统，除非存在问题的防区已闭合或被手动隔离。请参阅隔离防区, 页面 31 获得更多信息。
8 – 防区复位报告
如果选择了该选项，当防区复位时会发送防区复位报告。如果未选择此选项，则当防区复位时不会发送
防区复位报告。
如果某个非 24 小时防区在系统撤防时仍未复位，则系统将自动发送该防区的防区复位报告。所有 24
小时防区只有在防区复位时才发送防区复位报告。

防区报告选项
默认情况下，仅向接收机 1 发送防区报告。

钥匙开关防区选项
以下为钥匙开关的可用选项。如果设定某个防区的防区类型为钥匙开关防区（防区类型 11），钥匙开关
防区选项将取代原有的防区选项 1，则可在通常用于防区选项 1 的地址中对选定钥匙防区选项进行编
程。
0 – 在外出模式下锁定布防/撤防
当使用锁定钥匙开关输入时，可在外出模式下布防或撤防系统。
1 – 在外出模式下锁定布防
当使用锁定钥匙开关输入时，可在外出模式下布防系统。不允许从钥匙开关防区来撤防系统。
2 – 从外出模式、居家模式 1 或居家模式 2 下锁定撤防
当使用锁定钥匙开关输入时，可从外出模式、居家模式 1 或居家模式 2 下撤防系统。不允许从钥匙开关
防区来布防系统。
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4 – 在居家模式 1 下锁定布防/撤防
当使用锁定钥匙开关输入时，可在居家模式 1 下布防或撤防系统。不允许从钥匙开关防区来在外出模式
下布防/撤防系统。
5 – 在居家模式 1 下锁定布防
当使用锁定钥匙开关输入时，可在居家模式 1 下布防系统。不允许从钥匙开关防区来撤防系统，也不允
许在外出模式下布防系统。
6 – 在居家模式 1 或居家模式 2 下锁定撤防
当使用锁定钥匙开关输入时，可从居家模式 1 或居家模式 2 下撤防系统。不允许从钥匙开关防区来在居
家模式 1 或居家模式 2 下布防系统，也不允许在外出模式下布防/撤防系统。
8 – 在外出模式下瞬态布防/撤防
当使用瞬态钥匙开关输入时，可在外出模式下布防或撤防系统。
9 – 在外出模式下瞬态布防
当使用瞬态钥匙开关输入时，可在外出模式下布防系统。不允许从钥匙开关防区来撤防系统。
10 – 从外出模式、居家模式 1 或居家模式 2 下瞬态撤防
当使用瞬态钥匙开关输入时，可从外出模式、居家模式 1 或居家模式 2 下撤防系统。不允许从钥匙开关
防区来布防系统。
12 – 在居家模式 1 下瞬态布防/撤防
当使用瞬态钥匙开关输入时，可在居家模式 1 下布防或撤防系统。不允许从钥匙开关防区来在外出模式
下布防/撤防系统。
13 – 在居家模式 1 下瞬态布防
当使用瞬态钥匙开关输入时，可在居家模式 1 下布防系统。不允许从钥匙开关防区来撤防系统，也不允
许在外出模式下布防系统。
14 – 从居家模式 1 或居家模式 2 下瞬态撤防
当使用瞬态钥匙开关输入时，可从居家模式 1 或居家模式 2 下撤防系统。不允许从钥匙开关防区来在居
家模式 1 或居家模式 2 下布防系统，也不允许在外出模式下布防/撤防系统。

钥匙开关防区接线图 钥匙开关防区接线图
（使用带防拆电阻的双 EOL 电阻）
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2 – 钥匙开关(瞬态/切换)

表 13.3: 钥匙开关防区接线图

警号弹性锁定计数
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

警号弹性锁定计数 0379 1 – 15 = 锁定前警号鸣响次数 3  

报告弹性锁定计数 0380 1 – 15 = 锁定前发送报告次数 6  

地址 379 决定在锁定选项起作用前，可以触发警号的次数。仅当至少有一个防区编程为锁定警号时，该
地址才有效。请参阅防区选项 1, 页面 85，以将防区编程为锁定警号。
只有从防区输入触发的报警，才能使弹性锁定计数器值减少。也就是说，键盘紧急报警、拒绝访问和其
他系统报警都不会影响弹性锁定计数。
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每个防区有各自的锁定警号。如果一个防区的警号被锁定，其它防区的警号仍然可以被触发。
示例
防区 1 和防区 2 的警号弹性锁定计数值均设为 2。如果防区 1 触发报警，则弹性锁定计数器在警号鸣响
时间结束后加 1，计数值从 0 变为 1。
在警号鸣响时间从前面的报警中复位后，如果防区 2 触发报警，并导致警号鸣响。在警号复位后，防区
2 弹性锁定计数器加到 1，防区 1 的计数值仍为 1。
如果在警号从防区 2 中复位后，防区 1 又触发报警，这时防区 1 弹性锁定计数值加到 2。这将针对防区
1 锁定警号，而不会再次鸣响，直到系统复位、布防，或撤防。
这时，防区 1 的警号弹性锁定计数值重设为 0。

报告弹性锁定计数
地址 380 决定在锁定选项起作用前，可以触发防区报警报告的次数。仅当至少有一个防区编程为锁定报
告时，该地址才有效。请参阅防区选项 1, 页面 85，以将防区编程为锁定报告。
只有从防区输入触发的报警，才能使弹性锁定计数器值增加。也就是说，键盘紧急报警、输入误码和其
他系统报警都不会影响弹性锁定计数。
每个防区有各自的锁定报告。如果一个防区的报告被锁定，其它防区的报告仍然可以被触发。每个防区
有独立的报告弹性锁定计数。防区每报告一个新的报警或防拆事件，计数器增加 1。
在地址 492 可以设置智能锁定。当防区报告被锁定时，如果启用智能锁定，该防区的锁定事件如果无发
音报警则不会发送报告。如果报警持续，事件按照配置发送报告。

注意!

如果所有防区均启用了锁定报告，则只有在系统撤防时才会发送最后一个复位信号。

示例
防区 1 和防区 2 的报告弹性锁定计数值均设为 6。如果防区 1 触发报警，则弹性锁定计数器在报警主机
发送报告时加到 1。
如果防区 1 再次触发报告，则弹性锁定计数值加到 2。如果防区 1 再触发 3 次报告，则计数器值为 5。
如果防区 2 又触发了报警，这时防区 2 的弹性锁定计数值加到 1。而防区 1 的弹性锁定计数仍为 5。如
果防区 1 再次触发，这将针对防区 1 锁定报告而不会触发报告。当启用智能锁定时，如果有其它任何防
区触发报警并且警号运行，那么在警号鸣响时间结束前，防区 1 可以再次触发并仍能发送报告。

居家模式 2 自动旁路防区
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

居家模式 2 自动旁路防
区

0381 1 = 防区 1
2 = 防区 2

4 = 防区 3
8 = 防区 4

0  

0382 1 = 防区 5
2 = 防区 6

4 = 防区 7
8 = 防区 8

0  

注意!

ICP-CC408E-CN 只有防区 1 – 8。

13.5
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参数 地址 取值范围 预设值 重设值

 0383 1 = 防区 9
2 = 防区 10

4 = 防区 11
8 = 防区 12

0  

0384 1 = 防区 13
2 = 防区 14

4 = 防区 15
8 = 防区 16

0  

居家模式 2 自动旁路防区可在地址 381-384 中编程。也可以通过主码功能在居家模式 2 下自动旁路防
区。

请参阅
– 设置居家模式 2 旁路防区, 页面 46

防区状态报告选项
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

防区状态报告选项 0392 0 = 不发送防区状态报告
1 = 向接收机 1 发送报告
2 = 向接收机 2 发送报告
4 = 向接收机 1 和 2 发送报告
8 = 仅当接收机 1 出现故障时向接收机
2 发送报告

1  

该地址出厂预设为只向接收机 1 发送报告。您可以选择将防区状态报告发送给接收机 1、接收机 2、同
时发送给两者，仅当接收机 1 出现故障时发送给接收机 2，或根本不发送报告。
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无线参数
本章节中，编程参数无线监控时间、RADION 防堵塞灵敏度和无线选项只对 ICP-CC488E-CN 报警主机
有效。
 
如果要使用无线功能，需在地址 395 中设置无线接收器，并根据需要设置其它无线参数；然后添加无线
设备、无线遥控器、或无线中继器。

请参阅
– WE800E 无线接收器, 页面 17
– RE012EU 遥控匙, 页面 18
– RADION 无线接收器, 页面 18
– RADION 遥控匙, 页面 18
– RADION 中继器, 页面 19
– RADION 探测器, 页面 19
– 添加或删除无线设备（无线防区）, 页面 36
– 添加和删除无线用户码（无线遥控匙）, 页面 45

无线监控时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

无线监控时间 0393 0 = 禁用
2 = 2 小时
3 = 4 小时
4 = 12 小时

5 = 24 小时
6 = 48 小时
7 = 72 小时

0  

在无线监控时间内，如果无线接收器未接收到任何无线防区的信号，将会向中心站接收机发送无线监控
失败报告（Contact ID 事件代码 381）。该报告将会按照无线监控时间的频率持续发送，直到此故障
得以排除。
要清除故障并停止继续发送报告：先使故障防区处于开路，然后将其闭合。

注意!

如果不需要发送无线监控失败报告，请将地址 393 编程为 0。

防干扰灵敏度
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

RADION 防干扰灵敏度 0394 0 = 灵敏度最高
15 = 灵敏度最低

12  

该参数配置 RADION 接收器的防干扰灵敏度。RADION 接收器会持续监测每个系统中继器的干扰状态，
以确保系统通信的可靠性。

无线接收器
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

无线接收器 0395 0 = 不使用
1 = 使用 RADION 接收器
2 = 使用 WE800E 接收器

0  

ICP-CC408E-CN 报警主机只支持 WE800E 接收器。

14

14.1

14.2
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ICP-CC488E-CN 报警主机既支持 WE800E 接收器，也支持 RADION 接收器 B810，但同一个系统中
只能使用其中一个。

无线选项
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

无线选项 0396 1 =无线接收器发生故障时警号鸣响报
警
2 = 无线接收器被拆除/受干扰时警号鸣
响报警
4 = 使监控失败的防区成为开路（如启
用监控）

0  

1 – 无线接收器发生故障时警号鸣响报警
如果选择了该选项，当无线接收器与报警主机之间通讯失败时，将触发号筒扬声器、压电蜂鸣器和闪灯
操作。
2 – 无线接收器被拆除/受干扰时警号鸣响报警号
如果选择了该选项，当接收器的防拆开关变为开路，或接收器探测到来自某个无线设备的干扰信号时，
将触发号筒扬声器、压电蜂鸣器和闪灯输出。
4 – 使监控失败的防区成为开路
在地址 393 中设置的无线监控时间内，如果无线防区设备未能发送信号，则键盘防区指示亮起以表示防
区开路。

无线设备号
无线遥控匙 RFID
地址 1500 – 1817 用于存储 32 个无线遥控匙的设备号。你可以在遥控匙上发现它的无线设备号。每个
遥控匙设备号的前 8 位数字存储在报警主机中，最后一位数字是校验和。
无线防区 RFID
地址 1820 – 1978 用于存储 16 个无线防区（无线设备）的设备号和无线防区输入选项。
无线防区输入选项中的地址包含最多 4 个选项，您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算
方法为将选项位数字相加。预设选项为 0，如同选择 15，表示启用全部防区输入，而不是禁用防区输
入。每个防区设备包含对应的输入，需核实每个防区设备上有多少输入，它们的顺序，其中有多少被启
用，确保与所选择的无线防区输入选项一致。每个防区设备必须至少启用一个有效输入。
示例：
无线门磁开关 RFUN-CHI，具有双报警输入（磁控开关，外接回路），那么在无线防区输入选项中，可
以选择:
– 选项 1 = 输入 1，仅启用磁控开关;
– 选项 2 = 输入 2，仅启用外接回路；
– 选项 3 = 输入 1 + 输入 2，同时启用磁控开关和外接回路。
 

无线中继器 RFID
地址 1980 – 2057 用于存储 8 个无线中继器的设备号。
无线防区和无线中继器设备号编程只对 ICP-CC488E-CN 报警主机有效。

无线遥控匙设备号

参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

遥控匙 01 1500 – 1507 0  遥控匙 02 1510 – 1517 0  

遥控匙 03 1520 – 1527 0  遥控匙 04 1530 – 1537 0  

遥控匙 05 1540 – 1547 0  遥控匙 06 1550 – 1557 0  

14.4

14.5

14.5.1
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参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

遥控匙 07 1560 – 1567 0  遥控匙 08 1570 – 1577 0  

遥控匙 09 1580 – 1587 0  遥控匙 10 1590 – 1597 0  

遥控匙 11 1600 – 1607 0  遥控匙 12 1610 – 1617 0  

遥控匙 13 1620 – 1627 0  遥控匙 14 1630 – 1637 0  

遥控匙 15 1640 – 1647 0  遥控匙 16 1650 – 1657 0  

遥控匙 17 1660 – 1667 0  遥控匙 18 1670 – 1677 0  

遥控匙 19 1680 – 1687 0  遥控匙 20 1690 – 1697 0  

遥控匙 21 1700 – 1707 0  遥控匙 22 1710 – 1717 0  

遥控匙 23 1720 – 1727 0  遥控匙 24 1730 – 1737 0  

遥控匙 25 1740 – 1747 0  遥控匙 26 1750 – 1757 0  

遥控匙 27 1760 – 1767 0  遥控匙 28 1770 – 1777 0  

遥控匙 29 1780 – 1787 0  遥控匙 30 1790 – 1797 0  

遥控匙 31 1800 – 1807 0  遥控匙 32 1810 – 1817 0  

无线防区设备号和无线防区选项 

注意!

该章节不适用于 ICP-CC408E-CN 。

参数 地址 预设值 重设值 无线防区选项地址 预设值 重设值

无线防区 01 1820 – 1827 0  1828 0  

无线防区 02 1830 – 1837 0  1838 0  

无线防区 03 1840 – 1847 0  1848 0  

无线防区 04 1850 – 1857 0  1858 0  

无线防区 05 1860 – 1867 0  1868 0  

无线防区 06 1870 – 1877 0  1878 0  

无线防区 07 1880 – 1887 0  1888 0  

无线防区 08 1890 – 1897 0  1898 0  

无线防区 09 1900 – 1907 0  1908 0  

无线防区 10 1910 – 1917 0  1918 0  

无线防区 11 1920 – 1927 0  1928 0  

无线防区 12 1930 – 1937 0  1938 0  

无线防区 13 1940 – 1947 0  1948 0  

无线防区 14 1950 – 1957 0  1958 0  

14.5.2
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参数 地址 预设值 重设值 无线防区选项地址 预设值 重设值

无线防区 15 1960 – 1967 0  1968 0  

无线防区 16 1970 - 1977 0  1978 0  

参数 取值范围

无线防区选项 0 = 全部使用
 

1 = 输入 1
2 = 输入 2

4 = 输入 3
8 = 输入 4

无线中继器设备号

注意!

该章节不适用于 ICP-CC408E-CN 。

参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

中继器 01 1980 – 1987 0  中继器 02 1990 – 1997 0  

中继器 03 2000 – 2007 0  中继器 04 2010 – 2017 0  

中继器 05 2020 – 2027 0  中继器 06 2030 – 2037 0  

中继器 07 2040 – 2047 0  中继器 08 2050 – 2057 0  

14.5.3
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系统报告参数

布防/撤防报告选项
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

布防/撤防报告选项 0403 0 = 不发送布防/撤防报告
1 = 向接收机 1 发送报告
2 = 向接收机 2 发送报告
4 = 向接收机 1 和 2 发送报告
8 = 仅当接收机 1 出现故障时向接收机
2 发送报告

1  

地址 403 出厂预设为只向接收机 1 发送报告。您可以选择将布防/撤防报告发送给接收机 1、接收机
2、同时发送给两者，仅当接收机 1 出现故障时发送给接收机 2，或根本不发送报告。

键盘报告选项
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

键盘报告选项 0411 0 = 不发送键盘报警报告
1 = 向接收机 1 发送报告
2 = 向接收机 2 发送报告
4 = 向接收机 1 和 2 发送报告
8 = 仅当接收机 1 出现故障时向接收机
2 发送报告

1  

地址 411 出厂预设为只向接收机 1 发送报告。您可以选择将键盘报警报告发送给接收机 1、接收机 2、
同时发送给两者，仅当接收机 1 出现故障时发送给接收机 2，或根本不发送报告。

拒绝访问
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

拒绝访问 0424 0 = 无限制
1 - 15 = 输入误码次数限制

6  

当输入错误密码的次数等于在地址 424 中所编程的数字时，将会向中心站接收机发送拒绝访问报告
（Contact ID 事件代码 461）。拒绝访问报警为有声报警，但可以在地址 493 中选择选项 8 将其设置
为无声报警（请参阅系统选项 2, 页面 117）。

注意!

不会针对该事件发送复位报告。

输入误码次数限制
输入误码次数限制功能用于限制使用无效用户码尝试操作系统的次数。地址 424 设置当输入多少次错误
密码时会引发报警。当输入误码的次数等于该地址中编程的数字时，系统将会执行下列操作：
– 触发与报警主机相连接的警号、内部警铃和闪灯。在地址 493 中选择选项 8 可将其设为无声报

警。
– 关闭与报警主机连接的所有键盘，并锁定这些键盘一段时间（在地址 478 中编程设置，请参阅键

盘锁定时间, 页面 114）。
– 向中心站接收机发送拒绝访问报告（Contact ID 事件代码 461）。

15

15.1

15.2

15.3
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每次布防/撤防系统时，输入误码次数计数器都将复位。输入误码次数限制可设置为 1 - 15 次。如果不
想设置该次数限制，可将地址 424 编程为 0。这时，系统将不会执行上述操作，也不会产生拒绝访问报
告。该功能在系统布防或撤防时工作。

系统状态报告选项
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

系统状态报告选项 0427 0 = 不发送系统状态报告
1 = 向接收机 1 发送报告
2 = 向接收机 2 发送报告
4 = 向接收机 1 和 2 发送报告
8 = 仅当接收机 1 出现故障时向接收机
2 发送报告

1  

地址 427 出厂预设为只向接收机 1 发送报告。您可以选择将系统状态报告发送给接收机 1、接收机 2、
同时发送给两者，仅当接收机 1 出现故障时发送给接收机 2，或根本不发送报告。

发送测试报告时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

小时 （十位） 0428  0  

小时 （个位） 0429  0  

分钟 （十位） 0430  0  

分钟 （个位） 0431  0  

重复发送间隔天数 0434 0 = 禁用
1 – 15 = 1 – 15 天

0  

测试报告（Contact ID 事件代码 601 / 602）是向中心站接收机发送的特殊信号，通常用于测试报警主
机的拨号和报告发送功能。
在对测试报告选项编程时，需要指定发送报告的时间（小时和分钟）和频率。测试报告的发送频率为每
天至每 15 天之间。请参阅设置发送第一个测试报告需等待的天数, 页面 38。
将发送测试报告时间编程为 34:00，则会每 60 分钟发送一次报告。
示例
设置发送自动测试报告的间隔时间为每个小时的第 37 分钟，则编程时间为 34：37。那么自动测试报告
会在 00：37、01：37、02：37…时发送.
如果想要以 7 天为重复间隔，并在晚上 11:35 发送测试报告，请将地址 428 - 431 编程为 [2 3 3 5]，
地址 434 编程为 [7]。

注意!

如果不需要发送测试报告，请将地址 428-431 和 434 中的小时/分钟/重复发送间隔天数编程为 0。

15.4

15.5
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测试报告发送选项
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

测试报告发送选项 0435 0 = 不发送测试报告
1 = 向接收机 1 发送报告
2 = 向接收机 2 发送报告
4 = 向接收机 1 和 2 发送报告
8 = 仅当接收机 1 出现故障时向接收机
2 发送报告

1  

地址 435 出厂预设为只向接收机 1 发送报告。您可以选择将测试报告发送给接收机 1、接收机 2、同时
发送给两者，仅当接收机 1 出现故障时发送给接收机 2，或根本不发送报告。

报告

防区防拆报告
如果在地址 266 中编程为选项 14（请参阅 EOL 电阻值, 页面 79），并且使用带防拆电阻(1K) 的双
EOL 电阻 (3K3/6K8) 的防区回路变为开路，则会发送防区防拆报告（Contact ID 事件代码 144）。

步测报告
当安装人员或主码持有者打开步测模式时（请参阅步测模式, 页面 42），将发送步测报告（Contact ID
事件代码 607）。

旁路报告
在手动隔离某个防区时，该防区即被“旁路”。请参阅隔离防区, 页面 31。
在退出时间结束时，将针对被手动隔离的防区发送防区旁路报告（Contact ID 事件代码 573）。如果
选择了 24 小时防区进行隔离，则会在手动隔离后立即发送该防区的防区旁路报告。
在系统撤防后，将发送防区旁路复位报告。当系统撤防时，会自动清除所有旁路防区。

注意!

手动旁路 24 小时火警防区后，将以 Contact ID 事件代码 571 格式发送旁路报告。
其它手动旁路的 24 小时防区，将以 Contact ID 事件代码 572 格式发送旁路报告。

故障报告
如果某个防区在退出时间结束时处于开路，则视其为故障防区。这时将发送传感器故障报告（Contact
ID 事件代码 380），指示有一个或多个防区已被系统自动隔离。
在盗警防区重新闭合或系统再次撤防时（以先发生的为准），将会针对盗警防区发送传感器故障复位报
告。对于 24 小时防区，则只有在其重新闭合后才会发送复位信号。
24 小时紧急防区故障报告 Contact ID 事件代码 375；
24 小时胁防区故障报告 Contact ID 事件代码 376；
24 小时火警防区故障报告码 Contact ID 事件代码 373。

传感器监视报告
在地址 476 和 477 中所编程的传感器监视时间内（请参阅传感器监视时间, 页面 114），如果有防区
一直未触发，则会向中心站接收机发送传感器监视故障报告（Contact ID 事件代码 391）。
要清除该故障，必须先使故障防区处于开路，然后将其闭合。使用地址 476 和 477 中的传感器监视时
间，可以设置防区在注册故障之前保持闭合状态的天数。请参阅防区选项 1, 页面 85，以便将防区设置
为受到传感器监视功能的监控。

15.6

15.7

15.7.1

15.7.2

15.7.3

15.7.4

15.7.5
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报警复位报告
防区报警复位报告只会发送给防区被分配到的接收端（例如，接收机 1 或接收机 2）。
请参阅防区选项 2, 页面 86 获得防区报警复位报告更多信息。

无线接收器故障报告
无线信号受到干扰（Contact ID 事件代码 344，防区识别码 821）
无线接收器防拆开关被拆除（Contact ID 事件代码 341，防区识别码 821）
无线接收器丢失（Contact ID 事件代码 333，防区识别码 821）

无线接收器故障复位报告
当无线接收器清除了无线信号干扰事件、无线接收器防拆开关事件或无线接收器丢失事件后，将会向中
心站接收机发送相应无线接收器故障复位报告。

无线电池低压报告
当某个无线防区的电池电压低于其对应的电池低压条件时，将会向中心站接收机发送无线电池低压报告
（Contact ID 事件代码 384）。在更换电池后，当接收到首个有效信号时，将发送无线电池低压复位
报告。

布防/撤防报告
当系统撤防时，将会向中心站接收机发送撤防报告（Contact ID 事件代码 401）。当系统布防时，将
会在退出延时结束时发送布防报告（Contact ID 事件代码：外出模式下布防为 401，居家模式 1 下布
防为 441，居家模式 2 下布防为 456）。
布防或撤防系统的用户编号将与此报告码同时发送。
钥匙防区布防/撤防报告的用户编号是防区号；
快速布防的用户编号：00；
主机通电后回到断电前布防状态的用户编号：994；
电话布防报告的用户编号：995；
自动步防/撤防报告的用户编号：997；
A-Link Plus/RSC 软件远程布防/撤防的用户编号：998。
要允许发送居家模式布防/撤防报告：在地址 178 中选择选项 2。
要只在发生报警的情况下发送布防/撤防报告，请在地址 178 中选择选项 1（请参阅通信选项 2, 页面
66）。

键盘胁持报告
在输入用于撤防系统的任何有效用户码后按 9 键，将会向中心站接收机发送胁持报告（Contact ID 事
件代码 121）。该报警始终为无声报警。在退出时间期间可触发胁持报警。换句话说，如果系统已布
防，那么在退出时间结束前，输入用户码并按 9 键撤防系统，则会发送键盘胁持报告。在布防系统时，
输入用户码并按 9 键，不会触发胁持报警。
此外，还可在地址 498 中选择选项 2，以使用数字 3 取代 9 来触发键盘胁持报警（请参阅用户选项 3,
页面 120）。

注意!

不会针对该事件发送复位报告。

键盘紧急报告
当用户同时按 [1] 和 [3] 或 [*] 和 [#] 时，将会向中心站接收机发送紧急报警报告（Contact ID 事件代
码 120）。紧急报警默认为有声报警，但在 地址 493 中选择选项 1 可将其编程为无声报警 （请参阅系
统选项 2, 页面 117）。

15.7.6

15.7.7

15.7.8

15.7.9

15.7.10

15.7.11

15.7.12
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注意!

不会针对该事件发送复位报告。

键盘火警报告
当用户同时按 [4] 和 [6] 键时，将会向中心站接收机发送火警报告（Contact ID 事件代码 110）。火
警为有声报警，但在地址 493 中选择选项 2 可将其编程为无声报警。号筒扬声器将发出独特的火警
音，以提示发生了火灾。火警音不同于盗警音。
不会针对该事件发送复位报告。

键盘救护报告
当用户同时按 [7] 和 [9] 键时，将会向中心站接收机发送救护报告（Contact ID 事件代码 100）。救
护报警为有声报警，但在地址 493 中选择选项 4 可将其编程为无声报警。
不会针对该事件发送复位报告。

辅助电源故障报告
当键盘辅助电源发生故障或保险丝熔断时，将会向中心站接收机发送系统故障报告（Contact ID 事件代
码 312）。系统将在故障发生大约 10 秒后报告此事件。

辅助电源故障复位报告
在辅助电源恢复后，将会向中心站接收机发送系统故障复位报告（Contact ID 事件代码 312）。系统
将在辅助电源恢复大约 10 秒后报告此事件。

交流电源故障报告
在交流主电源供电中断两分钟后，将会向中心站接收机发送交流电源故障报告（Contact ID 事件代码
301）。如果想要在交流主电源供电中断一小时后再向中心站接收机发送交流电源故障报告，则可在地
址 494 中选择选项 1。

交流电源故障复位报告
在交流主电源恢复正常两分钟后，将会发送交流电源故障复位报告。

电池低压故障报告
当系统电池电压低于 11 VDC，或动态电池测试探测到电池电量不足时，将会向中心站接收机发送电池
测试失败报告（Contact ID 事件代码 302）。
报警主机持续监控电池电压。在报警主机通电后每 4 小时和每次系统布防时，都会进行一次动态电池测
试。

电池低压故障复位报告
如果系统再次布防时备用电池已恢复正常，或在下次动态电池测试中结果正常（系统电池电压升至 12
VDC），则会发送电池低压故障复位报告。

15.7.13

15.7.14

15.7.15

15.7.16

15.7.17

15.7.18

15.7.19

15.7.20
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可编程输出
报警主机主板设有四个完全可编程的输出，以及一个操作键盘蜂鸣器的可编程输出。四个完全可编程输
出出厂预设为操作号筒扬声器、火警确认音、闪灯和内部警铃。
报警主机通过两个输出扩展模块支持另外 16 个可编程输出。
这些可编程输出需要编程四个参数才能正确操作。

参数 说明

事件类型 事件类型指定何时触发输出。在对应的两个输出地址中输入输出事件类型代码。

极性 极性决定了输出是在事件期间保持操作、在事件期间以脉冲形式操作、只操作一
次（单击）还是闭锁。

时间单位/倍数 时间单位和倍数参数决定了输出操作的持续时间和频率。

表 16.1: 输出参数

输出编程
参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

输出 1 （预设值 = 号筒扬声器） 输出 2 （预设值 = 带确认的火警）

事件代码 0436 1  事件代码 0442 2  

事件代码 0437 14  事件代码 0443 7  

极性 0438 0  极性 0444 10  

时间单位 0439 0  时间单位 0445 2  

时间单位倍数 0440 0  时间单位倍数 0446 1  

时间单位倍数 0441 0  时间单位倍数 0447 5  

输出 3 （预设值 = 闪灯，8 小时后复位） 继电器输出（预设值 = 警号鸣响）

事件代码 0448 2  事件代码 0454 1  

事件代码 0449 0  事件代码 0455 15  

极性 0450 6  极性 0456 1  

时间单位 0451 4  时间单位 0457 0  

时间单位倍数 0452 0  时间单位倍数 0458 0  

时间单位倍数 0453 8  时间单位倍数 0459 0  

键盘蜂鸣器（预设值 = 进入/退出警告和日间报
警）

 

事件代码 0460 0      

事件代码 0461 13      

极性 0462 2      

时间单位 0463 1      

时间单位倍数 0464 0      

时间单位倍数 0465 1      

16

16.1
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参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

B308 输出 1 B308 输出 2

事件代码 0646 0  事件代码 0652 0  

事件代码 0647 0  事件代码 0653 0  

极性 0648 0  极性 0654 0  

时间单位 0649 0  时间单位 0655 0  

时间单位倍数 0650 0  时间单位倍数 0656 0  

时间单位倍数 0651 0  时间单位倍数 0657 0  

B308 输出 3 B308 输出 4

事件代码 0658 0  事件代码 0664 0  

事件代码 0659 0  事件代码 0665 0  

极性 0660 0  极性 0666 0  

时间单位 0661 0  时间单位 0667 0  

时间单位倍数 0662 0  时间单位倍数 0668 0  

时间单位倍数 0663 0  时间单位倍数 0669 0  

B308 输出 5 B308 输出 6

事件代码 0670 0  事件代码 0676 0  

事件代码 0671 0  事件代码 0677 0  

极性 0672 0  极性 0678 0  

时间单位 0673 0  时间单位 0679 0  

时间单位倍数 0674 0  时间单位倍数 0680 0  

时间单位倍数 0675 0  时间单位倍数 0681 0  

B308 输出 7 B308 输出 8

事件代码 0682 0  事件代码 0688 0  

事件代码 0683 0  事件代码 0689 0  

极性 0684 0  极性 0690 0  

时间单位 0685 0  时间单位 0691 0  

时间单位倍数 0686 0  时间单位倍数 0692 0  

时间单位倍数 0687 0  时间单位倍数 0693 0  
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参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

B308 输出 9 B308 输出 10

事件代码 0694 0  事件代码 0700 0  

事件代码 0695 0  事件代码 0701 0  

极性 0696 0  极性 0702 0  

时间单位 0697 0  时间单位 0703 0  

时间单位倍数 0698 0  时间单位倍数 0704 0  

时间单位倍数 0699 0  时间单位倍数 0705 0  

B308 输出 11 B308 输出 12

事件代码 0706 0  事件代码 0712 0  

事件代码 0707 0  事件代码 0713 0  

极性 0708 0  极性 0714 0  

时间单位 0709 0  时间单位 0715 0  

时间单位倍数 0710 0  时间单位倍数 0716 0  

时间单位倍数 0711 0  时间单位倍数 0717 0  

B308 输出 13 B308 输出 14

事件代码 0718 0  事件代码 0724 0  

事件代码 0719 0  事件代码 0725 0  

极性 0720 0  极性 0726 0  

时间单位 0721 0  时间单位 0727 0  

时间单位倍数 0722 0  时间单位倍数 0728 0  

时间单位倍数 0723 0  时间单位倍数 0729 0  

B308 输出 15 B308 输出 16

事件代码 0730 0  事件代码 0736 0  

事件代码 0731 0  事件代码 0737 0  

极性 0732 0  极性 0738 0  

时间单位 0733 0  时间单位 0739 0  

时间单位倍数 0734 0  时间单位倍数 0740 0  

时间单位倍数 0735 0  时间单位倍数 0741 0  

输出参数取值范围，请参见下表。
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参数 取值范围  

事件代码 0 0 = 保留备用
0 1 = 系统布防
0 2 = 系统撤防
0 3 = 在居家模式下布防
0 4 = 在外出模式下布防
0 5 = 布防预警
0 6 = 退出警告（所有防区闭合）和进入
警告
0 7 = 退出警告
0 8 = 退出警告结束
0 9 = 退出时间结束后通讯确认
0 10 = 保留备用
0 11 = 进入警告
0 12 = 进入警告和日间报警复位
0 13 = 退出警告、进入警告和日间报警
复位
0 14 = 日间报警复位
0 15 = 日间报警闭锁

1 0 = 日间报警启用
1 1 = 电话线故障
1 2 = 收到通讯确认
1 3 = 辅助电源中断
1 4 = 交流电源中断
1 5 = 电池低压
1 6 = 输出 1 故障
1 7 = 传感器监视报警
1 8 = 键盘救护报警
1 9 = 键盘火警
1 10 = 键盘紧急报警
1 11 = 键盘胁持报警
1 12 = 拒绝访问（输入误码）
1 13 = 保留备用
1 14 = 号筒扬声器（仅输出 1）
1 15 = 警号鸣响

事件代码 2 0 = 闪灯
2 1 = 无声报警
2 2 = 居家模式下报警
2 3 = 外出模式下报警
2 4 = 系统故障
2 5 = 火警（复位）
2 6 = 火警（闭锁）
2 7 = 火警（确认）
2 8 = 远程控制 1
2 9 = 远程控制 2
2 10 = 远程控制 3
2 11 = 无线控制输出 1
2 12 = 无线控制输出 2
2 13 = 无线控制输出 1 – 非外出模式下
2 14 = 无线控制输出 2 – 非外出模式下
2 15 = 试拨 3 次不成功后注册通讯故障

3 0 = 通讯故障
3 1 = 报告禁用
3 2 = 报告启用（在线）
3 3 = 响铃探测
3 4 = 键盘/遥控匙紧急报警
3 5 = 模拟防区 1
3 6 = 模拟防区 2
3 7 = 模拟防区 3
3 8 = 模拟防区 4
3 9 = 模拟防区 5
3 10 = 模拟防区 6
3 11 = 模拟防区 7
3 12 = 模拟防区 8
3 13 = 保留备用
3 14 = 保留备用
3 15 = 保留备用
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参数 取值范围  

事件代码 4 0 = 保留备用
4 1 = 保留备用
4 2 = 保留备用
4 3 = 保留备用
4 4 = 保留备用
4 5 = 门铃防区
4 6 = 防区开路
4 7 = 退出时间结束后防区开路
4 8 = 保留备用
4 9 = 交流电源频率（60 Hz 或 50 Hz）
4 10 = 分区 1 – 防区开路
4 11 = 分区 2 – 防区开路
4 12 = 保留备用
4 13 = 保留备用
4 14 = 保留备用
4 15 = 保留备用

5 0 = 保留备用
5 1 = 保留备用
5 2 = 分区 1 报警
5 3 = 分区 2 报警
5 4 = 保留备用
5 5 = 保留备用
5 6 = 分区 1 布防
5 7 = 分区 2 布防
5 8 = 保留备用
5 9 = 保留备用
5 10 = 分区 1 撤防
5 11 = 分区 2 撤防
5 12 = 保留备用
5 13 = 保留备用
5 14 = 任何分区布防
5 15 = 任何分区撤防

事件代码 6 0 = 保留备用
6 1 = 保留备用
6 2 =远程控制 4
6 3 =远程控制 5
6 4 =远程控制 6
6 5 =远程控制 7
6 6 =远程控制 8
6 7 =远程控制 9
6 8 =远程控制 10
6 9 =远程控制 11

6 10 =远程控制 12
6 11 =远程控制 13
6 12 =远程控制 14
6 13 =远程控制 15
6 14 =远程控制 16
6 15 =远程控制 17
7 0 =远程控制 18
7 1 =远程控制 19
7 2 =远程控制 20

极性 0 = 未使用输出
1 = 常开，低电平
2 = 常开，脉冲低电平
3 = 常开，单击低电平
4 = 常开，单击低电平（再次触发）
5 = 常开，单击低电平（可复位）
6 = 常开，单击低电平（报警）
7 = 常开，锁定低电平

8 = 通常低电平，触发时开路
9 = 通常低电平，触发时脉冲开路
10 = 通常低电平，触发时单击开路
11 = 通常低电平，触发时单击开路（再
次触发）
12 = 通常低电平，触发时单击开路（可
复位）
13 = 通常低电平，触发时单击开路（报
警）
14 = 通常低电平，锁定开路

时间单位 0 = 保留备用
1 = 200 毫秒
2 = 1 秒

3 = 1 分钟
4 = 1 小时

时间单位倍数 输入 00 到 99 间的值。  

表 16.2: 输出参数取值范围

单击模式
如果输出极性设置为单击，则输出持续时间为时间单位乘以倍数。（例如，如果时间单位（时基）为
2，且倍数为 05，则输出持续时间为 5 秒）
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脉冲模式
如果输出极性设置为脉冲，则时间单位为接通时间，倍数则代表关断时间。关断持续时间等于时间单位
乘以倍数。（例如，要采用 1 秒导通、5 秒关断的脉冲模式，则时间单位应设置为 2，倍数应设置为
05。）

注意!

输出事件代码选择为远程控制 1 – 20 时，极性编程建议选择与时间无关的选项（包括 1 = 常开，低电
平、或 7 = 常开，锁定低电平、或 8 = 通常低电平，触发时开路、或 14 = 通常低电平，锁定开路）。

 

输出事件类型
有大约 89 种不同的输出事件类型可供选用，每个输出事件类型由两个数字来确定。这些数字需要编程
到适当的输出地址中。

注意!

所有复位时间均参考极性 1 和 8。复位时间随所选用极性的不同而不同。

0,1 系统布防
当系统布防时，该输出将操作。在系统撤防后，该输出将复位。如果系统采用分区管理，则当两个分区
均布防在外出模式，居家模式 1 下或居家模式 2 下时，该输出才会操作。
0,2 系统撤防
当系统撤防时，该输出将操作。在系统布防后，该输出将复位。如果系统采用分区管理，则两个分区都
撤防后，该输出才会操作。
0,3 在居家模式下布防
当系统在居家模式 1 或居家模式 2 下布防时，该输出将操作。在系统撤防后，该输出将复位。如果系统
采用分区管理，则当任一分区布防在居家模式 1 下或居家模式 2 时，该输出将操作。
0,4 在外出模式下布防
当系统布防在外出模式下时，该输出将操作。在系统撤防后，该输出将复位。如果系统采用分区管理，
则当任一分区布防在外出模式下时，该输出将操作。
0,5 自动布防预警时间
在报警主机自动布防为外出模式或居家模式 1 前的一段时间内，该输出将操作。当主机在外出模式或居
家模式 1 下自动布防后，该输出将复位。自动布防预警时间在地址 481 中设置。请参阅自动布防预警
时间, 页面 115。
0,6 退出警告（所有防区闭合）和进入警告
当所有防区均已闭合，且报警主机布防时，该输出将在退出时间期间操作。在退出时间结束后，该输出
将复位。
该输出在进入时间期间再次操作，并在进入时间结束或系统撤防后复位。
如果在地址 472 和 473 中设置了居家模式进入警戒计时器（请参阅居家模式进入警戒时间, 页面
113），且系统布防为居家模式 1 或居家模式 2，则当有防区触发时，该输出也将操作。
0,7 退出警告
当系统布防时，该输出在退出时间期间将操作。在退出时间结束或系统撤防后，该输出将复位。
0,8 退出警告结束
当系统布防时，该输出在退出时间结束后操作。在系统撤防后，该输出将复位。
0,9 退出时间结束后通讯确认
在退出时间已结束，且系统首次与中心站接收机成功通讯时，该输出将操作。在系统撤防后，该输出将
复位。

 

16.2
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0,11 进入警告
在进入计时器 1、进入计时器 2 或居家模式进入警戒计时器时间期间，该输出将操作。在进入时间结束
或系统撤防时，该输出将复位。如果进入时间和进入警戒时间同时存在，该输出跟随进入警戒时间。
0,12 进入警告 + 日间报警复位
该输出组合了进入警告和日间报警复位，因此二者中任一种事件都会触发该输出。
如果该输出由进入计时器 1、进入计时器 2 或居家模式进入警戒计时器触发，则当进入时间结束或系统
撤防时，该输出将复位。
如果编程为日间报警的防区在系统撤防时触发，并且该防区所在区域的日间报警打开，则当防区再次闭
合时，或该防区所在区域的日间报警关闭，或系统布防时，该输出将复位。
按下 [4] 键或者通过文本键盘菜单，即可打开或关闭日间报警功能。请参阅日间报警信息, 页面 78 获得
更多信息。
0,13 退出警告 + 进入警告 + 日间报警复位
当系统布防时，不论防区开路或闭合，该输出都将操作，直到退出时间结束或系统撤防。
该输出在进入时间期间再次操作，并在进入时间结束或系统撤防后复位。该输出在居家模式进入警戒计
时器时间期间也将操作，在进入警戒时间结束或系统撤防后复位。
如果编程为日间报警的防区在系统撤防时触发，并且该防区所在区域的日间报警打开，则当防区再次闭
合时，或该防区所在区域的日间报警关闭，或系统布防时，该输出将复位。
按下 [4] 键或者通过文本键盘菜单，即可打开或关闭日间报警功能。
0,14 日间报警复位
如果编程为日间报警的防区在系统撤防时触发，并且该防区所在区域的日间报警打开，该输出将操作。
当防区再次闭合时，或该防区所在区域的日间报警关闭，或系统布防时，该输出将复位。
按下 [4] 键或者通过文本键盘菜单，即可打开或关闭日间报警功能。
0,15 日间报警闭锁
如果编程为日间报警的防区在系统撤防时触发，并且该防区所在区域的日间报警打开，该输出将操作。
按[#] 键，该输出将复位。
按下 [4] 键或者通过文本键盘菜单，即可打开或关闭日间报警功能。
对于分区管理的报警主机，只有按防区所分配分区键盘的 [#] 键，才能复位此输出。
1,0 日间报警启用
在启用任何使用区域的日间报警功能时，该输出将操作。在关闭所有使用区域的日间
报警功能后，该输出将复位。
按下 [4] 键或者通过文本键盘菜单，即可打开或关闭日间报警功能。
三声鸣音表示已打开日间报警功能，两声鸣音表示已关闭日间报警功能。
1,1 电话线故障
在内置电话线故障处理模块探测到电话线断开约 40 秒后，该输出将操作。在电话线恢复正常 40 秒
后，该输出将复位。
只有在地址 176 中选择选项 1，或者启用文本键盘菜单 344 [Phone line fault indicator]，该输出才
会操作。
请参阅电话线故障选项, 页面 65。
1,2 收到通讯确认
在报警主机向接收端成功发送信息（收到通讯确认信号）后，该输出将操作。否则该输出将复位。
1,3 辅助电源故障
当 12V SDI2 总线设备电源，或 12V 防区或者输出辅助电源中断时，该输出将操作。在所有辅助电源供
电恢复后，该输出将复位。
1,4 交流电源故障
当交流主电源供电中断时，该输出将操作。在交流主电源恢复正常后，该输出将复位。不论是否在地址
494 中选择选项 2，或者启用文本键盘菜单 341 [Ignore AC fail] ,该输出都将操作。
请参阅系统选项 3, 页面 118。
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1,5 电池低压
当未通过动态电池测试，或电池电压低于 11.0 VDC 时，该输出将操作。在报警主机通电后每 4 小时和
每次系统布防时，都会进行一次动态电池测试。只有在动态电池测试报告备用电池电压正常后，该输出
才会复位。
1,6 输出 1 故障
如果在地址 492 中选择选项 2 启用告警设备故障监控，或者启用文本键盘菜单 343 [Warning device
fault monitor]，当号筒扬声器断开连接时，该输出将操作。在号筒扬声器重新连接后，该输出将复
位。
请参阅系统选项 1, 页面 117。
1,7 传感器监视报警
当传感器监视故障产生时，该输出将操作。当故障被清除时，该输出将复位。
请参阅防区选项 1, 页面 85，以获得有关将防区编程为传感器监视的更多信息。
请参阅传感器监视时间, 页面 114，以获得有关如何设置防区在注册为传感器监视故障防区之前保持闭
合的天数的更多信息。
1,8 键盘救护报警
当用户同时按键盘上的 [7] 和 [9] 键，触发键盘救护报警时，该输出将操作。在键盘上输入有效用户码
后，该输出将复位。
1,9 键盘火警
当用户同时按键盘上的 [4] 和 [6] 键，触发键盘火警时，该输出将操作。在键盘上输入有效用户码后，
该输出将复位。
1,10 键盘紧急报警
当用户同时按键盘上的 [1] 和 [3] 或 [*] 和 [#] 键，触发键盘紧急报警时，该输出将操作。在键盘上输
入有效用户密码后，此输出将复位。
1,11 键盘胁持报警
当用户在输入用于撤防系统的用户码后按 9 键，触发胁持报警时，该输出将操作。在系统再次布防后，
该输出将复位。
1,12 键盘输入误码报警（拒绝访问）
当输入误码超过所允许的次数时，该输出将操作。在键盘解除锁定，输入有效用户码后，该输出将复
位。
在地址 424 中设置允许的误码输入次数，或者在文本键盘菜单 23 [Access retry] 中输入允许的误码输
入次数。
请参阅拒绝访问, 页面 94。
1,14 号筒扬声器（仅输出 1）
该输出只可在输出 1 上操作。该输出可带动一个或两个 8 欧号筒扬声器。请参阅警号鸣响时间, 页面
114 和警号鸣响频率, 页面 115 来对扬声器编程。
要启用号筒扬声器监控功能，请在地址 492 中选择选项 2。请参阅系统选项 1, 页面 117。
1,15 警号鸣响
在地址 479 中编程的警号鸣响时间内（请参阅警号鸣响时间, 页面 114），该输出将操作。当触发警号
时，该输出将在鸣响时间结束后复位。该操作出厂预设为继电器输出（输出 4）。
2,0 闪灯操作
当发生报警时，该输出将操作；输入有效用户码后，该输出将复位。闪灯操作出厂预设为闪灯输出（输
出 3），且编程为 8 小时后自动复位。
2,1 无声报警
当任何编程为无声报警的防区触发时，该输出将操作。在警号鸣响时间结束，触发有声报警，或输入有
效用户码后，该输出将复位。
2,2 居家模式下报警
当系统在居家模式 1 或居家模式 2 下布防时，如果有声报警防区触发，该输出将操作。在系统撤防后，
该输出将复位。无声报警将不触发该事件。
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2,3 外出模式下报警
当系统布防在外出模式下时，如果有声报警防区触发，该输出将操作。在系统撤防后，该输出将复位。
无声报警将不触发该事件。
2,4 模拟系统故障
当发生任何系统故障（包括交流主电源供电中断）时，该输出将会立即操作，无任何延迟。在排除所有
系统故障或交流电源供电恢复后，该输出将复位。
2,5 火警复位
当 24 小时火警防区或键盘火警触发时，该输出将操作。当输入有效用户码，或警号鸣响时间结束后，
该输出将复位。
2,6 火警闭锁
在 24 小时火警防区或键盘火警触发后，该输出将操作；系统在撤防状态下当输入有效用户码，或者在
布防状态下警号鸣响时间结束前，该输出将复位。
2,7 火警确认
该功能用于一些商业防火报警主机，以减少烟雾探测器的误报。它类似于某些移动探测器中使用的防区
脉冲计数。火警防区被指定为在 3 分钟内接到 3 次触发脉冲。
如果触发烟雾探测器，则其电压供给将中断 15 秒后再接通。不会注册报警。
如果在首次触发后的 3 分钟内，探测器再次触发，不会注册报警，并且探测器电压会在中断 15 秒后再
接通。
如果在首次触发后的 3 分钟内，探测器第三次触发（3 分钟内接到 3 次触发脉冲），则会注册火警。烟
雾探测器的供电将继续保持，以便通过其存储内容确定报警的设备。
该输出应连接到火警/烟雾探测器的负极。要配置该输出功能，请使用以下设置：
事件类型 - 2,7
极性 - 10
时间单位 - 2
倍数 – 15
火警/烟雾探测器连接的防区应编程为：
防区类型 - 13
防区脉冲计数 - 3
防区脉冲计数时间 - 15

2,8 远程控制 1
使用主码功能，或 A-Link 软件，或智能手机应用程序(RSC) 打开远程输出 1 时，该输出将操作。使用
主码功能，或 A-Link 软件，或智能手机应用程序(RSC) 手动关闭远程输出 1 时，该输出将复位；或者
如果输出极性是 3-6，或 10-13，当 ON 开启时间结束时，远程输出 1 自动关闭，该输出将复位。
2,9 远程控制 2
使用主码功能，或 A-Link 软件，或智能手机应用程序(RSC) 打开远程输出 2 时，该输出将操作。使用
主码功能，或 A-Link 软件，或智能手机应用程序(RSC) 手动关闭远程输出 2 时，该输出将复位；或者
如果输出极性是 3-6，或 10-13，当 ON 开启时间结束时，远程输出 2 自动关闭，该输出将复位。
2,10 远程控制 3
使用主码功能，或 A-Link 软件，或智能手机应用程序(RSC) 打开远程输出 3 时，该输出将操作。使用
主码功能，或 A-Link 软件，或智能手机应用程序(RSC) 手动关闭远程输出 3 时，该输出将复位；或者
如果输出极性是 3-6，或 10-13，当 ON 开启时间结束时，远程输出 3 自动关闭，该输出将复位。
2,11 无线控制输出 1
当 RADION 四键式遥控匙的[.]按键被打开时，该输出将操作。当该按键被手动关闭时，该输出将复位；
或者如果输出极性是 3-6，或 10-13，当 ON 开启时间结束时，按键自动关闭，该输出将复位。
2,12 无线控制输出 2
当 RADION 四键式遥控匙的[..]按键被打开时，该输出将操作。当该按键被手动关闭时，该输出将复
位；或者如果输出极性是 3-6，或 10-13，当 ON 开启时间结束时，按键自动关闭，该输出将复位。
如果在地址 492 中选择了选项 8，该输出将不会操作，只会在居家模式 1 下布防系统，请参阅系统选项
1, 页面 117。
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2,13 无线控制输出 1 – 非外出模式下
当系统撤防，或在居家模式 1 或居家模式 2 下布防时，如果 RADION 四键式遥控匙的[.]按键被打开
时，该输出将操作。当该按键被手动关闭时，该输出将复位；或者如果输出极性是 3-6，或 10-13，当
ON 开启时间结束时，按键自动关闭，该输出将复位。
如果系统在外出模式下布防，该输出不会操作。
2,14 无线控制输出 2 – 非外出模式下
当系统撤防，或在居家模式 1 或居家模式 2 下布防时，如果 RADION 四键式遥控匙的[..]按键被打开
时，该输出将操作。当该按键被手动关闭时，该输出将复位；或者如果输出极性是 3-6，或 10-13，当
ON 开启时间结束时，按键自动关闭，该输出将复位。
如果系统在外出模式下布防，该输出不会操作。
如果在地址 492 中选择了选项 8，该输出将不会操作，只会在居家模式 1 下布防系统。
2,15 试拨 3 次不成功后注册通讯故障
如果通信器向中心站接收机连续 3 次通信均失败，
该输出将操作。在系统发送完所有消息后，或者 6 次通信失败，或者无通信到所用接收机时，该输出将
复位。
3,0 通讯故障
当两个通信路径中的任何一个出现故障时，该输出将操作。两个通信路径上的故障全部清除后，该输出
将复位。
3,1 报告禁用
如果在地址 177 中未选择“允许发送报告” 选项 (1)，该输出将操作（请参阅通信选项 1, 页面 66）。在
选择了选项 1 后，该输出将复位。
3,2 报告启用
当用于 PSTN，或者 CSVIP，或者 Email 的两个路径的发送配置不能发送数据时，该输出将操作。只要
有一个路径的发送配置能对 PSTN，或者 CSVIP，或者 Email 发送数据，该输出将复位。
3,3 铃响探测
当报警主机探测到有来电时，该输出将操作。当铃响停止或应答来电后，该输出将复位。
3,4 键盘/遥控匙紧急报警（多次停顿）
当从键盘或者遥控匙触发紧急报警时，该输出将操作。如果极性编程为 1 或者 8，输出将保持操作 200
毫秒。您可以设置时间单位和倍数，以增加输出操作的持续时间。
3,5 模拟防区 1

3,6 模拟防区 2

3,7 模拟防区 3

3,8 模拟防区 4

3,9 模拟防区 5

3,10 模拟防区 6

3,11 模拟防区 7

3,12 模拟防区 8
这些输出类型将模拟防区输入。当防区处于开路时，该输出将操作；在防区闭合后，该输出将复位。这
些输出的操作与所选的防区类型无关。防区类型不能是“未使用”。该功能在系统布防或撤防时操作。
4,5 全局门铃
当任何门铃防区触发时，该输出将操作。在所有门铃防区重新闭合后，该输出将复位。请参阅防区类型,
页面 83。
4,6 防区开路
当防区处于开路时，该输出将操作。对于防区有以下条件：
防区类型有效，不能是门铃防区，钥匙开关防区
该防区分配给一个有效分区
该防区未被旁路
4,7 退出时间结束后防区开路
如果在防区所属分区退出时间结束时有防区处于开路，则该输出将操作。对于防区有以下条件：
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防区类型有效，不能是门铃防区，钥匙开关防区
该防区分配给一个有效分区
该防区未被旁路
在所有防区均已闭合，或系统撤防后，该输出将复位。
4,9 交流主电源 60Hz 或 50Hz
当交流主电源频率为 60Hz 时，该输出将操作。在交流电源频率回到 50Hz 后，该输出将复位。

注意!

输出事件类型 4,10 - 6,1 只适用于分区管理的报警主机。

4,10 分区 1 有开路防区
4,11 分区 2 有开路防区
当输出对应的分区布防为外出模式或居家模式，或分区撤防时，如果分区中有防区处于开路，则这两个
输出将操作。对于防区有以下条件：
防区类型有效，不能是门铃防区，钥匙开关防区
该防区分配给一个有效分区
该防区未被旁路
示例
防区 1 被分配到分区 1。如果防区 1 处于开路，则输出事件类型 4,10 将操作。在防区重新闭合后，该
输出将复位。
5,2 分区 1 报警
5,3 分区 2 报警
当输出对应的分区中发生报警时，这两个输出将操作。在输入有效用户码后或者警号鸣响结束时，这两
个输出将复位。
示例
防区 1 被分配到分区 1。如果防区 1 注册了报警，则输出事件类型 5,2 将操作。在输入指定给分区 1
的有效用户码后，该输出将复位。
5,6 分区 1 布防
5,7 分区 2 布防
当输出对应的分区在外出模式或居家模式 1 或居家模式 2 下布防时，这两个输出将操作。在对应分区撤
防后，输出将复位。
示例
如果分区 1 布防在外出模式或居家模式 1 或居家模式 2 下，输出事件类型 5,6 将操作。在分区 1 撤防
后，输出将复位。
5,10 分区 1 撤防
5,11 分区 2 撤防
当输出对应的分区撤防时，这两个输出将操作。在对应的分区布防后，该输出将复位。
示例
如果分区 1 撤防，输出事件类型 5,10 将操作。在分区 1 撤防后，输出将复位。
5,14 任何分区布防
当分区 1 或分区 2 在外出模式、居家模式 1 下布防时，该输出将操作。在两个分区均撤防后，该输出
将复位。
5,15 任何分区撤防
当分区 1 或分区 2 撤防时，该输出将操作。在两个分区均布防在外出或居家模式 1 或居家模式 2 下
后，该输出将复位。
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6,2 远程控制 4

6,3 远程控制 5

6,4 远程控制 6

6,5 远程控制 7

6,6 远程控制 8

6,7 远程控制 9

6,8 远程控制 10

6,9 远程控制 11

6,10 远程控制 12

6,11 远程控制 13

6,12 远程控制 14

6,13 远程控制 15

6,14 远程控制 16

6,15 远程控制 17

6,11 远程控制 18

7,1 远程控制 19

7,2 远程控制 20
使用主码功能、A-Link 软件、或者智能手机应用程序（RSC）打开远程输出时，这些输出将操作。使用
主码功能、A-Link 软件、或者智能手机应用程序（RSC）手动关闭远程输出时，这些输出将复位；或者
如果输出极性是 3-6，或 10-13，当 ON 开启时间结束时，远程输出自动关闭，该输出将复位。

输出极性
有十五种不同极性可供选用。每种极性具有相应的代码，需将其编程到输出对应的地址中。
0 – 未使用输出
如果不需要使用某个输出，则应将极性编程为 0。
1 – 常开，低电平
该极性为常开回路，当事件发生时，切换到 0 V。在事件恢复后，该输出再切换到开路。该极性不受时
间参数影响。
2 – 常开，脉冲低电平
该极性为常开回路，当事件发生时，切换到脉冲 0 V。在事件恢复后，该输出再切换到开路。时间参数
会改变脉冲的 ON 开启时间（时间单位）和 OFF 关断时间（时间单位*倍数）。
3 – 常开，单击低电平
该单击极性为常开回路，当事件发生时，切换到 0 V。在设置的时间参数结束后，该输出再切换到开
路。该单击时间设置始终全程运行，不能手动复位。
4 – 常开，单击低电平（再次触发）
该单击极性为常开回路，当事件发生时，切换到 0 V。每次事件发生时，将重新启动单击计时器。在单
击时间结束后，该输出再切换到开路。该单击时间设置始终全程运行。不能将该时间复位。
5 – 常开，单击低电平（可复位）
该单击极性为常开回路，当事件发生时，切换到 0 V。当单击时间结束，或事件恢复后，该输出再切换
到开路。
6 – 常开，单击低电平（报警）
该单击极性为常开回路，当事件发生时，切换到 0 V。在单击时间结束，或事件恢复后，该输出再切换
到开路。
该极性最适合闪灯操作，因为您可以编程使其复位（最长 99 小时），这样，闪灯就不致因长时间工作
而烧坏或影响他人。
7 – 常开，锁定低电平
该极性为常开回路，当事件发生时，切换到 0 V。当用户按下键盘上的 [7] 键时，发出两声鸣音，该输
出再切换到开路。该极性不受时间参数影响。
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8 – 通常低电平，触发时开路
该极性通常为 0 V，当事件发生时，切换到开路。在事件恢复后，该输出再切换到 0 V。该极性不受时
间参数影响。
9 – 通常低电平，触发时脉冲开路
该极性通常为 0 V，当事件发生时，切换到脉冲开路。在事件恢复后，该输出再切换到 0 V。时间参数
会改变脉冲的 OFF 关断时间（时间单位）和 ON 开启时间（时间单位*倍数）。
10 – 通常低电平，触发时单击开路
该单击极性通常为 0 伏，当事件发生时，将切换到开路。在设置的时间参数结束后，该输出再切换到
0 V。该单击时间设置始终全程运行，不能手动复位。
11 – 通常低电平，触发时单击开路（再次触发）
该单击极性通常为 0 伏，当事件发生时，将切换到开路。每次事件发生时，将重新启动单击计时器。在
单击时间结束后，该输出再切换到 0 V。该单击时间设置始终全程运行。不能将该时间复位。
12 – 通常低电平，触发时单击开路（可复位）
该单击极性通常为 0 伏，当事件发生时，将切换到开路。当单击时间结束，或事件恢复后，该输出再切
换到 0 V。
13 – 通常低电平，触发时单击开路（报警）
该单击极性通常为 0 伏，当事件发生时，将切换到开路。当单击时间结束，事件恢复，或系统撤防后，
该输出再切换到 0 V。因此，单击计时器时间可以缩短，而不受时间设置限制。
14 – 通常低电平，锁定开路
该极性通常为 0 V，当事件发生时，切换到开路。当用户按下键盘上的 [7] 键时，发出两声鸣音，该输
出再切换到 0 V。该极性不受时间参数影响。

输出定时
输出定时是通过时间单位与倍数来计算的。在选用不同的极性时，这两个值起着不同的作用。当编程为
脉冲输出时，您可以设置开启与关断时间。单击极性可以编程在 200 毫秒至 99 小时之间操作。

注意!

在两个倍数地址中的最大可编程值为 9,9。

时间单位及倍数的取值范围,请参考输出编程, 页面 99。为获得较大精度，请使用 60 秒作为 1 分钟，
60 分钟作为 1 小时。

脉冲极性
在对脉冲极性编程时，必须同时设置开启和关断时间。输出的持续时间或开启时间，取决于时间单位取
值范围。换句话说，有四种可能的开启时间。
关断时间的计算方法则为开启时间乘以从 00 - 99 之间选择的十进制数字。如果您想要某个输出每 5 秒
操作 200 毫秒，则时间设置可编程为：
开启时间： 1
关断时间： 2 5

开启时间 关断时间 增量 误差

200 毫秒 200 毫秒 – 19.8 秒 200 毫秒 ±200 毫秒

1 秒 1 秒 – 99 秒 1 秒 ±1 秒

1 分钟 1 分钟 - 99 分钟 1 分钟 ±1 分钟

1 小时 1 小时 – 99 小时 1 小时 ±1 小时

表 16.3: 脉冲时间设置
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单击极性
输出的持续时间或开启时间为时间单位与倍数的乘积。
如果想要某个输出操作 5 秒钟，则时间设置应编程为：
时间单位：2
倍数： 0 5
开启时间等于时间单位设置（1 秒）乘以倍数 (05) 1 x 05= 5 秒。

开启时间 增量 误差

200 毫秒 – 19.8 秒 200 毫秒 ±200 毫秒

1 秒 – 99 秒 1 秒 ±1 秒

1 分钟 - 99 分钟 1 分钟 ±1 分钟

1 小时 – 99 小时 1 小时 ±1 小时

表 16.4: 单击时间设置
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系统事件时间
这部分介绍有关计时/定时的功能，包括进入/退出延时，传感器监视时间，和警号鸣响时间等。

进入/退出时间编程
进入延时、退出延时、居家模式进入警戒时间和延迟发送报警报告时间各有两个编程地址。
在时间编程的第一个地址中，时间增量为 1 秒。第二个地址中的时间增量为 16 秒。两个地址值之和即
为总的计时时间。
示例
要将进入时间设为 18 秒，则需在地址 466 中设置 2（2 x 1 = 2 秒），并在地址 467 中设置 1（1 x
16 = 16 秒）。这样，设置的总时间为 18 秒（2 + 16 = 18 秒）。

进入延时 1

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

以 1 秒为增量（0 - 15 秒） 0466  4  

以 16 秒为增量（0 - 240 秒） 0467  1  

您可以以秒为单位，在 0 - 255 秒之间对进入延时 1 进行编程。进入延时 1 是延时 1 防区的延时时间。

请参阅
– 防区类型, 页面 83

进入延时 2

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

以 1 秒为增量（0 - 15 秒） 0468  8  

以 16 秒为增量（0 - 240 秒） 0469  2  

您可以以秒为单位，在 0 - 255 秒之间对进入延时 2 进行编程。进入延时 2 是延时 2 防区的延时时间。

请参阅
– 防区类型, 页面 83

退出延时
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

以 1 秒为增量（0 - 15 秒） 0470  12  

以 16 秒为增量（0 - 240 秒） 0471  3  

您可以以秒为单位，在 0 - 255 秒之间对退出延时进行编程。在外出模式下布防系统时，键盘会在退出
时间期间鸣音，并且还会在最后 10 秒期间发出持续长鸣，以通知您退出时间即将结束。
在居家模式 1 或居家模式 2 下布防系统时，键盘不会在退出延时期间鸣音，但会在退出延时结束时发出
一声短鸣。

居家模式进入警戒时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

以 1 秒为增量（0 - 15 秒） 0472  0  

以 16 秒为增量（0 - 240 秒） 0473  0  
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当系统布防在居家模式 1 或居家模式 2 下时，居家模式进入警戒时间的延迟时间适用于除 24 小时防区
外的所有防区。包括延时防区在内的所有防区均使用该时间作为进入延时（即居家模式进入警戒时间覆
盖延时防区编程的进入延时）。如果将进入警戒时间编程为 0，则每个防区按照 其所设的防区类型进行
操作。
请参阅防区选项 2, 页面 86 以设置在居家模式 1 下自动隔离防区。
请参阅设置居家模式 2 旁路防区, 页面 46 以设置在居家模式 2 下自动隔离防区。

延迟发送报警报告时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

以 1 秒为增量（0 - 15 秒） 0474  0  

以 16 秒为增量（0 - 240 秒） 0475  0  

这些地址以秒为单位，设置延迟报告在发往接收端之前，在通信缓冲器中等待的时间。如果用户码持有
者在此期间内将报警复位，则报警主机会清除通信缓冲器中的记录，并且不会将报警报告发送到接收
端。
请参阅防区选项 1, 页面 85，以将防区编程为延时发送报警报告。

传感器监视时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

天数增量（十位） 0476  0  

天数增量（个位） 0477  0  

这两个地址中所设置的时间决定了在注册防区故障之前，防区处于闭合状态的天数 (0 - 99) 。该功能仅
在系统撤防时起作用。如果编程为传感器监视的防区在此期间处于闭合并复位，则 故障 指示将亮起。
请参阅防区选项 1, 页面 85，以将防区编程为传感器监视。
只有在报警主机撤防期间，传感器监视计时器才会工作。假设系统每天只撤防 8 小时，且传感器监视时
间编程为 1 天，如果编程为传感器监视的防区连续 3 天在撤防状态下未触发，这时会注册传感器监视故
障，并发送 Contact ID 事件代码为 391 故障报告。
当有人在移动探测器的探测范围内放置物体以遮挡住探测器，使其无法再捕捉动作时，该功能非常有
用。

键盘锁定时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

键盘锁定时间 0478 0 = 无锁定
1 – 15 = 锁定时间 10 – 150 秒 （以
10 秒为增量）

0  

如果输入错误密码的次数超过了在地址 424 中所编程的输入误码次数限制时，所有键盘会在此处编程的
时间期间被锁定。如果键盘锁定时间编程为 0，则不会锁定任何键盘。

请参阅
– 拒绝访问, 页面 94

警号鸣响时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

警号鸣响时间 0479 0 = 无警号鸣响
1 – 15 = 警号鸣响时间 1 – 15 分钟
（以 1 分钟为增量）

5  
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警号鸣响时间决定了号筒扬声器/警号在发生报警时触发鸣响的时间长度。您可以以分钟为单位，在 0 -
15 分钟之间编程警号鸣响时间。

警号鸣响频率
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

警号鸣响频率 0480 0 = 最慢
15 = 最快

7  

警号鸣响频率范围为 0（最慢）- 15（最快）。该频率不会改变火警音的频率。

自动布防预警时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

自动布防预警时间 0481 0 = 无预警时间
1 – 15 = 预警时间 5 – 75 分钟 （以 5
分钟为增量）

1  

该地址设置在报警主机自动布防为外出模式前，对您进行警告提示的时间段。键盘将每秒鸣音一次，直
到预警时间结束。系统随即自动布防在外出模式下。如果想要系统自动布防为居家模式 1，请在地址
496 中启用选项 4。
在报警主机自动布防为外出模式或居家模式 1 之后，退出延时开始计时。如果在自动布防预警时间内输
入有效的用户码，则在地址 482 - 485 中编程的自动布防时间将延后 1 小时。
如果想要某个可编程输出在自动布防预警时间内操作，请使用输出事件类型 0,5 自动布防预警时间。

请参阅
– 用户选项 1, 页面 119
– 自动布防时间, 页面 115
– 输出事件类型, 页面 104

自动布防时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

小时（十位） 0482  0  

小时（个位） 0483  0  

分钟（十位） 0484  0  

分钟（个位） 0485  0  

这些地址指定系统自动布防为外出模式的时间。该时间必须设置为 24 小时格式（例如，晚上 10:30 应
编程为 2230）。如果想要系统布防为居家模式 1，请在地址 496 中选择选项 4。
无论防区是否选择强制布防，或者是否有防区处于开路，该自动布防功能都将起作用。
当使用该功能时，将使用用户码 997 来发送报告。对于分区管理的报警主机，两个分区在每天同一时间
自动布防为外出模式。

请参阅
– 用户选项 1, 页面 119
– 防区选项 2, 页面 86
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自动撤防时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

小时（十位） 0486  0  

小时（个位） 0487  0  

分钟（十位） 0488  0  

分钟（个位） 0489  0  

这些地址指定系统自动撤防的时间。该时间必须设置为 24 小时格式（例如，晚上 10:30 应编程为
2230）。
当使用该功能时，将使用用户码 997 来发送报告。
对于分区管理的报警主机，两个分区在每天同一时间自动撤防。

通讯确认等待时间
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

以 500 毫秒为增量
（500 毫秒 – 8 秒）

0490  3  

该地址设置在报警主机重新发送报告前等待通讯确认的时间段。该计时器仅适用于 Contact ID 和 SIA
格式。

扬声器音量
参数 地址 取值范围 预设值 重设值

扬声器音量 0491 0 = 不鸣响
15 = 最大鸣响

13  

该地址允许您调整远程无线操作时的扬声器音量。
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系统选项和用户选项
这部分中的地址包含最多四个选项。您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算方法为将选
项位数字相加。

系统选项 1

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

系统选项 1 0492 1 = 允许博世智能锁定
2 = 告警设备故障监控
4 = 无线布防/撤防闪灯指示
8 = 使用发射器的 4 键操作居家模式 1

1  

1 – 允许博世智能锁定
该功能允许报警主机在警号鸣响期间，从锁定列表中去掉编程为锁定报告的防区。它还允许接警中心在
警号鸣响期间从先前锁定的防区接收防区报警报告。
请参阅防区选项 1, 页面 85，以获得有关将防区编程为锁定警号和锁定报告的信息。
请参阅报告弹性锁定计数, 页面 88，以设置允许防区在锁定前发送报告的次数。
2 – 告警设备故障监控
如果选择了该选项，当告警设备（输出 1-3 事件类型编程为号筒扬声器（仅输出 1），警号鸣响，或闪
灯）从端子断开连接时，报警主机将探测到。在告警设备断开连接后，故障 指示将亮起；重新接通后，
故障 指示熄灭。
如果在告警设备断开连接后需要触发输出，请使用输出事件类型 1,6 输出 1 故障。
4 – 无线布防/撤防闪灯指示
在通过无线接收器远程操作系统时，该选项允许通过闪灯指示系统的布防/撤防状态。

闪灯持续时间 系统状态

3 秒 系统撤防

6 秒 系统布防在外出模式下

6 秒 系统布防在居家模式 1 下

表 18.1: 远程操作闪灯指示

8 – 采用发射器的 4 键操作居家模式 1
该选项允许使用四键式遥控匙上的 4 键来将系统布防为居家模式 1。

系统选项 2

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

系统选项 2 0493 1 = 键盘紧急报警为无声
2 = 键盘火警为无声
4 = 键盘救护报警为无声
8 = 拒绝访问（输入误码）为无声

0  

1 – 键盘紧急报警为无声
如果选择了该选项，键盘紧急报警或无线远程紧急报警将不会操作号筒扬声器、警铃或闪灯输出。如果
未选择该选项，当用户同时按键盘上的 [1] 和 [3] 或 [*] 和 [#] 键，触发键盘紧急报警时，这三个输出
将操作。选择此选项不会影响通信报告的操作。
2 – 键盘火警为无声
如果选择了该选项，键盘火警将不会操作号筒扬声器、警铃或闪灯输出。如果未选择该选项，当用户同
时按键盘上的 [4] 和 [6] 键，触发键盘火警时，这三个输出将操作。选择此选项不会影响通信报告的操
作。
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4 – 键盘救护报警为无声
如果选择了该选项，键盘救护报警将不会操作号筒扬声器、警铃或闪灯输出。如果未选择该选项，当用
户同时按键盘上的 [7] 和 [9] 键，触发键盘救护报警时，这三个输出将操作。选择此选项不会影响通信
报告的操作。
8 – 拒绝访问（输入误码）为无声
如果选择了该选项，键盘输入误码报警将不会操作号筒扬声器、警铃或闪灯输出。如果未选择该选项，
当发生键盘输入误码报警时，所有三个输出都将操作。选择此选项不会影响通信报告的操作。要禁用拒
绝访问报告，请将地址 424 编程为 0。

系统选项 3

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

系统选项 3 0494 1 = 交流电源中断 1 小时后发送交流电
源故障报告（禁用 – 2 分钟后发送）
2 = 不显示交流电源故障
4 = 允许脉冲计数传递
8 = 顺序传递延时

8  

1 – 交流电源中断 1 小时后发送报告
如果选择了该选项，当交流主电源中断时，电源 指示将闪烁。在交流主电源持续中断 1 小时后，将会向
中心站接收机发送交流电源故障报告（Contact ID 事件代码 301）。
如果未选择该选项，则在交流主电源持续中断 2 分钟后，电源 指示将闪烁，并向中心站接收机发送交流
电源故障报告（Contact ID 事件代码 301）。在交流主电源重新接通 2 分钟后，电源 指示停止闪烁。
不论是否选择此选项，在交流主电源恢复 2 分钟后，都会向中心站接收机发送交流电源故障复位报告
（Contact ID 事件代码 301）。
2 – 不显示交流电源故障
如果选择了该选项，当报警主机的交流主电源中断时，电源 指示不会闪烁，键盘也不会每分钟鸣响一
次，但报警主机仍然会发送交流电源故障报告（如已启用该功能）。如果想要某个可编程输出在交流主
电源发生故障时操作，请使用输出事件类型 1,4 交流电源故障。
4 – 允许脉冲计数传递
如果选择了该选项，任何防区脉冲计数都将传递并累加到在相同布防周期内触发的防区。防区脉冲计数
传递只能与防区脉冲计数时间选项 8 - 15 配合工作。请参阅防区脉冲计数, 页面 84 和 防区脉冲计数时
间, 页面 85。

注意!

24 小时防区不能从其他防区接收任何传递脉冲。24 小时防区可以向其他防区传递脉冲。

8 – 顺序传递延时
如果选择了该选项，传递防区将会按防区编号顺序（从低至高）传递延时防区的进入延时时间。如果在
进入延时结束前序列中断，则会发生报警。如果未选择该选项，且首先触发了延时防区，则延时传递将
跟随进入路径。请参阅防区类型, 页面 83，以获得传递防区和延时防区的更多信息。
示例：
编程防区 1 =延迟防区，防区 2，3=传递防区。当顺序传递延时启用时，触发延时防区（防区 1），则
– 在防区 1 进入延时结束前，如果先触发延时防区（防区 3），再触发延时防区（防区 2），因为防

区 3 编号大于防区 2，防区 3 立刻报警，防区 1 和 2 则等到进入延时结束之后才报警。
– 在防区 1 进入延时结束前，如果先触发延时防区（防区 2），再触发延时防区（防区 3），因为防

区按编号顺序触发，所以防区 1 和 3 均等到防区 1 进入延时结束之后才报警。

18.3
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系统选项 4

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

系统选项 4 0495 1 =主机在撤防状态下接通电源（如果
电源复位）
2 = 主机通电后回到断电前布防/撤防状
态
4 =保留备用
8 = 保留备用

2  

1 – 主机在撤防状态下接通电源
如果选择了该选项，当系统断电后再次接通电池和交流主电源时，报警主机将在撤防状态下接通电源。
如果未选择该选项，则系统始终以外出模式下布防状态接通电源。
2 – 主机通电后回到断电前布防/撤防状态
如果选择了该选项，报警主机会把当前布防状态保存在非易失性存储器中。如果由于电源中断而导致系
统再次启动，报警主机将返回到电源中断前的布防或撤防状态。
示例
如果系统在断电时处于撤防状态，则当重新通电时，系统将返回撤防状态。

用户选项 1

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

用户选项 1 0496 1 = 仅在布防时发送测试报告
2 = 警号复位后发送测试报告
4 = 在居家模式 1 下自动布防
8 = 居家 指示显示日间报警状态

0  

1 – 仅在布防时发送测试报告
如果选择了该选项，只有在系统布防后，才会发送测试报告（Contact ID 事件代码 602）。这将不再
需要每天发送测试报告和布防/撤防报告。
由于在工作日期间，大多数的商业场所是开放的，并且会在所编程的时间发送布防/撤防报告，因此不需
要发送测试报告。要手动发送测试报告，请按住 [9] 键，直到发出两声鸣音。
请参阅发送测试报告时间, 页面 95，以设置所需的发送测试报告时间。
请参阅设置发送第一个测试报告需等待的天数, 页面 38，来设置第一个测试报告。
2 – 警号复位后发送测试报告
该选项强制要求报警主机在警号复位后发送测试报告。这可用于向中心站指示报警主机在报警期间未被
拆动。
4 – 在居家模式 1 下自动布防
如果想要在居家模式 1 而不是外出模式下自动布防，可选择该选项。
在地址 482 至 485 中设置报警主机自动布防的时间。在地址 481 中设置自动布防预警时间。
对于分区管理的报警主机，两个分区均会自动布防。
8 – 居家 指示显示日间报警状态
在选择该选项后，当启用日间报警时，居家 指示每 3 秒闪烁一次。
在地址 265 中指定日间报警防区。
按住 [4] 键并保持两秒，可以打开或关闭日间报警功能。三声鸣音表示该功能已打开，两声鸣音则表示
该功能已关闭。

请参阅
– 日间报警操作, 页面 78
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用户选项 2

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

用户选项 2 0497 1 = 键盘显示 60 秒后自动关闭
2 = 允许单键布防（外出/居家模式 1 和
2）
4 = 允许单键撤防（居家模式 1 和 2）
8 = 撤防后报警事件记录复位

2  

1 – 键盘显示 60 秒后自动关闭
如果选择了该选项，当连续 60 秒无按键操作后，图标键盘上的所有指示将熄灭。当发生报警时（无声
报警除外）指示将亮起。此外，在按动按键、交流电源故障鸣音或触发进入延时时，指示也将亮起。

2 – 允许单键布防
如果选择了该选项，可使用单键布防功能在外出模式、居家模式 1 和居家模式 2 下布防系统。
4 – 允许单键撤防
只有在该地址中也选择了选项 2 后，该选项才起作用。该选项允许使用单键功能从居家模式 1 和居家模
式 2 下撤防。
8 – 撤防后报警事件记录复位
如果选择了该选项，当系统撤防时，将从键盘清除所有的报警事件记录。如果未选择该选项，则需要从
键盘先布防再撤防系统来清除报警记录。

请参阅
– 单键功能, 页面 47

用户选项 3

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

用户选项 3 0498 1 = 允许键盘故障鸣音
2 = 使用 3 键代替 9 键触发键盘胁持报
警
4 = 在居家模式 1 和 2 下报警时触发警
号和闪灯输出
8 = 防区防拆报警为无声

5  

1 – 允许键盘故障鸣音
如果选择了该选项，当系统出现故障时，键盘上的故障指示将闪烁，键盘会每分钟鸣音一次，直到用户
确认故障。按 [#] 键可确认新故障，并使键盘停止每分钟鸣音一次。
如果未选择该选项，当系统出现故障时，键盘上的故障指示将闪烁，但不会每分钟鸣音一次。
2 – 使用 3 键代替 9 键触发键盘胁持报警
如果选择了该选项，则用户可在输入密码后按 3 键，以撤防系统和触发胁持报警。
4 – 在居家模式 1 和 2 下报警时触发警号和闪灯输出
如果在系统布防为居家模式 1 或居家模式 2 时需要有声报警，请选择该选项。
8 – 防区防拆报警为无声
如果在地址 266 中编程为选项 15，该选项允许将防区防拆报警，或无线设备上的防拆报警设为无声。

请参阅
– EOL 电阻值, 页面 79
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分区管理
报警主机具备高效的分区管理功能，它可将报警主机分为两个独立的分区。通常情况下，布防/撤防系统
会打开或关闭整个系统。但对于分区管理的报警主机，您可以独立地对单个分区进行布防或撤防。
对于仓库、复式住宅、附属房屋、商店和办公室等地点的安保工作，分区管理非常有用。

编程
地址 500 和 501 仅适用于分区管理的报警主机。
这些地址包含最多四个选项。您只需设置单个值，即可选择任意选项组合。值的计算方法为将选项位数
字相加。

分区选项 1

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

分区选项 1 0500 1 = 发送最先撤防/最后布防报告
2 = 保留备用
4 = 允许从任何分区复位警号
8 = 保留备用

0  

1 – 发送最先撤防/最后布防报告
如果分区管理的系统只需要发送一个布防/撤防报告，则可选择该选项。只有当两个分区都布防后，才会
发送布防报告；一旦有一个分区撤防，则立即发送撤防报告，而不是为每个分区发送各自的布防/撤防报
告。
发送布防/撤防报告时将使用分配到指定分区的用户码编号。您需要把用户码分配到每个分区，且确认用
户码无发送布防/撤防报告权限。

注意!

仅当所有用户码的权限级别不含布防/撤防报告时使用该选项。如果有用户码的权限级别包含布防/撤防
报告，则始终会在系统布防/撤防时发送布防/撤防报告，而不论分区是否最先撤防或最后布防。

4 – 允许从任何分区复位警号
该选项仅适用于分区管理的报警主机。如果选择了该选项，当发生报警时，分区 1 或分区 2 的任何有效
用户码都可复位号筒扬声器、闪灯或响铃输出。该选项不允许某个分区的用户码撤防另一个分区。

分区选项 2

参数 地址 取值范围 预设值 重设值

分区选项 2 0501 1 = 保留备用
2 =允许通过用户码同时布防/撤防两个
分区（用户码[0][#]）
4 = 保留备用
8 = 保留备用

0  

2 – 允许通过用户码同时布防/撤防两个分区
如果选择了该选项，任何分配到两个分区的用户均可同时布防/撤防两个分区，而无需在每个分区键盘上
输入用户码。请参阅同时布防或撤防两个分区, 页面 44 获得更多信息。
如果用户同时布防两个分区，并在地址 500 中选择了选项 1，则只会发送分区 2 布防报告。
如果用户同时撤防两个分区，并在地址 500 中选择了选项 1，则只会发送分区 1 撤防报告。
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分区分配
您可以为报警主机的每个分区分配最多 16 个防区。每个分区的 16 个地址由图标键盘上的防区指示进行
指示。您可以将任何防区分配到任一分区，也可以将某个防区同时分配到分区 1 和分区 2 从而成为公共
防区。
编程为公共防区的防区，在向中心站接收机发送报告时组号为 0（分区 1 = 组 1；分区 2 = 组 2）。分
配给单个分区的防区将以其对应的组号发送报告。只有两个分区均布防为外出模式或居家模式 1 时，非
24 小时防区类型的公共防区才会触发报警。
必须将防区，用户码和键盘分配到正确的分区来操作。如果某个用户码只分配给一个分区，那么只能通
过分配到这个分区的键盘对被分配的分区进行操作。关于用户码及权限级别，请参阅用户码, 页面 75 和
用户码权限级别, 页面 77。
示例
要同时布防/撤防两个分区,有两种方法：
– [用户码] + [0][# / *]：该方法需要将同一个用户码分配给两个分区成为一个公共用户码，可以在

任意分区键盘同时布防/撤防两个分区。请参阅同时布防或撤防两个分区, 页面 44。
– [用户码] + [# / *]：该方法需要将同一个用户码分配给两个分区成为一个公共用户码，同一个键盘

分配给两个分区成为公共键盘，用公共用户码在公共键盘上布防/撤防，即可同时布防/撤防两个分
区。

 
要布防/撤防某一个分区,有两种方法：
– [用户码] + [01] / [02] + [# / *] 布防/撤防分区 1 或 2：该方法需要将同一个用户码分配给两个分

区成为一个公共用户码，但无需在该分区所属键盘上操作。
– [用户码] + [# / *]：该方法需要将用户码分配给某一个分区，键盘分配给某一个分区，该用户码在

该键盘上操作，即可布防/撤防某一个分区。

防区分配

参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

防区 1 0502 1  防区 2 0503 1  

防区 3 0504 1  防区 4 0505 1  

防区 5 0506 1  防区 6 0507 1  

防区 7 0508 1  防区 8 0509 1  

防区 9 0510 1  防区 10 0511 1  

防区 11 0512 1  防区 12 0513 1  

防区 13 0514 1  防区 14 0515 1  

防区 15 0516 1  防区 16 0517 1  

取值范围

0 = 防区未分配
1 = 防区被分配到分区 1

2 = 防区被分配到分区 2
3 = 防区同时被分配到分区 1 和 2

示例
编程地址 502 为 3，地址 503-509 为 1，地址 510-517 为 2。那么防区 1-8 就被分配到分区 1 作为防
区 1-8 显示；防区 1 和防区 9-16 就被分配到分区 2 作为防区 1 和防区 9-16 显示。在每个分区的键盘
上，显示防区原始编号。在这个示例中，如果防区 16 被触发，那么在分区 2 的图标键盘上，防区 16 指
示亮起。
将同一个防区分配到多个分区时，该防区将作为公共防区。
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同一个防区编号可以对应无线防区和有线防区。当无线防区启用时，其所对应的有线防区不再起作用。

请参阅
– 防区编程, 页面 80
– 无线防区设备号和无线防区选项 , 页面 92

键盘分配

参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

键盘 1 0518 1  键盘 2 0519 0  

键盘 3 0520 0  键盘 4 0521 0  

取值范围

0 = 键盘未分配
1 = 键盘被分配到分区 1

2 =键盘被分配到分区 2
3 = 键盘同时被分配到分区 1 和 2

 
可将任何键盘分配到分区管理报警主机的任一分区，或同时分配到两个分区。

用户码分配

参数 地址 预设值 重设值 参数 地址 预设值 重设值

用户码 1 0534 1  用户码 2 0535 1  

用户码 3 0536 1  用户码 4 0537 1  

用户码 5 0538 1  用户码 6 0539 1  

用户码 7 0540 1  用户码 8 0541 1  

用户码 9 0542 1  用户码 10 0543 1  

用户码 11 0544 1  用户码 12 0545 1  

用户码 13 0546 1  用户码 14 0547 1  

用户码 15 0548 1  用户码 16 0549 1  

用户码 17 0550 1  用户码 18 0551 1  

用户码 19 0552 1  用户码 20 0553 1  

用户码 21 0554 1  用户码 22 0555 1  

用户码 23 0556 1  用户码 24 0557 1  

用户码 25 0558 1  用户码 26 0559 1  

用户码 27 0560 1  用户码 28 0561 1  

用户码 29 0562 1  用户码 30 0563 1  

用户码 31 0564 1  用户码 32 0565 1  

取值范围

0 = 用户码未分配
1 = 用户码被分配到分区 1

2 =用户码被分配到分区 2
3 = 用户码同时被分配到分区 1 和 2
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地址 534 - 565 用于将每个用户码分配到分区管理报警主机的一个或两个分区。在这些地址中输入 0 - 3
的值，可将用户码持有者分配到他需要操作的分区。可以将多个用户码分配到相同分区。
同一个用户码编号可以对应普通用户码和无线用户码。当无线用户码激活时，普通用户码（如 2580）
仍然能够使用。

请参阅
– 用户码, 页面 75
– 无线遥控匙设备号, 页面 91
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文本信息
可在地址 2500 至 2535 中对文本键盘主页信息进行编辑，例如输入公司名称或其它关键文本信息，最
多可输入 18 位字母数字字符。
地址 2536 至 3687 用于编辑 16 个防区名称和 32 个用户名称，每个防区或用户名称最多为 12 位字母
数字字符。
可通过文本键盘编辑文本信息，但通过 A-Link Plus 输入文本信息更简单方便。

注意!

建议通过 A-Link Pus 输入文本信息。

20
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